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1 Ειδοποιήσεις
1.1 Περιεχόμενα

Το παρόν διάγραμμα καλωδίωσης υποδεικνύει πώς συνδέονται, βασικά, οι περιφερειακές
συσκευές στον πίνακα πυρανίχνευσης. Οι εθνικοί και τοπικοί κανονισμοί δεν λαμβάνονται
υπόψη. Η εφαρμογή εθνικών και τοπικών απαιτήσεων μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω
συνδέσεις.

i

Γνωστοποίηση!
Οι συνδέσεις που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο εφαρμόζονται επίσης στον AVENAR panel
2000, με την προϋπόθεση ότι τα μεμονωμένα εξαρτήματα αποτελούν εγκεκριμένες από την
Bosch Sicherheitssysteme GmbH επεκτάσεις του AVENAR panel 2000.

i

Γνωστοποίηση!
Οι συνδέσεις του LSN 0300 A που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο ισχύουν και για το
δομοστοιχείο LSN 1500 A.
Έχετε υπόψη σχετικά με τη μονάδα LSN 1500 A ότι για εγκαταστάσεις στη Γερμανία, όπου
απαιτείται συμμόρφωση με το VdS 2540, η γραμμή AUX και η γραμμή LSN πρέπει να βρίσκονται
σε ξεχωριστά καλώδια.
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1.2 Πληροφορίες προϊόντων
– Μπορείτε να βρείτε οδηγίες εγκατάστασης για τα μεμονωμένα εξαρτήματα του πίνακα

πυροπροστασίας στο περιλαμβανόμενο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.
– Περισσότερες πληροφορίες (Εγχειρίδια χρήσης, Οδηγός δικτύωσης, Εγχειρίδιο συστήματος)

είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.boschsecurity.com

1.3 Σημαντικές σημειώσεις
– Χρησιμοποιείτε τα υλικά εγκατάστασης μόνο σύμφωνα με τις συστάσεις της Bosch Security

Systems.
– Εκτελείτε εργασίες μετατροπής και συγκόλλησης μόνο φορώντας περικάρπιο γείωσης.
– Οι εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται μόνο από κατάλληλα

εκπαιδευμένο προσωπικό.
– Προσέχετε τα κριτήρια σύνδεσης των περιφερειακών αρχών/υπηρεσιών.

Κίνδυνος!
Η επαφή με εξαρτήματα με ηλεκτρική τάση μπορεί να αποβεί μοιραία.
Αποσυνδέετε την παροχή ισχύος πριν από εργασίες εγκατάστασης.

Αγωγός θωράκισης καλωδίου
Είναι απαραίτητος ένας αγωγός θωράκισης καλωδίου και για τις δύο συνδέσεις καλωδίων στο
CZM 0004 A και για τη σύνδεση των ακόλουθων προϊόντων:
– FBF 100 LSN
– FMF-ADP, FMF-FAT, FMF-FBF-FAT, FMF-FIBS-A4, FMF-FIBS-A3
Το παρακάτω παράδειγμα καλωδίωσης δείχνει πώς να εφαρμόσετε έναν αγωγό θωράκισης
καλωδίου.

i

Γνωστοποίηση!
Αν ο αγωγός της θωράκισης του καλωδίου LSN πρέπει να συνδέεται, τότε προχωρήστε σύμφωνα
με τις προδιαγραφές LSN. 
- Συνδέστε τη θωράκιση του καλωδίου LSN της πλευράς του πίνακα στον αντίστοιχο λειτουργικό
σύνδεσμο γείωσης: 
δύο συνδέσεις στην αρχή και στο τέλος ενός βρόχου 
μία σύνδεση στην αρχή ενός στελέχους 
- Συνδέστε στον βρόχο διέλευσης τη θωράκιση καλωδίου σε όλες τις περιφερειακές συσκευές
LSN με χρήση των παρεχόμενων ακροδεκτών
- Δεν επιτρέπεται επιπλέον σύνδεση σε θωράκιση καλωδίου LSN, ούτε σε συνδέσμους γείωσης
σε οποιαδήποτε θέση ούτε σε άλλους ηλεκτρικούς ακροδέκτες.

1.4 Σημειώσεις χρήστη
Το παρόν διάγραμμα καλωδίωσης παρουσιάζεται ως εξής:
– Το κεφάλαιο Ενσυρμάτωση είναι ταξινομημένο βάσει της συσκευής στην οποία είναι

συνδεδεμένη μια περιφερειακή συσκευή. Η καλωδίωση δείχνει την απευθείας σύνδεση μιας
συσκευής σε άλλη (χωρίς επικαλυπτόμενες συνδέσεις).

– Θα βρείτε μια συλλογή όλων των καλωδιώσεων που είναι εμπλουτισμένες με πρόσθετα
δομοστοιχεία EOL για σταδιακή ανοικτή παρακολούθηση στην ενότητα EOL.

Για να βρείτε την απαιτούμενη καλωδίωση, χρησιμοποιήστε επίσης τα εξής:
– τους πίνακες περιεχομένων στην αρχή του κεφαλαίου Ενσυρμάτωση και στην αρχή των

ενοτήτων Λειτουργικά δομοστοιχεία, Δομοστοιχεία διασύνδεσης και EOL.
– το Index (ανεξάρτητα από τη γλώσσα),



6 el | Ειδοποιήσεις AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Οδηγός καλωδίωσης Bosch Sicherheitssysteme GmbH

– και την αναζήτηση πλήρους κειμένου.
Βλ. το παρακάτω δείγμα καλωδίωσης:
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1 Σύμβολα κεφαλαίου (Σύμβολα κεφαλαίου, σελίδα 7)

2 Συνδεόμενη περιφερειακή συσκευή

3 Σύμβολα σύνδεσης (Σύμβολα σύνδεσης, σελίδα 7)

4 Προαιρετικά εξαρτήματα

5 Τροφοδοτικό και καλωδίωση (Τροφοδοτικό και καλωδίωση, σελίδα 8)
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1.4.1 Σύμβολα κεφαλαίου

Αυτόματοι ανιχνευτές Πίνακες χειρισμού και
ενδείξεων

Εκτυπωτής

Τροφοδοτικό Λειτουργικά δομοστοιχεία Εξοπλισμό πυροσβεστικής
υπηρεσίας

Μονάδες διασύνδεσης Συστήματα πυρόσβεσης Κομβία αναγγελίας
πυρκαγιάς

Συσκευές σηματοδοσίας Έλεγχοι πόρτας Μονάδες μετάδοσης

1.4.2 Σύμβολα σύνδεσης

_______ Υποχρεωτική καλωδίωση - - - - - Προαιρετική καλωδίωση Δεν επιτρέπεται

Πλεονασμός Καλωδίωση βρόχου Καλωδίωση βρόχου με
εφεδρικό στοιχείο

Καλωδίωση στελέχους Εφεδρική καλωδίωση
στελέχους

Καλωδίωση στελέχους με
εφεδρικό στοιχείο

Εφεδρική καλωδίωση
στελέχους με εφεδρικό
στοιχείο

ELS Η καλωδίωση αυτή
συμμορφώνεται με το VdS
2489 / VdS 2540 / VdS
2541 / VdS 2543. Το
ακρωνύμιο ELS προέρχεται
από τον όρο Extended Line
Supervision, το οποίο
σημαίνει σταδιακό
βραχυκύκλωμα και
σταδιακή ανοικτή
παρακολούθηση. Η
συγκεκριμένη καλωδίωση
παρέχει τη δυνατότητα
ELS.
Ένα σταδιακό
βραχυκύκλωμα εντοπίζεται
από τα εξής δομοστοιχεία:
LSN 0300 A, LSN 1500 A
και BCM-0000-B όταν
χρησιμοποιείται το
FPP-5000-TI13.

 ELS
Αυτή η καλωδίωση
βρόχου συμμορφώνεται
με το VdS 2489 / VdS
2540 / VdS 2541 / VdS
2543. Προσφέρει ELS.
Πρόσθετα δομοστοιχεία
EOL δεν είναι
απαραίτητα.

Συγχρονισμός Περιοχές με κίνδυνο
έκρηξης

Πίνακας
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Αυτόνομος πίνακας Αυτόνομος πίνακας με
πλεονασμό

Για βάσεις ανιχνευτή: Η
καλωδίωση αφορά
αποκλειστικά και μόνο τη
βάση του ανιχνευτή στην
οποία είναι
εγκατεστημένος ο
ανιχνευτής.

EN
54-2,
DIBT
κ.λπ.

Εάν απαιτείται
συμμόρφωση με αυτό το
πρότυπο, τότε
χρησιμοποιήστε την
προβλεπόμενη
καλωδίωση.

1.4.3 Τροφοδοτικό και καλωδίωση

Απαιτείται καλώδιο 2 συρμάτων.

Απαιτείται θωρακισμένο καλώδιο 2 συρμάτων.

+ -

+ - Το περίβλημα του προϊόντος που περιέχει το τροφοδοτικό πρέπει να τοποθετείται χωνευτά με
το στοιχείο.

Απαιτείται χωνευτή τοποθέτηση για τη μονάδα διασύνδεσης.

Reset action Ανατρέξτε στην καλωδίωση στο παρόν εγχειρίδιο. Για να παρέχεται αυτόματη επαναφορά της
συσκευής, πρέπει να εφαρμόσετε την ενέργεια επαναφοράς.

1.5 Τιμές αντίστασης
Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει μια ανασκόπηση της χρωματικής κωδικοποίησης των αντιστάσεων.
Οι αντιστάσεις μεταλλικής μεμβράνης που παρέχονται με το προϊόν έχουν 5 χρωματιστούς
δακτυλίους, οι οποίοι υποδεικνύουν την τιμή της αντίστασης.
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Χρωματιστός 1.
δακτύλιο
ς

2.
δακτύλιο
ς

3.
δακτύλιο
ς

4. δακτύλιος
(πολλαπλασιαστ
ής)

5. δακτύλιος
(ανοχή)

Ασημί 10-2 ±10%

Χρυσό 10-1 ±5%

Μαύρο 0 0 100

Καφέ 1 1 1 101 ±1%

Κόκκινο 2 2 2 102 ±2%

Πορτοκαλί 3 3 3 103 ±0.05%

Κίτρινο 4 4 4 104 ±0.02%

Πράσινο 5 5 5 105 ±0.5%

Μπλε 6 6 6 106 ±0.25%

Μωβ 7 7 7 107 ±0.1%

Γκρι 8 8 8 108 ±0.01%

Λευκό 9 9 9 109

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60062:2017
Πορτοκαλί — λευκό — μαύρο — καφέ — καφέ: αντίσταση 3,9 kΩ με ανοχή 1%,
Κόκκινο — κόκκινο — μαύρο — καφέ — καφέ: αντίσταση 2,2 kΩ με ανοχή 1%.
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2 Wiring
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ENO 0000 A/B, σελίδα 61

LSN 0300 A, σελίδα 68

NZM 0002 A, σελίδα 106

RMH 0002 A, σελίδα 119

IOS 0020 A, σελίδα 120

FPE-5000-UGM, σελίδα 122

Interface Modules, σελίδα 124

FLM-420-4/CON-D/S, σελίδα 125

FLM-420-I8R1-S, σελίδα 158

FLM-420-NAC-D/S, σελίδα 160

FLM-420-RHV, σελίδα 172

FLM-420-RLE-S, σελίδα 184

FLM-420-RLV1-E, σελίδα 185

FLM-420-RLV8-S, σελίδα 186

FMF-ADP-FBF/FMF-ADP-TTY, σελίδα 187

EOL, σελίδα 188

CZM 0004 A, σελίδα 189

LSN 0300 A, σελίδα 201

FLM-420/4-CON-S/D, σελίδα 246



AVENAR panel series Wiring | el 11

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Οδηγός καλωδίωσης 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

2.1 FPP-5000 Power supply
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FPP-5000-TI13
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2.2 FPP-3000 Power supply (ZSP135-DR-5A-3/ZSP135-OUT6)
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2.3 DIBT

ED 100/ED 250

B 6 1

FMC-210-DM-G-R

FAA--MSR 420

ED 100
ED 250
(+Upgrade Card B)

DIBT

+         -

230 VAC

LSN LSN

18k
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DIBT

ED 100
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(+Upgrade Card B)

1

ED 100/ED 250

6    1B
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GTxxR/8xx

GT xx R

8 xx
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GT xx R
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1

GTxxR/8xx

230 VAC24 VDC

L

S Ö

FAA--MSR--420

2k2

LSNLSN

                             



AVENAR panel series Wiring | el 19

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Οδηγός καλωδίωσης 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

TS/BTS
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TS 93 EMF

TS 93 GSR

BTS 80 EMB

BTS 80 FLB
DIBT

230 VAC24 VDC

1    2

+

-

LSN LSN
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DIBT

TS 73 EMF

TS 93 EMF

TS 93 GSR

BTS 80 EMB

BTS 80 FLB

TS/BTS

1

L

S Ö

FAA--MSR--420

230 VAC24 VDC
1   2

+

-

2k2

LSNLSN
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DIBT
Slimdrive EMD-F/EMD F-IS

Slimdrive 230 VAC24 VDC

FAA--MSR--420

FMC-210-DM-G-R

62   61

+

-

LSN LSN
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DIBT
Slimdrive EMD-F/EMD F-IS

Slimdrive 230 VAC24 VDC

1

L

S Ö

FAA--MSR--420

62  61

+

-

2k2

LSN LSN
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DIBT

TS 4000 E/E-IS/EFS

TS 5000 E/E-IS/E-ISM

TS 550 E

TSA 160 NT F/F-IS/F-IS/TS

TS/TSA 230 VAC24 VDC

FAA--MSR--420

FMC-210-DM-G-R

1    2

+

-

LSN LSN
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DIBT

TS 4000 E/E-IS/EFS

TS 5000 E/E-IS/E-ISM

TS 550 E

TSA 160 NT F/F-IS/F-IS/TS

TS/TSA

1    2

+

-

230 VAC24 VDC

1

L

S Ö

FAA--MSR--420

2k2

LSN LSN
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DIBT

ED 100
ED 250
(+Upgrade Card B

FLM--420--RHV 

NC     COM     NO 

REL1 

NC     COM     NO 

REL2 

b1+       a-        b2+ 

LSN                   FB2          FB1 

– + + 

ED 100/ED 250

6 1B

FMC-210-DM-G-R

230 VAC

+

-

LSN LSN
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DIBT

ED 100
ED 250
(+Upgrade Card B)

1

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                   FB2          FB1

–+ +

ED 100/ED 250

6    1B

L

S Ö

230 VAC

+

-

2k2

LSN LSN
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GT xx R

8 xx DIBT

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                   FB2          FB1

–+ +

GTxxR/8xx

230 VAC

 

FMC-210-DM-G-R

24 VDC

LSN LSN
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GT xx R

8 xx DIBT

1

GTxxR/8xx

230 VAC24 VDC

L

S Ö

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                   FB2          FB1

–+ +

LSNLSN

2k2
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TS 73 EMF

TS 93 EMF

TS 93 GSR

BTS 80 EMB

BTS 80 FLB
DIBT

FLM--420--RHV 

NC     COM     NO 

REL1 

NC     COM     NO 

REL2 

b1+       a-        b2+ 

LSN                   FB2          FB1 

– + + 

TS/BTS

 

FMC-210-DM-G-R 

230 VAC24 VDC
1    2

+

-

LSN LSN
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DIBT

TS 73 EMF

TS 93 EMF

TS 93 GSR

BTS 80 EMB

BTS 80 FLB

1

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                   FB2          FB1

–+ +

TS/BTS

L

S Ö

230 VAC24 VDC
1    2

+

-

2k2

LSN LSN
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Slimdrive EMD-F/EMD F-IS

DIBT

FLM--420--RHV 

NC     COM     NO 

REL1 

NC     COM     NO 

REL2 

b1+       a-        b2+ 

LSN                   FB2          FB1 

– + + 

FMC-210-DM-G-R

230 VAC24 VDCSlimdrive
+

-
62  61

LSN LSN
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DIBT
Slimdrive EMD-F/EMD F-IS

Slimdrive

62  61

+

-

1

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                   FB2          FB1

–+ +

L

S Ö

230 VAC24 VDC

2k2

LSNLSN
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TS 4000 E/E-IS/EFS

TS 5000 E/E-IS/E-ISM

TS 550 E

TSA 160 NT F/F-IS/F-IS/TS DIBT

FLM--420--RHV 

NC     COM     NO 

REL1 

NC     COM     NO 

REL2 

b1+       a-        b2+ 

LSN                   FB2          FB1 

– + + 

FMC-210-DM-G-R

230 VAC24 VDCTS/TSA

1    2

+

-

LSN LSN
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DIBT

TS 4000 E/E-IS/EFS

TS 5000 E/E-IS/E-ISM

TS 550 E

TSA 160 NT F/F-IS/F-IS/TS

TS/TSA

1    2

+

-

1

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                   FB2          FB1

–+ +

L

S Ö

230 VAC24 VDC

2k2

LSN LSN
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TSZ 0400

TSZ 0400

2nd

Tone

1nd

Tone

+VDC

12--24V

+

+

--

--

--

--

  SG 200

28 V DC

230 V AC

GT50R

GT60R

b2

a1/

MS 400

+

FCP-O320 / FCH-T320 FSA

b1a2

c

+V 0V

b2

a1/

MS 400

+

FCP-O320 / FCH-T320 FSA

b1a2

c

+V 0V

3k9

L 

S Ö 

230 V AC 

28 V DC 

230 V AC 

28 V DC 

2k2/3k9

DIBT

820
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TSZ 0400

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

TSZ 0400

2nd

Tone

1nd

Tone

+VDC

12--24V

+

+

--

--

--

--

  SG 200

28 V DC

230 V AC

GT50R

GT60R

b2

a1/

MS 400

b1a2

c

+V 0V

b2

a1/

MS 400

b1a2

c

+V 0V

3k9

L 

S Ö 

230 V AC 

28 V DC 

230 V AC 

28 V DC 

2k2/3k9

DIBT

820
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1

TSZ 0400

TSZ 0400

2nd

Tone

1nd

Tone

+VDC

12--24V

+

+

--

--

--

--

  SG 200

28 V DC

230 V AC

GT50R

GT60R

b2

a1/

MS 400

b1a2

c

+V 0V

b2

a1/

MS 400

b1a2

c

+V 0V

3k9

L 

S Ö 

230 V AC 

28 V DC 

230 V AC 

28 V DC 

DIBT

2k2/3k9

820
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N 
I 

- 
N
 

I 

+ 
N I 

V
 

0 

U
 

+ 

U 
+ - 2 a 

- 
1
 

a
 

b2+ 

+ 
1 

b 

T U O 

- 
W

 
O

 
P 

FLM-420-O1I1-E

TSZ 0400

TSZ 0400

2nd

Tone

1nd

Tone

+VDC

12--24V

+

+

--

--

--

--

  SG 200

GT50R

GT60R

b2

a1/

MS 400

b1a2

c

+V 0V

b2

a1/

MS 400

b1a2

c

+V 0V

3k9

L 

S Ö 

DIBT

28 V DC

230 V AC
230 V AC 

28 V DC 

230 V AC 

28 V DC 

--U+U

24 V -- 28 V

2k2/3k9

820
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+
_

a1/a2c

b1 b2

+V

0VNO

NC

C

FAA--MSR--420

FAA-420-RI-ROW
FAA-420-RI-DIN

+   U-U

8 . 5 -- 33 VDC

FAA-420-RI-ROW
FAA-420-RI-DIN

2
k

   



40 el | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Οδηγός καλωδίωσης Bosch Sicherheitssysteme GmbH

+
_

a1/a2c

b1 b2

+V

0VNO

NC

C

FAA--MSR--420

FAA-420-RI-DIN

+   U-U

8 . 5 -- 33 VDC

FAA-420-RI-DIN
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+
_

a1/a2c

b1 b2

+V

0VNO

NC

C

FAA--MSR--420

FAA-420-RI-DIN

+   U-U

1 1 -- 33 VDC

FAA-420-RI-DIN
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2.4 Functional Modules

BCM-000-B, σελίδα 43

CZM 0004 A, σελίδα 45

ENO 0000 A/B, σελίδα 61

LSN 0300 A, σελίδα 68

NZM 0002 A, σελίδα 106

RMH 0002 A, σελίδα 119

IOS 0020 A, σελίδα 120

FPE-5000-UGM, σελίδα 122
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2.4.1 BCM-000-B

12 V 12 V

B
C

M
-0

0
0

0
-B

+      -         +     -      
  24V           24V

MAIN                      BAT1        BAT2                FAULT

F
A

U
L
T

A
C

B
A

T

MAIN POWER

MAIN POWER

TROUBLE

TROUBLE

TROUBLE

BATTERY 1

BATTERY 2

+      -                      +      -         +     -       -       -       -      +
S

1 2

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

2
4
V

FLM-420-NAC-D

-

+

 ELS

+ -

+ -

BCM-000-B

BCM-000-B
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12 V 12 V

B
C

M
-0

0
0
0
-B

+      -         +     -      
  24V           24V

MAIN                      BAT1        BAT2                FAULT

F
A

U
L
T

A
C

B
A

T

MAIN POWER

MAIN POWER

TROUBLE

TROUBLE

TROUBLE

BATTERY 1

BATTERY 2

+      -                      +      -         +     -       -       -       -      +
S

1 2

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

2
4
V

FLM-420-NAC-D

-

+

3k9

+ -

+ -

BCM-

AUX

BCM-000-B

BCM-000-B
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2.4.2 CZM 0004 A

C
Z

M
0

0
0

4
A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3
– +

IN4
– +

OUT3
– +

OUT3
– +

AUX3
+ –

AUX4
+ –

Fireray 50RV

Fireray 100RV

on

off

Fireray 50RV/100RV

M
O

C

C
N

M
O

C

O
N --+

RE

2

WHITE

YELLOW

RED

BLUE

GREEN

BLACK

3 4 5 6 7

R
e
s
e
t

3k92

820
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RX 1

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

820

TX 1

+ -
N

/C
 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

FIRERAY3000

1 x

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

3k92

Reset action

OUT

AUX
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RX 1

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

820

TX 1

+ -

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

FIRERAY3000

2 x                  OUT1

RX 2 TX 2

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

3k92

Reset action

OUT

AUX
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C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

RX 1

820

TX 1

+ -
N

/C
 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

820

FIRERAY3000

2 x                 OUT1+2

RX 2 TX 2

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

3k92 3k92

Reset action

2x OUT

AUX
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FIRERAY5000

1 x

Reset action

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

+ 

- 

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON A CON B 

Detector 1

820

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON C CON D 

+ - + -

3k92

OUT

AUX
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+ 

- 

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON A CON B 

Detector 1

FIRERAY5000

2 x        OUT1

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

820

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON C CON D 

+ - + -

Detector 2

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

3k92

Reset action

OUT

AUX
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+ 

- 

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON A CON B 

Detector 1

FIRERAY5000

2 x        OUT1

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

820

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON C CON D 

+ - + -

Detector 2

A
U

X
+

–FPP-3000

Reset action

+ -

+ -

OUT

AUX

3k92
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016519, 016589  

IR3 Flame Detector 

3k92

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

016519, 016589

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

0

1

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –
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4 L E R 

O N     M O C     C N 

5 L E R 

O N     M O C     C N 

6 L E R 

O N     M O C     C N 

7 L E R 

O N     M O C     C N 

8 L E R 

N S L N S L 

FLM-420-RLV8-S



82 el | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Οδηγός καλωδίωσης Bosch Sicherheitssysteme GmbH

NC

COM

NO

C

P

b2

a2

b1

a1
--V+V Shield--V+V

FAD-420-HS-EN

NC

COM

NO

C

P

b2

a2

b1

a1
--V+V Shield--V+V

FAD-420-HS-EN

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FAD-0420

+
V -V +
V -V

S
h

ie
ld a1

b1

a2

b2

P

C

NO

COM

NC

FAD-0420

FAA-420-RI-DIN
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NC

COM

NO

C

P

b2

a2

b1

a1
--V+V Shield--V+V

FAD-420-HS-EN

NC

COM

NO

C

P

b2

a2

b1

a1
--V+V Shield--V+V

FAD-420-HS-ENL
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

BL200

FAD-420-HS-EN

+
V -V +
V -V

S
h

ie
ld a1

b1

a2

b2

P

C

NO

COM

NC

1
 2

 3

FAD-RB-DIBT

FAD-420- HS-EN
FAA-420-RI-DIN
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L
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

s
ei

r
e

S
0

2
4

--
S

A
F

--U    +U

24 V DCLSN a1-

LSN b1+

FAS-420 Series

a1 -

b1+

a2 -

b2+

V-

V+

V-

V+
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1a 

2a 

3a 

4a 

5a 

6a 

7a 

8a 

1b 

2b 

3b 

4b 

5b 

6b 

7b 

8b 

L
S

N
 0

3
0
0
 A

 

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2 

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+ 

--U     +U 

24 V DC 

FAS-420-TM Series 
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a2  a1 b2  b1  0V +U

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

a1

b1

a2

b2

FNM-420-A / -B

FNM-420U-A / -B 

FNM-420V-A

FNM-420-A/-B

FNM-420U-A/-B

FNM-420V-A 

FNM-420-A/-B

FNM-420U-A/B

FNM-420V-A 

a2  a1 b2  b1  0V +Ua2  a1 b2  b1  0V +U

ELS
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

a1

b1

a2

b2

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

a2 a1 b2D b1S 0V +U

C
a1
a2

b1 b2

a2 a1 b2D b1S 0V +U

C
a1
a2

b1 b2

FAA-420-RI-DIN

ELS
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

a1

b1

a2

b2

a2 a1 b2D b1S 0V +U

C
a1
a2

b1 b2

a2 a1 b2D b1S 0V +U

C
a1
a2

b1 b2

b1 b2

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

ELS
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

0V

b1

b2

c

a1/

a2

+V

COM

NC

NO

FAA--500-R

FAA--500

0V

b1

b2

c

a1/

a2

+V

COM

NC

NO

0V

b1

b2

c

a1/

a2

+V

COM

NC

NO

0V

b1

b2

c

a1/

a2

+V

COM

NC

NO

FAP-0520

FAP-0520-P

FAP-OC520

FAP-OC-520-P

FAA-500-R + FAA-420-RI-DINFAA-420-RI-DIN

 ELS
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a1/a2c

b1 b2

+V

0V

N
O

N
C

C

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

 ELS

FAA-MSR-420

FAP-425-O, FAP-425-O-R

FAP-425-OT, FAP-425-OT-R

FAP-425-T-R

FAP-425-DO-R, FAP-425-DOT-R 

FAP-425-DOTC-R, FAP-425-DOTCO-R

a1/a2c

b1 b2

+V

0V
NO

NC

C

a1/a2c

b1 b2

+V

0V

N
O

N
C

C
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L
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

c

+V 0V

b2a1/

a2

b1c

+V 0V

b2a1/

a2

b1

FAA-420-RI-DIN FAA-420-RI-DIN

L
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

 ELS

MS 400, MS 400 B

FAP-425-O, FAP-425-O-R

FAP-425-OT, FAP-425-OT-R

FAP-425-T-R

FAP-425-DO-R, FAP-425-DOT-R

FAP-425-DOTC-R, FAP-425-DOTCO-R
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GSME-L3

L
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2
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a1

b1

a2

b2

+ 28 V

0 V

GSME-L3

re
d

b
la

c
k

blue

pink

gr
ayvi

o
le

t
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L
S
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N
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a
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N
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U

A
1
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A
2
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S

2
A
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S
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

BAT 100 LSN

ATG 420 LSNi

a
L
S

N
1

b
L
S

N
1

a
L
S

N
2

b
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S

N
2

+
U
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V

G
N

D
E
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U
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1
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A
2

ATG 420 LSNi

A
T
E
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1
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A
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T
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a
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b
L
S

N
1
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N
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b
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S

N
2

+
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N
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U

A
1

S
U

A
2
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E
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T
E
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L
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L
S

N
 0

3
0

0
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AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2

0
/
4

-C
O

N
-D

FLM-420/

4-CON-D
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L
S

N
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3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FBF 100 LSN

FBF 100 LSN
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L
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

L
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

b1+      a-      b2+

LSN

REL1 FB2 FB1

NO COM – ++

F
L

M
-4

2
0
-R

L
E

-S

b1+      a-      b2+

LSN

REL1 FB2 FB1

NO COM – ++

F
L

M
-4

2
0
-R

L
E

-S

b1+      a-      b2+

LSN

REL1 FB2 FB1

NO COM – ++

F
L

M
-4

2
0

-R
L

E
-S

b1+      a-      b2+

LSN

REL1 FB2 FB1

NO COM – ++

F
L

M
-4

2
0

-R
L

E
-S

...

1 8

i

 ELS

FLM-420-RLE-S

 max.  8 x  
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L
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FNX-425U-WFWH

FNX-425U-RFWH

FNX-425U-WFRD

FNX-425U-RFRD
ELS

FNX-425U

FAA-420-RI-DIN

max 3m
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FNX-425U-WFWH

FNX-425U-RFWH

FNX-425U-WFRD

FNX-425U-RFRD
ELS

FNX-425U-COVWH

FNX-425U-COVRD
+

C
a1
a2

b1 b2

C
a1
a2

b1 b2
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L
S

N
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3
0
0
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AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

E

FMC--210--. . . . . .

FMC-210-...

 ELS
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L
S

N
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3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FMC--210--IP66-R

FMC-210-IP66-R

0
V

2
4

V

0
V

2
4

V

b
1
 i
n

a
 i
n

b
2
 o

u
t

a
 o

u
t
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FMC-420RW

FMC-420RW-HSGRD

FMC-420RW-HSRRD

FMC-420RW-GFGRD

FMC-420RW-GFRRD

FMC-420RW-GSGRD

FMC-420RW-GSRRD

b1 a1 b2 a2

LSN1  LSN2

Back
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L
S

N
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3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

C31/B

b
1
 i
n

a
 i
n

b
2
 o

u
t

a
 o

u
t

C31/B

b
1
 i
n

a
 i
n

b
2
 o

u
t

a
 o

u
t

C31/B

 ELS
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L
S

N
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0
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 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

C31/B

b
1
 i
n

a
 i
n

b
2
 o

u
t

a
 o

u
t

C31/B

b
1
 i
n

a
 i
n

b
2
 o

u
t

a
 o

u
t

C31/B
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a
1
 /
 a

2

b
1

b
2

S
h

ie
ld

U
+

0
V

BAT

FWI-270

FDOOT271-O 

FDM275-O 

FDM273-O
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2.4.5 NZM 0002 A

N
Z
M

 0
0
0
2
 A

OUT1     IN1      OUT2     IN2

B    A    B    A    B     A    B    A

DC     BAT

–+ –+ G
N

D

O
U

T

G
N

D

IN

SYNC

–+

PA 5

 ELS

 +N+N -L -L +N +N -L -L

max. 2 PA 5
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N
Z
M

 0
0
0
2
 A

OUT1     IN1      OUT2     IN2

B    A    B    A    B     A    B    A

DC     BAT

–+ –+ G
N

D

O
U

T

G
N

D

IN

SYNC

–+

PA 5

 +N+N -L -L +N+N -L -L

3k92

max. 2 PA 5
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N
Z
M

 0
0
0
2
 A

OUT1     IN1      OUT2     IN2

B    A    B    A    B     A    B    A

DC     BAT

–+ –+ G
N

D

O
U

T

G
N

D

IN

SYNC

–+

PA 10

 ELS

+N +N -L -L

max. 1 PA 10
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N
Z
M

 0
0
0
2
 A

OUT1     IN1      OUT2     IN2

B    A    B    A    B     A    B    A

DC     BAT

–+ –+ G
N

D

O
U

T

G
N

D

IN

SYNC

–+

PA10

 +N+N -L -L

3k92

max. 1 PA 10
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NZM 1        NZM 2        NZM n 

M
A

S
T
E

R
 

S
L
A

V
E

 

N
Z

M
 0

0
0

2
 A

 

OUT1     IN1      OUT2     IN2 

B    A    B    A    B     A    B    A 

DC     BAT 

– + – + G
N

D
 

O
U

T
 

 G
N

D
 

IN
 

SYNC 

– + 

N
Z

M
 0

0
0

2
 A

 

OUT1     IN1      OUT2     IN2 

B    A    B    A    B     A    B    A 

DC     BAT 

– + – + G
N

D
 

O
U

T
 

 G
N

D
 

IN
 

SYNC 

– + 

N
Z

M
 0

0
0

2
 A

 

OUT1     IN1      OUT2     IN2 

B    A    B    A    B     A    B    A 

DC     BAT 

– + – + G
N

D
 

O
U

T
 

 G
N

D
 

IN
 

SYNC 

– + 

NZM 0002 A 
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N
Z
M

 0
0
0
2
 A

SOL-LX

FNS-320
SOL-LX

FNS-320

SOL-LX

FNS-320  ELS
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N
Z

M
 0

0
0

2
 A

3k92

SOL-LX

FNS-320
SOL-LX

FNS-320

SOL-LX

FNS-320

max. 11 x SOL-LX/1Hz

max. 18 x SOL-LX/0.5Hz
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N
Z
M

 0
0
0
2
 A

i

3k92

SOL-LX

FNS-320
SOL-LX

FNS-320

SOL-LX

FNS-320

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B
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N
Z
M

 0
0
0
2
 A

OUT1     IN1      OUT2     IN2

B    A    B    A    B     A    B    A

DC     BAT

–+ –+ G
N

D

O
U

T

G
N

D

IN

SYNC

–+

+ + - - - -

ROLP-W-LX

FNM-320

+ + - - - -

ROLP-W-LX

FNM-320

ROLP-W-LX

FNM-320  ELS
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+ + - - - -

ROLP-W-LX

FNM-320

3
k
9
2

N
Z

M
 0

0
0

2
 A

OUT1     IN1      OUT2     IN2

B    A    B    A    B     A    B    A

DC     BAT

–+ –+ G
N

D

O
U

T

G
N

D

IN

SYNC

–+

+ + - - - -

ROLP-W-LX

FNM-320

ROLP-W-LX

FNM-320
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N
Z
M

 0
0
0
2
 A

OUT1     IN1      OUT2     IN2

B    A    B    A    B     A    B    A

DC     BAT

–+ –+ G
N

D

O
U

T

G
N

D

IN

SYNC

–+

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

PB 2005

 ELS
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N
Z

M
 0

0
0

2
 A

OUT1     IN1      OUT2     IN2

B    A    B    A    B     A    B    A

DC     BAT

–+ –+ G
N

D

O
U

T

G
N

D

IN

SYNC

–+

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

3
k
9

2

PB 2005
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N
Z

M
 0

0
0

2
 A

OUT1     IN1      OUT2     IN2

B    A    B    A    B     A    B    A

DC     BAT

–+ –+ G
N

D

O
U

T

G
N

D

IN

SYNC

–+

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

PB 2005
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2.4.6 RMH 0002 A

FNS-P400RTH

   N                             L1

FNS-P400RTH

FNS-P400RTH

   N                             L1

R
M

H
0
0
0
2

A

F1        F2

FB1                              FB2

–+–+

N
C

1

C
1

N
O

1

N
C

2

C
2

N
O

2

FNS-P400RTH

N

L1 230 VAC
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2.4.7 IOS 0020 A

Plena

COM 

NC NO 

10 k 10 k 

Trigger input/24V DC out 

Business 

Emergency 

NC 

TRG2 

Override/Trigger Output 

AUX 

L 

R 

PC Digital 

Mess age 
Monitoring 

Speaker 

Remote Control Panel 

Impedance 

Calibration 

In 

LBB 1 990/00 8900 199 0 0001 

Plena Voice Alarm Controller 
Max. output power 360W 
Rated output power 240W 
115-230V~, 50/60Hz 

S/N. 

Design & Quality 
The Netherlands 

N6 63 

Phantom power 

Z1 

Z2 

Z3 

Z4 

Z5 

Z6 

Ext 
B ooster 

In 

DC In 

100V 

0 

TRG 1 

Int 

B ooster 

Out 

24V 

EM G 

Fault 

C all 

External Booster 

Out 

CD/Tuner 

SEL1 

SEL0 

Firmware 

Upgrade 

Monitor 

APR mode 
Supervision 
2ch operation 
Reserved 

Off 

On 

USB 

Vox 

Speech filter 

Mic/Line 

Vox 

Reserved 

Rated input power :760VA 

Line fuse 
T6.3L250V for230V AC 
T10L250V for115V AC 

115V~ 230V~ 

Apparatus delivered 

C onnected for 230V~ 

Power 

Router 

W arning 
This apparatus must be earthed 

100V 

0 

100V 

0 

100V 

0 

100V 

0 

100V 

0 

100V 

0 
24V 

70 V 

Z1 

Z2 

Z3 

Z4 

Z5 

Z6 

GND 

RS232 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

Off 

On 

Off 

On 

Call station For ser vice only 

GND 

24V 

DC out 

VO X 

Switch 

VOX Switch 1 2 3 4 5 6 

NC 

COM 

NO 

NC 

COM 

NO 

NC 

COM 

NO 

100V 

0 

C all out 

100V 

0 

100V 

0 

100V 

0 

100V 

0 

100V 

0 

100V 

0 

Z2 

Z3 

Z4 

Z5 

Z6 

Z1 

A B 

NO 

24V 

DC out 

24V 

1 Channel 2 Channel 

Int Booster 

Ext Booster 

BGM/ Spare 

N.C ./Spare Call 

BGM/ C all 

Volume Override 

10 0V 

a 
n i 

h 
C

 
n i 

e 
d 

a 
M

 

1 

2 

1 

2 

EMG. Mic 

IO
S

0
0

2
0

A

R
X

D

T
X

D

G
N

D

IN O
U

T

S1          TX         RX     AUX

–    +      +    –      –    +    

RS232 

max. 3m

Plena

Plena
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S
IO

1

SIO1 SIO2UB1 UB2OP

moC rrErrErrErrE Com

FBF

FAT
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U
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S

IO
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 U

B
1

  
  

S
IO

1

SIO1 SIO2UB1 UB2OP

moC rrErrErrErrE Com

4

2

FAT

FBF

FAT
FBF

+U0V

1

A
U

X

+
–BCM-000-B

TTY

GND 0V UB RELAY

 -
  

+
  

  
- 

 +
  

  
 -

  
+

  
  

- 
 +

 

S
IO

1
  

U
B

1
  

S
IO

2
  

U
B

2

 3
  

 4
  

 7
  

 8
  

 9
 

  
 M

O
D

U
L

E
1

 3
  

 4
  

 7
  

 8
  

 9
 

  
 M

O
D

U
L

E
2

FMF-ESPA

FMF-ADP-TTY

E
S

P
A

IO
S

0
0
2
0

A

R
X

D

T
X

D

G
N

D

IN O
U

T

S1          TX         RX     AUX

–    +      +    –      –    +    

FAT4000  FBF4000  ADP4000

FMF-FAT  FMF-FBF-FAT 

FMF-FIBS-A4/-A3

FMF-ADP

FMF-ADP-TTY

FMF-ADP-TTY

ELS
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2.4.8 FPE-5000-UGM
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 U

B
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S
IO

1

SIO1 SIO2UB1 UB2OP

moC rrErrErrErrE Com

4

2

FAT

FBF

FAT
FBF

+U0V

1

A
U

X

+
–BCM-000-B

 TTY

GND 0V UB RELAY

 -
  

+
  

  
- 

 +
  

  
 -

  
+

  
  

- 
 +

 

S
IO

1
  

U
B

1
  

S
IO
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 7
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 9
 

  
 M

O
D
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E
1

 3
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 7
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 M

O
D

U
L

E
2

FMF-ESPA

FMF-ADP-TTY

E
S

P
A

F
P

E
--
5
0
0
0

--
U

G
M

SDI

SDO

SDI

SDO

SDI        SDO     SDI        

1

2

+     –     +     –     +     –    +     

1                         

FAT4000  FBF4000  ADP4000

FMF-FAT  FMF-FBF-FAT 

FMF-FIBS-A4/-A3

FMF-ADP

ELS

FMF-ADP-TTY

FMF-ADP-TTY
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ADP--NE

Schirm

A2

B2

O
N

C
N C

0
V

  
  

  
  

+
U

B

UB1

GND

Schirm

A1

B1

TxD-

TxD+

UB2

GND
2

3
2

S
R

GND2

+UB2

B2

A2

GND1

+UB1

B1

A1

NO

NC

C

FAT 2002 RE

FAT2002RE

ADP-NE

F
P

E
--
5
0
0
0

--
U

G
M

SDI

SDO

SDI

SDO

SDI        SDO     SDI        SDO 

1

2

+     –     +     –     +     –    +     –         

1                         

IN

+
–

FLM-420-I2-D

FLM-420-I2E

FLM-420-I2-W

FLM-420-I8R1-S

FLM-420-O8I2

RxD-

RxD+

A
U

X

+
–

BCM-0000-B
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2.5 Interface Modules

FLM-420-4/CON-D/S, σελίδα 125

FLM-420-I8R1-S, σελίδα 158

FLM-420-NAC-D/S, σελίδα 160

FLM-420-RHV, σελίδα 172

FLM-420-RLE-S, σελίδα 184

FLM-420-RLV1-E, σελίδα 185

FLM-420-RLV8-S, σελίδα 186

FMF-ADP-FBF/FMF-ADP-TTY, σελίδα 187
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2.5.1 FLM-420-4/CON-D/S

S    C    C    R    -     +    NC   C   NO  NC  C   NO   0V 24V   

SENSOR CABLE  FAULT    ALARM      PREALARM POWER

FCS-LHD-2

ALARMLINE II

8
2

0

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/
4
-C

O
N

-D

3
k
9

FAA-420-RI-DIN

EOL

max.

500m

AUX +–

L
S

N
 0

3
0
0
 A

L
S

N
 1

5
0
0
 A

max.40Ω
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                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/
4
-C

O
N

-D

FCS-LWM-1

rojo / rouge / red / rot = RD

naranja / orange / orange / orange = OR

blanco / blanc / white / weiß = WH

azul / bleu / blue / blau = BL

LWM--1

RD

WH

BL

OR

es fr en de/ / /

2
k

8

YX

X

Y

Ext.
Reset

Max. 500 m

3k6

8
2
0

+

NO

C

NC

NO

C

NC

NO

C

NC

-

ELS 

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A
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b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/
4
-C

O
N

-D

FCS-LWM-1

rojo / rouge / red / rot = RD

naranja / orange / orange / orange = OR

blanco / blanc / white / weiß = WH

azul / bleu / blue / blau = BL

LWM--1

RD

WH

BL

OR

es fr en de/ / /

2
k

8

YX

X

Y

Max. 500 m

3k6

8
2
0

+

NO

C

NC

NO

C

NC

NO

C

NC

-

A
U

X
+

–FPP-3000

2k2/3k9

+ -

+ -

FAA-420-RI-DIN
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FCP-500

FCA-500-E-EU FCA-500-EU

FAA-420-RI-DIN FAA-420-RI-DIN

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L

M
-4

2
0

/4
-C

O
N

-D

2
k

2
/3

k
9
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FCA-500-EU

FCP-O 500

FCP-O 500-P

FCP-OC 500

FCP-OC 500-P

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L

M
-4

2
0
/4

-C
O

N
-D

FCA-500-E-EU FCA-500-EU

FAA-420-RI-DINFAA-420-RI-DIN

A
U

X
+

–FPP-3000

+ -

+ -

2
k
2
/3

k
9
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FCS-320-TM Series

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/
4
-C

O
N

-D

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

8a

1b

2b

3b

4b

5b

6b

7b

8b

820

2k2/3k
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FCS-320-TP Series

820

-TP1023--SCF

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

X7

X6

AL1

Stö 1

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/
4
-C

O
N

-D

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

2k2/3k
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FCS-320-TP Series

A
U

X
+

–BCM-0000-B

-TP2023--SCF

X7

X6

AL1

Stö 1

820

820

Stö2AL2

2k2/3k

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/
4
-C

O
N

-D

2k2/3k9

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Reset

+ -

+ -

BCM-000-B

BCM-000-B
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FCS-320-TP1

820

-TP1023--SCF

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

X7

X6

AL1

Stö 1

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/
4
-C

O
N

-D

A
U

X
+

–FPP-3000

2k2/3k92

+ -

+ -
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016519, 016589

IR3 Flame Detector 

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2

0
/
4
-C

O
N

-D

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3k92

0165X9 

+IN -IN

ALARM (NO) FAULT (NC)

max. 1 x 0165X9

016519, 016589 

+IN -IN

ALARM (NO) FAULT (NC)

0

1
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016519, 016589

IR3 Flame Detector 

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

8
2
0

3k9

016519, 016589

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

0165X9 

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

0

1
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016519, 016589

IR3 Flame Detector 

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

8
2
0

3k9

016519, 016589

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

0165X9 

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

0

1
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016519, 016589

IR3 Flame Detector 

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

A
U

X
+

–FPP-3000

8
2
0

3k9

016519, 016589

+IN -IN

ALARM (NO) FAULT (NC)

0165X9 

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

0

1

+ -

+ -
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b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

Fireray 50RV

Fireray 100RV

on

off

Fireray 50RV/100RV

M
O

C

C
N

M
O

C

O
N --+

RE

2

WHITE

YELLOW

RED

BLUE

GREEN

BLACK

3 4 5 6 7

2k2/3k9

820

R
e
s
e
t
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RX 1

FIRERAY3000

1 x

820

TX 1

+ -

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

2k2/3k92

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

Reset 
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RX 1

820

TX 1

+ -
N

/C
 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

FIRERAY3000

2 x                , OUT1

RX 2 TX 2

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

2k2/3k92

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

Reset 
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RX 1

820

TX 1

+ -

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

820

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

FIRERAY3000

2 x                  OUT1+2

RX 2 TX 2

2k2/3k92 2k2/3k92

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

Reset action
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+ 

- 

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON A CON B 

Detector 1

FIRERAY5000

1 x

820

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON C CON D 

+ - + -

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

2k2/3k92

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

Reset 
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+ 

- 

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON A CON B 

Detector 1

FIRERAY5000

2 x        OUT1

820

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON C CON D 

+ - + -

Detector 2

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

2k2/3k92

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

Reset 
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b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/
4
-C

O
N

-D
Fireray 50RV

Fireray 100RV

on

off

Fireray 50RV/100RV

M
O

C

C
N

M
O

C

O
N --+

RE

2

WHITE

YELLOW

RED

BLUE

GREEN

BLACK

3 4 5 6 7

R
e
s
e
t

820

A
U

X
+

–FPP-3000

+ -

+ -

2k2/3k9
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RX 1

FIRERAY3000

1 x

820

TX 1

+ -

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

2k2/3k92

A
U

X
+

–FPP-3000

Reset action

+ -

+ -
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RX 1

820

TX 1

+ -
N

/C
 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

FIRERAY3000

2 x                , OUT1

RX 2 TX 2

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

2k2/3k92

A
U

X
+

–FPP-3000

Reset action

+ -

+ -
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+ 

- 

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON A CON B 

Detector 1

FIRERAY5000

1 x

820

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON C CON D 

+ - + -

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

2k2/3k92

A
U

X
+

–

Reset action

FPP-3000

+ -

+ -
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+ 

- 

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON A CON B 

Detector 1

FIRERAY5000

2 x        OUT1

820

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON C CON D 

+ - + -

Detector 2

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

2k2/3k92

A
U

X
+

–FPP-3000

Reset action

+ -

+ -
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DC1192

1
2

3
4

5
6

N
O

6
S

--
1

S

4
X

3
X

5
X

F
F

O

+ - - + -- + --

VW R Q H G

++ --
D

C
B

/
L 
-

A
5
0
/
L 
-

8
4
5
0
/
L
+

1
1
9
2
/
L
+

D
C

B
/
L
-

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

1
2

3
4

SB3

+--+--

DM1103B-Ex

3
k
9
/2

k

3
3
0

1
1
9
2
/
L
+

A
5
0
/
L
-

G
/
L
-

H
/
L
+

3BSDC1192

3BS
SB3

 +
  

  
 -

EOL22

(Ex)

L-

L+

3
k
9
/2

k

3
3
0

2
7
0
 Ω

 /
1
 W

->
L
+

270 Ω /1 W

->L+

(PA)

20V

21,4V

 ≤
 7

0
0
 m

W

≤
 8

3
 n

F
 / 1

6
0
0
 µ

H

DC1192, SB3
OOH740-A9-Ex

DO1101A-Ex

DT1101A-Ex-

/DT1102A-Ex

DF1101-Ex

+
--

+
--

+
--

OOH740-A9-Ex

DO1101A-Ex

DT1101A-Ex

DT1102A-Ex

DF1101-Ex

b/L-

a/L+

+
  

  
-

EOL22

(Ex)

18/10kΩ18/10kΩ +
--

+
--

+
--

OOH740-A9-Ex

DO1101A-Ex

DT1101A-Ex

DT1102A-Ex

DF1101-Ex

18kΩ, ≥ 200 mW: OOH740-A9-Ex (A1R) 

10kΩ, ≥ 200 mW: OOH740-A9-Ex (BR) 

18kΩ, ≥ 200 mW: OOH740-A9-Ex (A1R) 

10kΩ, ≥ 200 mW: OOH740-A9-Ex (BR) 

a
b

+
-

a
b
+
-
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1
2

3
4

5
6

N
O

6
S

--
1

S

4
X

3
X

5
X

F
F

O

+ - - + -- + --

VW R Q H G

++ --
D

C
B

/
L 
-

A
5
0
/
L 
-

8
4
5
0
/
L
+

1
1
9
2
/
L
+

D
C

B
/
L
-

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

1
2

3
4

SB3

DM1103B-Ex

+--+--

1
1
9
2
/
L
+

A
5
0
/
L
-

G
/
L
-

H
/
L
+

3BS
SB3

3BS
DC1192

 +
  
  
-

EOL22

(Ex)

b/L-

a/L+
3
3
0

 ≤
 7

0
0
 m
W

≤
 8

3
 n

F
 / 1

6
0
0
 µ

H

DC1192, SB3
OOH740-A9-Ex

DO1101A-Ex

DT1101A-Ex/DT1102A-Ex

DF1101-Ex

DM1103B-Ex

2
7
0
 Ω

 /
1
 W

->
L
+

(PA)

20V

21,4V

A
U

X
+

–FPP-3000

DC1192

A
U

X
+

–FPP-3000

+
--

+
--

+
--

OOH740-A9-Ex
DO1101A-Ex
DT1101A-Ex
DT1102A-Ex
DF1101-Ex

3
3
0

+

-

b/L-

a/L+

+
  
  
-

EOL22

(Ex)

18/10kΩ18/10kΩ +
--

+
--

+
--

OOH740-A9-Ex
DO1101A-Ex
DT1101A-Ex
DT1102A-Ex
DF1101-Ex

18kΩ, ≥ 200 mW: OOH740-A9-Ex (A1R) 

10kΩ, ≥ 200 mW: OOH740-A9-Ex (BR) 

18kΩ, ≥ 200 mW: OOH740-A9-Ex (A1R) 

10kΩ, ≥ 200 mW: OOH740-A9-Ex (BR) 

+ -

+ -

3
k
9
/2

k

3
k
9
/2

k
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b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

DF 1192DF 1192

2
7

0

2
7

0

DF 1192

1n (max 6)

2
k
2

/
3

k
9

270 Ω /1 W

  L+

FAA-420-RI-DIN
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b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2

0
/
4

-C
O

N
-D

b1 a1 b2 a2 b1 a1 b2 a2 

FMC-300-RW

2k2/3k9

FMC-300-RW
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N4387A

Al 1Al 2Al 3Al 4Al 5Al 6Al 7Al 8Al 9 FAULT

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2

0
/4

-C
O

N
-D

N4387A

8
2

0

2k2/3k9

1

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

24V & Reset
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FAA-420-RI-DIN

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L

M
-4

2
0
/4

-C
O

N
-S

c

+V 0V

b2a1/

a2

b1 c

+V 0V

b2a1/

a2

MS 400/MS 400 B

b1

MSS 400, MSS 400 B

FCH-320-T320 

FCH-T320-R470, FCH-T320-FSA

FCP-O320, FCP-O320-R470

FCP-OC320, FCP-OC320-R470

FCP-OT320, FCP-OT320-R470

c

+V 0V

b2a1/

a2

b1

2k2/3k9
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6 5 4 3 2 1

2014/2 Ex

2014/2 GLU-Ex

8
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6 5 4 3 2 1

2014/2 Ex

2014/2 GLU-Ex

2
k
2
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k
9

8
2
0

2014/2 Ex

2014/2 GLU-Ex

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L

M
-4

2
0
/4

-C
O

N
-D
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a b a’ b’

1

820Ω 

0
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1
Ω

 

0
Ω

 3
R

R1

0
Ω

 5
R

4
R

R6

R(
2

R
E
)

E
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6 7 8 9 10
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2
9

k
3

Ω
 

a b a’ b’
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R
E
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E
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6 7 8 9 10
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2
9

k
3

Ω
 

FMC--120--. . .

i

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2

0
/4

-C
O

N
-D

FMC-120-DKM-G-R
FMC-120-DKM-H-R
FMC-120-DKM-G-B
FMC-120-DKM-H-B

FMC-120-DKM-G-Y
FMC-120-EST-G-B
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i

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M
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2

0
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O

N
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8
2
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2.5.2 FLM-420-I8R1-S

ProReact EN Analogue

FCS-LHD-2EN

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

6
8
0

3
k
9

FCS-LHD-2EN

max.500m

24V  0V  NO  C   NC   NO  C   NC    +    -      R    C    C    S   

POWER PREALARM    ALARM      FAULT  SENSOR CABLE

  -     +                           +    -

Reset                        Modbus

                

LERNI

-   1   +-   2   +-   3   +-   4   +-   5   +-   6   +-   7   +-   8   + ON MOC  MOC CN

FLM-420-I8R1-S

LSNLSN LSN
   b2+  a2-  0V  +U  SHIELD   b1+  a1-  0V  +U 

3
k
9

2

3
k
9

2

01
2

3

4 5 6

7

8
9 01

2

3

4 5 6

7

8
9 CL1

2

0
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ProReact EN Analogue

A
U

X
+

–

FPP-3000(ZSP135-DR)

FPP-5000

BCM-0000-B

6
8
0

3
k
9

FCS-LHD-2EN

max.500m

24V  0V  NO  C   NC   NO  C   NC    +    -      R    C    C    S   

POWER PREALARM    ALARM      FAULT  SENSOR CABLE

  -     +                           +    -

Reset                        Modbus

                

LERNI

-   1   +-   2   +-   3   +-   4   +-   5   +-   6   +-   7   +-   8   + ON MOC  MOC CN

FLM-420-I8R1-S

LSNLSN LSN
   b2+  a2-  0V  +U  SHIELD   b1+  a1-  0V  +U 

3
k
9

2

3
k
9

2

01
2

3

4 5 6

7

8
9 01

2

3

4 5 6

7

8
9 CL1

2

0

FCS-LHD-2EN

ELS

+ -

+ -
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2.5.3 FLM-420-NAC-D/S

PA 5

 ELS

 +N+N -L -L+N +N -L -L +N +N -L -L

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

A
U

X
+

–

FPP-3000(ZSP135-DR)

FPP-5000

BCM-0000-B

+ -

+ -

FPP-3000: max. 3 PA 5

FPP-5000: max. 2 PA 5

BCM-0000-B: max. 2 PA 5
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PA 5

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

 +N+N -L -L+N +N -L -L +N +N -L -L

A
U

X
+

–

FPP-3000

FPP-5000

BCM-0000-B

+ -

+ -

3k92

FPP-3000: max. 3 PA 5

FPP-5000: max. 2 PA 5

BCM-0000-B: max. 2 PA 5  
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PA 10

 ELS

 +N+N -L -L +N +N -L -L

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

A
U

X
+

–

FPP-3000(ZSP135-DR)

FPP-5000

BCM-0000-B

+ -

+ -

FPP-3000: max. 2 PA 10 

FPP-5000: max. 1 PA 10

BCM-0000-B: max. 1 PA 10  
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PA 10

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

 +N+N -L -L +N +N -L -L

A
U

X
+

–

FPP-3000

FPP-5000

BCM-0000-B

+ -

+ -

3k92

FPP-3000: max. 2 PA 10 

FPP-5000: max. 1 PA 10

BCM-0000-B: max. 1 PA 10  
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 ELS

PY X-M-10-SSM R

PY X-M-10-SSM W

+N +N -L -L

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

A
U

X
+

–

FPP-3000(ZSP-135-DR)

FPP-5000

BCM-0000-B

  max. 1 PY X-M-10-SSM R |

max. 1 PY X-M-10-SSM W

+ -

+ -
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PY X-M-10-SSM R

PY X-M-10-SSM W

+N +N -L -L

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

A
U

X
+

–

FPP-3000

FPP-5000

BCM-0000-B

+ -

+ -

3
k
9
2

  max. 1 PY X-M-10-SSM R |

max. 1 PY X-M-10-SSM W
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FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

PB 2005

 ELS

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

+ -

+ -
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FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

PB 2005

3
k
9
2

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

+ -

+ -
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SOL-LX

FNS-320

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

SOL-LX

FNS-320  ELS
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SOL-LX

FNS-320

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

SOL-LX

FNS-320

3
k
9
2
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+ + - - - -

ROLP-W-LX

ROLP-R-LX

FNM-320

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

ROLP-W-LX

ROLP-R-LX

FNM-320
 ELS
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+ + - - - -

ROLP-W-LX

ROLP-R-LX

FNM-320

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

ROLP-W-LX

ROLP-R-LX

FNM-320

3
k
9
2
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2.5.4 FLM-420-RHV

ASD 535-1

ASD 535-3

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

3
k
9
2

A
l I 

S
t I

R
e
s
e
t

-
+

U
o

-
+

                         1
    2

        1
9
  2

0
     

 
   1

5
  1

4
  1

3
     1

2
  1

1
  1

0
    

6
8
0
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ELS

+ -

+ -

ASD 535-1

ASD 535-3

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

3
k
9
2

A
l I 

S
t I

R
e
s
e
t

-
+

U
o

-
+

                         1
    2

        1
9
  2

0
     

 
   1

5
  1

4
  1

3
     1

2
  1

1
  1

0
    

6
8
0
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ASD 535-2

ASD 535-4

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

A
l II

S
t

A
l I 

R
e
s
e
t

-
+

U
o

-
+

680

6
8
0

3
k
9
2

3
k
9
2

1
    2

         1
9
  2

0
       1

8
  1

7
  1

6
         1

5
  1

4
  1

3
      1

2
  1

1
  1

0
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ELS

+ -

+ -

ASD 535-2

ASD 535-4

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

A
l II

S
t

A
l I 

R
e
s
e
t

-
+

U
o

-
+

680

6
8
0

3
k
9
2

3
k
9
2

1
    2

         1
9
  2

0
       1

8
  1

7
  1

6
         1

5
  1

4
  1

3
      1

2
  1

1
  1

0
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ASD 532

3
k
9
2

6
8
0

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

S
t I

A
l I 

-
+

+
- R
e
s
e
t

e
x
t.

U
0

1
5

   1
4

       1
3

  1
2

  1
1

      1
0

   9
    8

    7
    6

    5
    4

    3
    2

    1
 

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B
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ASD 532 ELS

3
k
9
2

6
8
0

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

S
t I

A
l I 

-
+

+
- R
e
s
e
t

e
x
t.

U
0

1
5
   1

4
       1

3
  1

2
  1

1
      1

0
   9

    8
    7

    6
    5

    4
    3

    2
    1

 

+ -

+ -

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B
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ADW 535-1
Alarm

Fault

ADW 535

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

R
e
s
e
t

A
l  I

S
t I

+
-

+
-

U
 o

1
    2

         8
    9

   1
0
      1

1
  1

2
  1

3
        1

6
  1

7
        

6
8
0

3
k
9
2
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ADW 535-1 ELS

+ -

+ -

Alarm

Fault

ADW 535

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

R
e
s
e
t

A
l  I

S
t I

+
-

+
-

U
 o

1
    2

         8
    9

   1
0
      1

1
  1

2
  1

3
        1

6
  1

7
        

6
8
0

3
k
9
2



180 el | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Οδηγός καλωδίωσης Bosch Sicherheitssysteme GmbH

ADW 535-2
Alarm

Fault

ADW 535

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

A
l  II

S
t II

-
+ R
e
s
e
t

A
l  I

S
t I

+
-

U
 o

1
    2

          8
    9

   1
0
      1

1
  1

2
  1

3
        1

6
  1

7
        2

4
  2

5
  2

6
      2

7
  2

8
  2

9
    

6
8
0

3
k
9
2

6
8
0

3
k
9
2
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ADW 535-2 ELS

+ -

+ -

Alarm

Fault

ADW 535

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

A
l  II

S
t II

-
+ R
e
s
e
t

A
l  I

S
t I

+
-

U
 o

1
    2

          8
    9

   1
0
      1

1
  1

2
  1

3
        1

6
  1

7
        2

4
  2

5
  2

6
      2

7
  2

8
  2

9
    

6
8
0

3
k
9
2

6
8
0

3
k
9
2
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Fireray One

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

3k92

680

Fire

N/O

COM

N/C

N/O

COM

N/C

    

- +

Fault

FRAY-ONE-EN

Ext

Reset

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +
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Fireray One

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

3k92

680

Fire

N/O

COM

N/C

N/O

COM

N/C

    

- +

Fault

FRAY-ONE-EN

Ext

Reset

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

+ -

+ -

ELS 
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2.5.5 FLM-420-RLE-S

3k3

3k3

680

680

b1+      a-      

LSN

REL1 FB2 FB1

NO COM – ++

F
L
M

-4
2
0
-R

L
E

-S

VdS 2496

i
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2.5.6 FLM-420-RLV1-E

Plena

COM

NC NO

10 k 10 k

Trigger input/24V DC out

Business

Emergency

NC

TRG2

Override/Trigger Output

AUX

L

R

PC Digital

Mess age
Monitoring

Speaker

Remote Control Panel

Impedance

Calibration

In

LBB 1 990/00 8900 199 0 0001

Plena Voice Alarm Controller
Max. output power 360W
Rated output power 240W
115-230V~, 50/60Hz

S/N.

Design & Quality
The Netherlands

N6 63

Phantom power

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Ext
B ooster

In

DC In

100V

0

TRG 1

Int

B ooster

Out

24V

EM G

Fault

C all

External Booster

Out

CD/Tuner

SEL1

SEL0

Firmware

Upgrade

Monitor

APR mode
Supervision
2ch operation
Reserved

Off

On

USB

Vox

Speech filter

Mic/Line

Vox

Reserved

Rated input power :760VA

Line fuse
T6.3L250V for230V AC
T10L250V for115V AC

115V~ 230V~

Apparatus delivered

C onnected for 230V~

Power

Router

W arning
This apparatus must be earthed

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0
24V

70 V

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

GND

RS232

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Off

On

Off

On

Call station For ser vice only

GND

24V

DC out

VO X

Switch

VOX Switch1 2 3 4 5 6

NC

COM

NO

NC

COM

NO

NC

COM

NO

100V

0

C all out

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z1

A B

NO

24V

DC out

24V

1 Channel 2 Channel

Int Booster

Ext Booster

BGM/ Spare

N.C ./Spare Call

BGM/ C all

Volume Override

10 0V

a
ni

h
C

ni
e

d
a

M
1

2

1

2

EMG. Mic

1         2         3         4         5         6

VOX Switch1         2         3         4        5         6

24V

DC out

...

10k

10k

10k

10k

1 n

Fault

NC

COM

NO
3k9
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2.5.7 FLM-420-RLV8-S

Plena

ON  MOC  CN

+2b - 2a   V0  U+  DLEI HS  +1b - 1a   V0  U+

NSL

1LER

ON  MOC  CN

2LER

ON  MOC  CN

3LER

ON  MOC  CN

4LER

ON  MOC  CN

5LER

ON  MOC  CN

6LER

ON  MOC  CN

7LER

ON  MOC  CN

8LER

NSL NSL

FLM-420-RLV8-S

1         2          3         4         5          6

VOX Switch1         2          3         4         5         6

24V

DC out

...

1
0
k

1
0
k

1
0
k

10k 10k 10k

Plena

Plena

1

COM

NC NO

10 k 10 k

Trigger input/24V DC out

Business

Emergency

NC

TRG2

Override/Trigger Output

AUX

L

R

PC Digital

Mess age
Monitoring

Speaker

Remote Control Panel

Impedance

Calibration

In

LBB 1 990/00 8900 199 0 0001

Plena Voice Alarm Controller
Max. output power 360W
Rated output power 240W
115-230V~, 50/60Hz

S/N.

Design & Quality
The Netherlands

N6 63

Phantom power

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Ext
B ooster

In

DC In

100V

0

TRG 1

Int

B ooster

Out

24V

EM G

Fault

C all

External Booster

Out

CD/Tuner

SEL1

SEL0

Firmware

Upgrade

Monitor

APR mode
Supervision
2ch operation
Reserved

Off

On

USB

Vox

Speech filter

Mic/Line

Vox

Reserved

Rated input power :760VA

Line fuse
T6.3L250V for230V AC
T10L250V for115V AC

115V~ 230V~

Apparatus delivered

C onnected for 230V~

Power

Router

W arning
This apparatus must be earthed

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0
24V

70 V

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

GND

RS232

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Off

On

Off

On

Call station For ser vice only

GND

24V

DC out

VO X

Switch

VOX Switch1 2 3 4 5 6

NC

COM

NO

NC

COM

NO

NC

COM

NO

100V

0

C all out

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z1

A B

NO

24V

DC out

24V

1 Channel 2 Channel

Int Booster

Ext Booster

BGM/ Spare

N.C ./Spare Call

BGM/ C all

Volume Override

10 0V

a
ni

h
C

ni
e

d
a

M

1

2

1

2

EMG. Mic

Fault

NC

COM

NO
3k9
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2.5.8 FMF-ADP-FBF/FMF-ADP-TTY

FAT4000  FBF4000  ADP4000

FMF-FAT  FMF-FBF-FAT 

FMF-FIBS-A4/-A3

FMF-ADP

ELS

FMF-ADP-FBF/  

FMF-ADP-TTY

ADP--FBF

   

RS 232 / 

TTY

GND 0V UB RELAY

 -
  

+
  

  
- 

 +
  

  
 -

  
+

  
  

- 
 +

 

S
IO

1
  

U
B

1
  

S
IO

2
  

U
B

2

 3
  

 4
  

 7
  

 8
  

 9
 

  
 M

O
D

U
L

E
1

 3
  

 4
  

 7
  

 8
  

 9
 

  
 M

O
D

U
L

E
2

FMF-ESPA

E
S

P
A

FMF-ADP-FBF/  

FMF-ADP-TTY

RS 232 / 

TTY

ADP-FBF GND 0V UB RELAY

 -
  

+
  

  
- 

 +
  

  
 -

  
+

  
  

- 
 +

 

S
IO

1
  

U
B

1
  

S
IO

2
  

U
B

2

 3
  

 4
  

 7
  

 8
  

 9
 

  
 M

O
D

U
L

E
1

 3
  

 4
  

 7
  

 8
  

 9
 

  
 M

O
D

U
L

E
2

FMF-ESPA

E
S

P
A

 +
  

- 
  

  
+

  
- 

  
  

  
  

  
  

  
 +

  
- 

  
+

  
-

  
U

B
2

  
S

IO
2

  
  

  
  

  
 U

B
1

  
  

S
IO

1

SIO1 SIO2UB1 UB2OP

moC rrErrErrErrE Com

FBF

FAT

 +
  

- 
  

  
+

  
- 

  
  

  
  

  
  

  
 +

  
- 

  
+

  
-

  
U

B
2

  
S

IO
2

  
  

  
  

  
 U

B
1

  
  

S
IO

1

SIO1 SIO2UB1 UB2OP

moC rrErrErrErrE Com

 +
  

- 
  

  
+

  
- 

  
  

  
  

  
  

  
 +

  
- 

  
+

  
-

  
U

B
2

  
S

IO
2

  
  

  
  

  
 U

B
1

  
  

S
IO

1

SIO1 SIO2UB1 UB2OP

moC rrErrErrErrE Com

4

2

FAT

FBF

FAT
FBF

1
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2.6 EOL

CZM 0004 A, σελίδα 189

LSN 0300 A, σελίδα 201

FLM-420/4-CON-S/D, σελίδα 246
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2.6.1 CZM 0004 A

016519, 016589

IR3 Flame Detector
ELS

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

016519, 016589 

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

0

1

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

FLM-320-EOL2W
 +
 
 
 
 
 
-
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016519, 016589

IR3 Flame Detector 
ELS

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

8
2
0

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

016519, 016589 

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

0

1

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

OUT

AUX
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FCA-500-EU

FCP-O 500

FCP-O 500-P

FCP-OC 500

FCP-OC 500-P

ELS

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1

+ –

AUX2

+ –
OUT1

– +

OUT2

– +
IN1

– +
IN2

– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

                 POWER      CONV

Shield      +U  0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

A
U

X

+
–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

FAA-420-RI-DIN FAA-420-RI-DIN

OUT

AUX
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                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

8a

1b

2b

3b

4b

5b

6b

7b

8b

FCS-320-TM Series

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

820

ELS

OUT

AUX
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                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

FCS-320-TP1

C
Z
M

0
0
0
4

A
AUX1

+ –

AUX2

+ –
OUT1

– +

OUT2

– +
IN1

– +
IN2

– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

A
U

X

+
–BCM-0000-B

820

ELS

-TP1023--SCF

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

X7

X6
AL1

Stö 1

OUT

AUX
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                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

FCS-320-TP2

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1

+ –

AUX2

+ –
OUT1

– +

OUT2

– +
IN1

– +
IN2

– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

A
U

X

+
–BCM-0000-B

ELS

-TP2023--SCF

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

X7

X6 AL1

Stö 1

820

820

Stö2AL2

2x OUT

AUX

FLM-320-EOL2W
 +
     -
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RX 1

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

820

TX 1

+ -
N

/C
 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

ELS
FIRERAY3000

1 x

Reset action

OUT

AUX
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RX 1

820

TX 1

+ -

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

RX 2 TX 2

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

ELS
FIRERAY3000

2 x                  OUT1

Reset action

OUT

AUX
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RX 1

820

TX 1

+ -

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

820

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

ELS
FIRERAY3000

2 x                 OUT1+2

RX 2 TX 2

Reset action

2x OUT

AUX

FLM-320-EOL2W
 +
     -
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+ 

- 
N

/C
 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON A CON B 

Detector 1

FIRERAY5000

1 x

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

820

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 
1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON C CON D 

+ - + -

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

ELS

Reset action

OUT

AUX
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C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1

+ –

AUX2

+ –
OUT1

– +

OUT2

– +
IN1

– +
IN2

– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

FMC-120-DKM-G-R
FMC-120-DKM-H-R
FMC-120-DKM-G-B
FMC-120-DKM-H-B
FMC-120-DKM-G-Y

FLM-320-EOL2W

ELS

 +
     -

a b a’ b’

1

820Ω

0
5

1
Ω

2k21Ω

0
Ω

3
R

R1

0
Ω

5
R

4
R

R6

R(
2

R
E
)

E

2 3 4 5

KL1 KL2 KL3

6 7 8 9 10

2
9

k
3

Ω a b a’ b’

1

820Ω

0
5

1
Ω

2k21Ω

0
Ω

3
R

R1

0
Ω

5
R

4
R

R6

R(
2

R
E
)

E

2 3 4 5

KL1 KL2 KL3

6 7 8 9 10

2
9

k
3

Ω
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C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1

+ –

AUX2

+ –
OUT1

– +

OUT2

– +
IN1

– +
IN2

– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

FMC-300RW-GSGBU

FMC-300RW-GSRBU

FMC-300RW-GSGRD

FMC-300RW-GSRRD

FMC-300RW-GSGYE

FMC-300RW-GSRYE

FLM-320-EOL2W

ELS

b1 a1 b2 a2 b1 a1 b2 a2

 +
 
 
 
 
 
-
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2.6.2 LSN 0300 A

ELS

LSN 0300 A

LSN 1500 A

a-

b+

+

-

a-

b+

+

-

4
LSN

AUX

a1

b1

+

-

a2

b2

+

-

a1

b1

+

-

a2

b2

+

-

a1

b1

+

-

a2

b2

+

-

FLM-420-EOL2W-W

LSN-P
O

W

V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S

N

S
h

ie
ld
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ELS

LSN 0300 A

LSN 1500 A

a-

b+

+

-

a-

b+

+

-

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

4
LSN

AUX

a1

b1

+

-

a2

b2

+

-

a1

b1

+

-

a2

b2

+

-

a1

b1

+

-

a2

b2

+

-

FLM-420-NAC

EOL

FLM-420/4CON

E

D

C

B

A

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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ELS

a1

b1

+

-

a2

b2

+

-

a2

b2

+

-

a1

b1

+

-

a2

b2

+

-

a1

b1

+

-

LSN 0300 A

LSN 1500 A

a-

b+

+

-

a-

b+

+

-

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW 

OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

EOL

FLM-420-NAC

FLM-420/4CON

E

D

C

B

A

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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ELS

O
U

T
+

–

FLM-420/4-CON

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

FPP-5000

+

-

+

-

+

-

+

-

AUX

CONV

FLM-420-RLV1

FLM-420-RLV8-S

FLM-420-I8R1-S

N/C COM N/O                  POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

Reset action
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FLM-420-EOL2W-W

LSN-P
O

W

V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S

N

S
h

ie
ld

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

b1+       a-         b2+

LSN

FLM-420-I2-D

FLM-420-O1I1-D

FLM-420-RHV-D/S

FLM-420-RLV1-D

ELS
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FLM-420-EOL2W-W

LSN-P
O

W

V0

U+

a1-
b1+

 LSN
L
S

N

S
h

ie
ld

1

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM-420-I2-E/W

FLM-420-I2-E

FLM-420-I2-W

ELS
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FLM-420-EOL2W-W

LSN-P
O

W

V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S

N

S
h

ie
ld

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM-420-I8R1-S

+2b -2a   V0  U+  DLEIHS  +1b -1a   V0  U+

NSL

LER NI

-   1   + -   2   + -   3   + -   4   + -   5   + -   6   + -   7   + -   8   +ON MOC  MOC CN

NSLNSL

FLM-420-I8R1-S

+2b -2a   V0  U+  DLEIHS  +1b -1a   V0  U+

NSL

LER NI

-   1   + -   2   + -   3   + -   4   + -   5   + -   6   + -   7   + -   8   +ON MOC  MOC CN

NSLNSL

FLM-420-I8R1-S

ELS
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FLM-420-EOL2W-W

LSN-P
O

W

V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S
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AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM-420-O1I1-E
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-
NI

+NI

V0

U+

U+- 2a

-
1

a

b2+

+1
b

TUO

-
W
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FLM-420-O1I1-E
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-
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+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM-420-O8I2-S

NI RE WOP

 TUOII

NI RE WOP

 TUOINI

PIIP   +II-PIP  +I- PII8 +-PII7 +-PII6 +-PII5 +-PI4  +-PI3  +-PI2  +-PI1  +--   1   +     -   2   +

 TUOI  TUOII

+2b -2a   V0  U+  DLEIHS  +1b -1a   V0  U+

NSLNSL NSL

FLM-420-O8I2

ELS

+   U-U

5 -- 30 VDC

+   U-U

5 -- 30 VDC

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW 

OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

NI RE WOP

 TUOII

NI RE WOP

 TUOINI

PIIP   +II-PIP  +I- PII8 +-PII7 +-PII6 +-PII5 +-PI4  +-PI3  +-PI2  +-PI1  +--   1   +     -   2   +

 TUOI  TUOII

+2b -2a   V0  U+  DLEIHS  +1b -1a   V0  U+

NSLNSL NSL

FLM-420-O8I2
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+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM-420-I2-E/-W

FLM-420-RLV1-E
ELS
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AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM-I 420-S

LSN

b1+        a-         b2+       NA       NA       NA

FLM--I 420--S

ELS
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AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M
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0
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N
-D

FLM-420/

4-CON-D

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW 
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a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

ELS
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+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX
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EXT.PWR

– + – +–+
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-D
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 +U   0V
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a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

ELS
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AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

FLM-420-NAC-D/S

EN 54-2

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW 

OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

ELS

+

-



AVENAR panel series Wiring | el 215

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Οδηγός καλωδίωσης 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+
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IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 
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--

FLM-420-NAC-D/S

 +U   0V
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  +U   0V
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LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

ELS
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FMC-210-... ELS
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a2  a1 b2  b1  0V +U
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+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

a1

b1

FNM-420-A /-B

FNM-420U-A /-B 

FNM-420V-A

FNM-420-A/-B

FNM-420U-A/-B 

FNM-420V-A 

FNM-420-A/-B

FNM-420U-A/-B

FNM-420V-A

a2  a1 b2  b1  0V +Ua2  a1 b2  b1  0V +U

ELS
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+    –    a–  b+    +    –      a–  b+
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b1

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

a2 a1 b2D b1S 0V +U

C
a1
a2

b1 b2

a2 a1 b2D b1S 0V +U

C
a1
a2

b1 b2

ELS

FAA-420-RI-DIN
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AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

a1

b1

a2 a1 b2D b1S 0V +U

C
a1
a2

b1 b2

a2 a1 b2D b1S 0V +U

C
a1
a2

b1 b2

b1 b2

FLM-420-EOL2W-W

LSN-P
O

W

V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S

N

S
h

ie
ld

ELSFNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 
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FLM-420-EOL2W-W

LSN-P

O

V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S

N

S
h
ie

ld

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

0V

b1

b2

c

a1/

a2

+V

COM

NC

NO

FAA--500-R

FAA--500

0V

b1

b2

c

a1/

a2

+V

COM

NC

NO

FAP-0520

FAP-0520-P

FAP-OC520

FAP-OC-520-P

FAA-500-R + FAA-420-RI-DIN

ELS

0V

b1

b2

c

a1/

a2

+V

COM

NC

NO

0V

b1

b2

c

a1/

a2

+V

COM

NC

NO

FAA-420-RI-DIN
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FLM-420-EOL2W-W

LSN-P

O

V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S

N

S
h
ie

ld

a1/a2c

b1 b2

+V

0V

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

ELS

N
O

N
C

C

FAA-MSR-420

FAP-425-O, FAP-425-O-R

FAP-425-OT, FAP-425-OT-R

FAP-425-T-R

FAP-425-DO-R, FAP-425-DOT-R

FAP-425-DOTC-R, FAP-425-DOTCO-R

a1/a2c

b1 b2

+V

0V
NO

NC

C

a1/a2c

b1 b2

+V

0V

N
O

N
C

C
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FAA-420-RI-DIN FAA-420-RI-DIN

FLM-420-EOL2W-W

LSN-P

O
V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S

N

S
h
ie

ld

L
S

N
 0

3
0
0

 A
AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

c

+V 0V

b2a1/

a2

b1c

+V 0V

b2a1/

a2

b1

L
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

MS 400, MS 400 B

FAP-425-O, FAP-425-O-R

FAP-425-OT, FAP-425-OT-R

FAP-425-T-R

FAP-425-DO-R, FAP-425-DOT-R

FAP-425-DOTC-R, FAP-425-DOTCO-R

ELS
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

s
ei

r
e

S
0

2
4

--
S

A
F

LSN a1-

LSN b1+

FAS-420 Series

a1 -

b1+

a2 -

b2+

V-

V+

V-

V+

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW 

OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

ELS

A
U

X
+

–BCM-0000-B
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FAS-420 Series ELS

A
U

X
+

–BCM-0000-B

s
ei

r
e

S
0

2
4

--
S

A
F

LSN a1-

LSN b1+

a1 -

b1+

a2 -

b2+

V-

V+

V-

V+

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W
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1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

8a

1b

2b

3b

4b

5b

6b

7b

8b

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FAS-420-TM Series ELS

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW 

OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W
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1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

8a

1b

2b

3b

4b

5b

6b

7b

8b

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FAS-420-TM Series ELS

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW 

OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

A
U

X
+

–BCM-0000-B



AVENAR panel series Wiring | el 227

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Οδηγός καλωδίωσης 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

1a

2a

3a
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5a

6a

7a

8a

1b

2b

3b

4b

5b

6b

7b

8b

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FAS-420-TM Series ELS

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW 

OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W
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1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

8a

1b
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3b

4b

5b

6b

7b

8b

L
S
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3
0
0
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AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FAS-420-TM Series ELS

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW 

OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

A
U

X
+

–BCM-0000-B
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L
S
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0
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AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FBF 100 LSN ELS

FBF 100 LSN

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW 

OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W



230 el | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Οδηγός καλωδίωσης Bosch Sicherheitssysteme GmbH

L
S

N
 0

3
0
0
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AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FBF 100 LSN ELS

FBF 100 LSN

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

A
U

X
+
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AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FBF 100 LSN ELS

FBF 100 LSN

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW 

OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W
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AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FBF 100 LSN ELS

A
U

X
+

–BCM-0000-B

FBF 100 LSN

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W
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a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W
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L
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b
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2

ATB 420 LSNi
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ATB 420 LSNi
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ATG 420 LSNi
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S
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AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

BAT 100 LSN

ATG 420 LSNi

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW 

OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

ELS

AUX
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L
S
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L
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AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

BAT 100 LSN

ATG 420 LSNi

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW 

OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W
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L
S
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AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

BAT 100 LSN

ATG 420 LSNi

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW 
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LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

ELS

AUX
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L
S

N
1

a
L
S

N
2

b
L
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FLM-420-EOL2W-W

LSN-P
O

W

V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S

N

S
h

ie
ld

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

ELS 

FNX-425U-WFWH

FNX-425U-RFWH

FNX-425U-WFRD

FNX-425U-RFRD

FAA-420-RI-DIN

max 3m
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FNX-425U-WFWH

FNX-425U-RFWH

FNX-425U-WFRD

FNX-425U-RFRD

FNX-425U-COVWH

FNX-425U-COVRD
+

FLM-420-EOL2W-W

LSN-P
O

W

V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S

N

S
h

ie
ld

C
a1
a2

b1 b2

C
a1
a2

b1 b2

ELS 



AVENAR panel series Wiring | el 243

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Οδηγός καλωδίωσης 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

a
1
 /
 a

2

b
1

b
2

S
h

ie
ld

U
+

0
V

BAT

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

ELS

AUX

+–

B
C

M
-0

0
0
0
-B

FWI-270

FDOOT271-O 

FDM275-O 

FDM273-O
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a
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2
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U
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V

BAT

FWI-270

FDOOT271-O 

FDM275-O 

FDM273-O

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

ELS
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a
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BAT

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

ELS

FWI-270

FDOOT271-O 

FDM275-O 

FDM273-O
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2.6.3 FLM-420/4-CON-S/D

ELSADW 535-1
Alarm

Fault

ADW 535

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

8
2
0

ADW 535-1

+
-

F
L
M

-3
2
0
-

E
O

L
2
W

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

FLM-420-RLV1

FLM-420-RLV8-S

FLM-420-I8R1-S N
/C
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O
M

 
N

/O
 

  1
     2

    8
   9

   1
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1
1
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LSN 1500 A
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U

X
+

–
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ELSADW 535-2
Alarm

Fault

ADW 535

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
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-C
O

N
-D

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     
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FLM-320-EOL4W
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2
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FLM-420-I8R1-S N
/C

 
C

O
M

 
N

/O
 

  1
     2

    8
   9

   1
0
 

1
1
  1

2
  1

3
  1

6
   1

7
  2

4
   2

5
  2

6
   2

7
  2

8
  2

9
    

A
L
 II

S
t II

-
+

R
e
s
 e

t
A

L
 I

S
t I

+
-

U
 o

LSN 0300 A

LSN 1500 A

A
U

X
+

–



248 el | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Οδηγός καλωδίωσης Bosch Sicherheitssysteme GmbH

ALARMLINE II

S    C    C     R    -    +    NC   C   NO  NC  C   NO  0V  24V   

SENSOR CABLE   FAULT     ALARM    PREALARM POWER

FCS-LHD-2

8
2
0

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/
4
-C

O
N

-D

                 POWER      CONV

Shield       +U     0V       b+   a-     
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V
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FLM-320-EOL4W

AUX +–

L
S

N
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3
0
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 A

L
S

N
 1

5
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0
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max.40Ω

FAA-420-RI-DIN
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U

X
+
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LSN 0300A

LSN 1500A

EOL

max.

500m
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thefirebeam nano

thefirebeam standard

thefirebeam foveo

ELS

820

thefirebeam

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1
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EXT.PWR
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P

FLM-320-EOL4W

earth +V     -V      no      c      nc      no     c      

thefirebeam controller

controller interface    fire LED  ext erna l reset

FLM-420-RLV1

FLM-420-RLV8-S

FLM-420-I8R1-S

N
/C
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N
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FAULT               FIRE

FLM-320-EOL2W
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LSN 1500 A
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OSID
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b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+
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FIRE LED
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HEATER

NC

C

NO

NC

C

NO

+
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ASD 532
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ASD 535-1
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ELSASD 535-2
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                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/
4
-C

O
N

-D

FCS-LWM-1

rojo / rouge / red / rot = RD

naranja / orange / orange / orange = OR

blanco / blanc / white / weiß = WH

azul / bleu / blue / blau = BL

LWM--1

RD

WH

BL

OR

es fr en de/ / /

2
k

8

YX

X

Y

Ext.
Reset

Max. 500 m

3k6

8
2
0

+

NO

C

NC

NO

C

NC

NO

C

NC

-

ELS 

A
U

X
+

–
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LSN 0300 A

LSN 1500 A
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a b a’ b’

1

820Ω

0
5

1
Ω

2k21Ω

0
Ω

3
R

R1

0
Ω

5
R

4
R

R6

R(
2

R
E
)

E

2 3 4 5

KL1 KL2 KL3

6 7 8 9 10

FMC--120--. . .

2
9

k
3

Ω a b a’ b’

1

820Ω
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5
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0
Ω

3
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0
Ω
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R6

R(
2

R
E
)

E

2 3 4 5

KL1 KL2 KL3

6 7 8 9 10

FMC--120--. . .

2
9

k
3

Ω

FMC--120--. . .

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

FMC-120-DKM-G-R
FMC-120-DKM-H-R
FMC-120-DKM-G-B
FMC-120-DKM-H-B

FMC-120-DKM-G-Y
FMC-120-EST-G-B

FLM-320-EOL2W

ELS
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b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/
4
-C

O
N

-D

b1 a1 b2 a2b1 a1 b2 a2

FMC-300

FMC-300

FLM-320-EOL2W

ELS
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FAA-420-RI-DIN

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L

M
-4

2
0
/4

-C
O

N
-D

c

+V 0V

b2a1/

a2

MS 400/MS 400 B

b1 c

+V 0V

b2a1/

a2

b1

FLM-320-EOL2W

ELS

MSS 400, MSS 400 B

FCH-320-T320 

FCH-T320-R470, FCH-T320-FSA

FCP-O320, FCP-O320-R470

FCP-OC320, FCP-OC320-R470

FCP-OT320, FCP-OT320-R470

c

+V 0V

b2a1/

a2

b1
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FCP-500

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L

M
-4

2
0

/4
-C

O
N

-D

FCA-500-EU FCA-500-EU

FAA-420-RI-DINFAA-420-RI-DIN
                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+    a-

R

V

P

FLM-320-EOL4W

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

ELS
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                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

FCS-320-TM Series ELS

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/
4
-C

O
N

-D

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

8a

1b

2b

3b

4b

5b

6b

7b

8b

820

Reset
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                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

FCS-320-TP Series

820

ELS

-TP1023--SCF

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

X7

X6

AL1

Stö 1

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/
4
-C

O
N

-D

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

Reset
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                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

FCS-320-TP Series

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

ELS

-TP2023--SCF

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

X7

X6

AL1

Stö 1

Reset

820

820

FLM-320-

EOL2W

Stö2AL2

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/
4
-C

O
N

-D
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N4387A

Al 1Al 2Al 3Al 4Al 5Al 6Al 7Al 8Al 9 FAULT

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

N4387A

8
2

0

1

A
U

X
+

–FPP-5000

24V & Reset
FLM-320-EOL2W

+
-

+ -

+ -

BCM-

AUX

BCM-000-B

BCM-000-B

ELS



AVENAR panel series Wiring | el 263

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Οδηγός καλωδίωσης 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

016519, 016589

IR3 Flame Detector 

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

max. 1 x 0165X9

0165X9 

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

016519, 016589

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

0

1

FLM-320-EOL2W

ELS
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016519, 016589

IR3 Flame Detector 

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

ELS

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

8
2
0

0165X9 

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

016519, 016589

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

0

1
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                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/
4
-C

O
N

-D

Fireray 50RV

Fireray 100RV

on

off

Fireray 50RV/100RV

M
O

C

C
N

M
O

C

O
N --+

RE

2

WHITE

YELLOW

RED

BLUE

GREEN

BLACK

3 4 5 6 7

R
e
s
e
t

820

ELS

A
U

X
+

–

BCM-0000-B
LSN 0300 A
LSN 1500A

A
U

X
+

–

LSN 0300 A
LSN 1500A

2
4
-3

0
 V

D
C
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RX 1

820

TX 1

+ -

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

ELS

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

FIRERAY3000

1 x

Reset 
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RX 1

820

TX 1

+ -
N

/C
 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

RX 2 TX 2

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

ELS
FIRERAY3000

2 x                  OUT1

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

Reset 

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D
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RX 1

820

TX 1

+ -

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

820

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

ELS

FLM-320-EOL2W

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

FIRERAY3000

2 x                  OUT1+2

RX 2 TX 2

+          -

Reset action
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+ 

- 

N
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O
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N
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1 2 3

N
/C
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O
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N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON A CON B 

Detector 1

FIRERAY5000

1 x

820

N
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C
O
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N
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1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON C CON D 

+ - + -

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M
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2
0
/4

-C
O

N
-D

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

ELS

Reset 
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+ 

- 

N
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C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON A CON B 

Detector 1

FIRERAY5000

2 x        OUT1

820

N
/C
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O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON C CON D 

+ - + -

Detector 2

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

ELS

Reset 
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                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-      

R

V

P

FLM-320-EOL4W

1
2

3
4

5
6

N
O

6
S

--
1

S

4
X

3
X

5
X

F
F

O

+ - - + -- + --

VW R Q H G

++ --
D

C
B

/
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-

A
5
0
/
L 
-

8
4
5
0
/
L
+

1
1
9
2
/
L
+

D
C

B
/
L
-

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1
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– + – +–+

F
L
M
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2
0
/4
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O

N
-D

1
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3
4
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DM1103B-Ex

+--+--

1
1
9
2
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L
+

A
5
0
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L
-

G
/
L
-

H
/
L
+

3BS
SB3

3BS
DC1192

 +
  
  
-

EOL22

(Ex)

b/L-

a/L+

3
3
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0
0
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W

≤
 8

3
 n

F
 / 1

6
0
0
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H

DC1192, SB3
OOH740-A9-Ex

DO1101A-Ex

DT1101A-Ex/DT1102A-Ex

DF1101-Ex

DM1103B-Ex

2
7
0
 Ω

 
/
1
 
W

-
>
L
+

270 Ω /1 W

� L+

(PA)

20V

21,4V

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

DC1192

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-      

R

V

P

FLM-320-EOL4W

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

+
--

+
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+
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OOH740-A9-Ex
DO1101A-Ex
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DT1102A-Ex
DF1101-Ex

3
3
0

+
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ELS

b/L-

a/L+

+
  
  
-

EOL22

(Ex)

18/10kΩ18/10kΩ +
--

+
--

+
--

OOH740-A9-Ex
DO1101A-Ex
DT1101A-Ex
DT1102A-Ex
DF1101-Ex

18kΩ, ≥ 200 mW: OOH740-A9-Ex (A1R) 

10kΩ, ≥ 200 mW: OOH740-A9-Ex (BR) 

18kΩ, ≥ 200 mW: OOH740-A9-Ex (A1R) 

10kΩ, ≥ 200 mW: OOH740-A9-Ex (BR) 

270 Ω /1 W

->L+
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b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
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-C
O

N
-D

UniVario WMX5000

UniVario FMX5000

UniVario KMX5000

A
U

X
+
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LSN 0300 A

LSN 1500 A

                 POWER      CONV

Shield       0V   +U         b+   a-    

R

V

P

FLM-320-EOL4W

ELS

FLM-320-EOL2W
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+
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+
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+
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L

-U
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NO NO

NC NC

COM COM

Alarm Störung

8
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0

8
2
0

Reset action
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Ευρετήριο
Αριθμοί
016519 ->

CZM 0004 A  52, 53
FLM-420/4-CON-D  134, 135, 136, 137
FLM-420/4-CON-D (EOL)  263, 264

016589 ->
CZM 0004 A  53
FCS-LWM-1  52
FLM-420/4-CON-D  134, 135, 136, 137
FLM-420/4-CON-D (EOL)  263, 264

2014/2 Ex ->
FLM-420/4-CON-D  155

2014/2 GLU-Ex ->
FLM-420/4-CON-D  155

837 ->
FAA-MSR 420  17, 18
FLM-420-RHV  27, 28

838 ->
FAA-MSR 420  17, 18
FLM-420-RHV  27, 28

858 ->
FAA-MSR 420  17, 18
FLM-420-RHV  27, 28

A
ADW 535-1 ->

FLM-420/4-CON-D (EOL)  246
FLM-420-RHV  178, 179

ADW 535-2 ->
FLM-420/4-CON-D (EOL)  247
FLM-420-RHV  180, 181

ALARMLINE II ->
FLM-420/4-CON-D  125
FLM-420/4-CON-D (EOL)  248

ASD 532 ->
FLM-420/4-CON-D (EOL)  251
FLM-420-RHV  176, 177

ASD 535-1 ->
FLM-420/4-CON-D (EOL)  252
FLM-420-RHV  172, 173

ASD 535-2 ->
FLM-420/4-CON-D (EOL)  253
FLM-420-RHV  174, 175

ASD 535-3 ->
FLM-420-RHV  172, 173

ASD 535-4 ->
FLM-420-RHV  174, 175

AT5000 IP/GPRS ->
ENO 0000 A/B  61

ATB 420 LSNi ->
LSN 0300 A  93
LSN 0300 A (EOL)  233, 234, 235, 236

ATG 420 LSNi ->
LSN 0300 A  94
LSN 0300 A (EOL)  237, 238, 239, 240

B
BCM-0000-B ->

FPP-5000-TI  11
FPP-5000-TI13  12

BTS 80 ->
FAA-MSR 420  19, 20

BTS 80 EMB ->
FLM-420-RHV  29, 30

BTS 80 FLB ->
FAA-MSR 420  19, 20
FLM-420-RHV  29, 30
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C
C31B ->

LSN 0300 A  103, 104
CZM 0004 A

016519  52, 53
016589  52, 53
FCA-500  58
FCS-320-TM  54
FCS-320-TP1  55
FCS-320-TP2  56
FCS-LWM-1  57
Fireray 100RV  45
Fireray 50RV  45
FIRERAY3000  46, 47, 48
FIRERAY5000  49, 50, 51
FMC-120  59
FMC-300  60

D
DC1192, SB3 ->

FLM-420/4-CON-D  149, 150
FLM-420/4-CON-D (EOL)  271

DF 1192
FAA-420-RI-DIN  151

DF 1192 ->
FLM-420/4-CON-D  151

DF1101-A-EX ->
FLM-420/4-CON-D  149, 150
FLM-420/4-CON-D (EOL)  271

DIBT
837 -> FAA-MSR 420  17, 18
837 -> FLM-420-RHV  27, 28
838 -> FAA-MSR 420  17, 18
838 -> FLM-420-RHV  27, 28
858 -> FAA-MSR 420  17, 18
858 -> FLM-420-RHV  27, 28
BTS 80 EMB -> FAA-MSR 420  19, 20
BTS 80 EMB -> FLM-420-RHV  29, 30
BTS 80 FLB -> FAA-MSR 420  19, 20
BTS 80 FLB -> FLM-420-RHV  29, 30
ED 100 -> FAA-MSR-420  15, 16
ED 100 -> FLM-420-RHV  25, 26
ED 250 -> FAA-MSR-420  15, 16
ED 250 -> FLM-420-RHV  25, 26
GT 40 R -> FAA-MSR 420  17, 18
GT 40 R -> FLM-420-RHV  27, 28
GT 42 R -> FAA-MSR 420  17, 18
GT 42 R -> FLM-420-RHV  27, 28
GT 50 R -> FAA-MSR 420  17, 18
GT 50 R -> FLM-420-RHV  27, 28
GT 60 R -> FAA-MSR 420  17, 18
GT 60 R -> FLM-420-RHV  27, 28
GT 63 R -> FAA-MSR 420  17, 18
GT 63 R -> FLM-420-RHV  27, 28
GT 70 R -> FAA-MSR 420  17, 18
GT 70 R -> FLM-420-RHV  27, 28
GT 70 R 050.01 Ex -> FAA-MSR 420  17, 18
GT 70 R 050.01 Ex -> FLM-420-RHV  27, 28
Slimdrive EMD-F -> FAA-MSR-420  21, 22
Slimdrive EMD-F -> FLM-420-RHV  31, 32
Slimdrive EMD-F-IS -> FAA-MSR-420  21, 22
Slimdrive EMD-F-IS -> FLM-420-RHV  31, 32
TS 4000 E -> FAA-MSR-420  23, 24
TS 4000 E -> FLM-420-RHV  33, 34
TS 4000 EFS -> FAA-MSR-420  23, 24
TS 4000 EFS -> FLM-420-RHV  33, 34
TS 4000 E-IS -> FAA-MSR-420  23, 24
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TS 4000 E-IS -> FLM-420-RHV  33, 34
TS 5000 E -> FAA-MSR-420  23, 24
TS 5000 E -> FLM-420-RHV  33, 34
TS 5000 E-IS -> FAA-MSR-420  23, 24
TS 5000 E-IS -> FLM-420-RHV  33, 34
TS 5000 E-ISM -> FAA-MSR-420  23, 24
TS 5000 E-ISM -> FLM-420-RHV  33, 34
TS 550 E -> FAA-MSR-420  23, 24
TS 550 E -> FLM-420-RHV  33, 34
TS 73 EMF -> FAA-MSR 420  19, 20
TS 73 EMF -> FLM-420-RHV  29, 30
TS 93 EMF -> FAA-MSR 420  19, 20
TS 93 EMF -> FLM-420-RHV  29, 30
TS 93 GSR/EMF1 -> FAA-MSR 420  19, 20
TS 93 GSR/EMF1 -> FLM-420-RHV  29, 30
TS 93 GSR/EMF2 -> FAA-MSR 420  19, 20
TS 93 GSR/EMF2 -> FLM-420-RHV  29, 30
TSA 160 NT F -> FAA-MSR-420  23, 24
TSA 160 NT F -> FLM-420-RHV  33, 34
TSA 160 NT F-IS -> FAA-MSR-420  23, 24
TSA 160 NT F-IS -> FLM-420-RHV  33, 34
TSA 160 NT F-IS/TS -> FAA-MSR-420  23, 24
TSA 160 NT F-IS/TS -> FLM-420-RHV  33, 34
TSZ 0400 -> FLM-420/4-CON-D  36
TSZ 0400 -> FLM-420-I2-E/-W  37
TSZ 0400 -> FLM-420-O1I1-E  38

DM 1103B-X ->
FLM-420/4-CON-D  149, 150
FLM-420/4-CON-D (EOL)  271

DO1101-A-EX ->
FLM-420/4-CON-D  149, 150
FLM-420/4-CON-D (EOL)  271

E
ED 100 ->

FAA-MSR-420  15, 16
FLM-420-RHV  25, 26

ED 250 ->
FAA-MSR-420  15, 16
FLM-420-RHV  25, 26

ELS VdS 2489  7, 68
ENO 0000 A

TF2F  63
ENO 0000 A/B

AT5000 IP/GPRS  61
GÜ 101-B  66, 67
MDL-F  62
UE-F-D/T  65

ENO 0000 B
TF2F  64

EOL  201, 202, 203
016519 -> FLM-420/4-CON-D  263, 264
016519 ->:CZM 0004 A  189, 190
016589 -> FLM-420/4-CON-D  263, 264
016589 ->:CZM 0004 A  190
ADW 535-1 -> FLM-420/4-CON-D  246
ADW 535-2 -> FLM-420/4-CON-D  247
ALARMLINE II -> FLM-420/4-CON-D  248
ASD 532 -> FLM-420/4-CON-D  251
ASD 535-1 -> FLM-420/4-CON-D  252
ASD 535-2 -> FLM-420/4-CON-D  253
ATB 420 LSNi -> LSN 0300 A  233, 234, 235, 236
ATG 420 LSNi -> LSN 0300 A  237, 238, 239, 240
CZM 0004 A: FCS-320-TM  192
CZM 0004 A: FCS-320-TP1  193
CZM 0004 A: FCS-320-TP2  194
CZM 0004 A: FIRERAY3000  195, 196, 197
CZM 0004 A: FIRERAY5000  198
CZM 0004 A: FMC-120  199
CZM 0004 A: FMC-300  200
CZM 0004 A:016519  190
CZM 0004 A:016589  189, 190
CZM 0004 A:FCA-500-EU  191
CZM 0004A:016519  189
CZM 0004A:016589  189
DC1192, SB3 -> FLM-420/4-CON-D  271
DF1101-A-EX -> FLM-420/4-CON-D  271
DM 1103B-X -> FLM-420/4-CON-D  271
DO1101-A-EX -> FLM-420/4-CON-D  271
FAA-500 -> LSN 0300 A  220
FAA-500-R -> LSN 0300 A  220
FAA-MSR 420 -> LSN 0300 A  221
FAP-425  257
FAP-425 -> LSN 0300 A  221, 222
FAP-520 -> LSN 0300 A  220
FAS-420 -> LSN 0300 A  223, 224
FAS-420-TM -> LSN 0300 A  225, 226, 227, 228
FBF 100 LSN -> LSN 0300 A  229, 230, 231, 232
FCA-500-EU -> FLM-420/4-CON-D  258
FCA-500-EU ->:CZM 0004 A  191
FCH-320  257
FCH-320 -> LSN 0300 A  222
FCP-320  257
FCP-320 -> LSN 0300 A  222
FCS-320-TM -> FLM-420/4-CON-D  259
FCS-320-TM ->:CZM 0004 A  192
FCS-320-TP1 -> FLM-420/4-CON-D  260
FCS-320-TP1 ->:CZM 0004 A  193
FCS-320-TP2 -> FLM-420/4-CON-D  261
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FCS-320-TP2 ->:CZM 0004 A  194
FCS-LHD-2 -> FLM-420/4-CON-D  248
FCS-LWM-1 -> FLM-420/4-CON-D  254
Fireray 50RV/100RV -> FLM-420/4-CON-D  265
FIRERAY3000 -> FLM-420/4-CON-D  266, 267, 268
FIRERAY3000 ->:CZM 0004 A  195, 196, 197
FIRERAY5000 -> FLM-420/4-CON-D  269, 270
FIRERAY5000 ->:CZM 0004 A  198
FLM-420/4-CON -> LSN 0300 A  212, 213
FLM-420-I2-D -> LSN 0300 A  205
FLM-420-I2-E/-W -> LSN 0300 A  206
FLM-420-I8R1-S -> LSN 0300 A  207
FLM-420-NAC-D -> LSN 0300 A  214, 215
FLM-420-O1I1-D -> LSN 0300 A  205
FLM-420-O1I1-E -> LSN 0300 A  208
FLM-420-O8I2-S -> LSN 0300 A  209
FLM-420-RHV -> LSN 0300 A  205
FLM-420-RLV1-D -> LSN 0300 A  205
FLM-420-RLV1-E -> LSN 0300 A  210
FLM-I 420-S -> LSN 0300 A  211
FMC-120 ->:CZM 0004 A  199
FMC-120-DKM -> FLM-420/4-CON-D  255
FMC-120-EST -> FLM-420/4-CON-D  255
FMC-210-... -> LSN 0300 A  216
FMC-300 -> FLM-420/4-CON-D  256
FMC-300 ->:CZM 0004 A  200
FNM-420-A/-B -> LSN 0300 A  217
FNM-420-A-BS -> LSN 0300 A  218, 219
FNM-420U-A/-B -> LSN 0300 A  217
FNM-420U-A-BS -> LSN 0300 A  218, 219
FNM-420V-A -> LSN 0300 A  217
FNX-425U-RFRD ->:LSN 0300 A  241, 242
FNX-425U-RFWH ->:LSN 0300 A  241, 242
FNX-425U-WFRD ->:LSN 0300 A  241, 242
FNX-425U-WFWH ->:LSN 0300 A  241, 242
FWI-270 -> LSN 0300 A  243, 244, 245
KMX-5000 -> FLM-420/4-CON-D  272
LSN 0300 A:FNX-425U-RFRD  241, 242
LSN 0300 A:FNX-425U-RFWH  241, 242
LSN 0300 A:FNX-425U-WFRD  241, 242
LSN 0300 A:FNX-425U-WFWH  241, 242
MS 400/MS 400 B -> FLM-420/4-CON-D  257
MS 400/MS 400 B -> LSN 0300 A  222
N4387A -> FLM-420/4-CON-D  262
OSID -> FLM-420/4-CON-D  250
Reset action  204
thefirebeam -> FLM-420/4-CON-D  249
Typ K -> FLM-420/4-CON-D  271
UniVario -> FLM-420/4-CON-D  272

WMX-5000 -> FLM-420/4-CON-D  272

F
FAA-420-RI-DIN ->

DF 1192  151
FAA-500  89, 220
FAA-MSR 420  90, 221
FAA-MSR-420  39, 40, 41
FAD-0420  82
FAP-425  91, 222, 257
FCA-500  58, 128, 129
FCA-500-EU  258
FCH-320  91, 154, 222, 257
FCP-320  91, 154, 222, 257
FCS-LWM-1  57, 126, 127
FNM-420-A-BS  87, 218
FNM-420U-A-BS  87, 218
MS 400/MS 400 B  91, 154, 222, 257

FAA-420-RI-ROW ->
FAA-MSR-420  39

FAA-500
FAA-420-RI-DIN  89, 220

FAA-500 ->
LSN 0300 A  89
LSN 0300 A (EOL)  220

FAA-500-R ->
LSN 0300 A (EOL)  220

FAA-MSR 420
FAA-420-RI-DIN  90, 221

FAA-MSR 420 ->
63 R  17, 18
837  17, 18
838  17, 18
858  17, 18
GT 40 R  17, 18
GT 42 R  17, 18
GT 50 R  17, 18
GT 60 R  17, 18
GT 70 R  17, 18
GT 70 R 050.01 Ex  17, 18
LSN 0300 A  90
LSN 0300 A (EOL)  221

FAA-MSR 420 -> BTS 80 EMB  19, 20
FAA-MSR 420 -> BTS 80 FLB  19, 20
FAA-MSR 420 -> TS 73 EMF  19, 20
FAA-MSR 420 -> TS 93 EMF  19, 20
FAA-MSR 420 -> TS 93 GSR/EMF1  19, 20
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FAA-MSR 420 -> TS 93 GSR/EMF2  19, 20
FAA-MSR-420

ED 100  15, 16
ED 250  15, 16
FAA-420-RI-DIN  39, 40, 41
FAA-420-RI-ROW  39
Slimdrive EMD-F  21, 22
Slimdrive EMD-F-IS  21, 22
TS 4000 E  23, 24
TS 4000 EFS  23, 24
TS 4000 E-IS  23, 24
TS 5000 E  23, 24
TS 5000 E-IS  23, 24
TS 5000 E-ISM  23, 24
TS 550 E  23, 24
TSA 160 NT F  23, 24
TSA 160 NT F-IS  23, 24
TSA 160 NT F-IS/TS  23, 24

FAD-0420
FAA-420-RI-DIN  82

FAD-420-HS-EN ->
LSN 0300 A  82, 83

FAP-425
FAA-420-RI-DIN  91, 222, 257

FAP-425 ->
FLM-420/4-CON-D  154
FLM-420/4-CON-D (EOL)  257
LSN 0300 A  91
LSN 0300 A (EOL)  221, 222

FAP-520 ->
LSN 0300 A  89
LSN 0300 A (EOL)  220

FAS-420 ->
LSN 0300 A  84
LSN 0300 A (EOL)  223, 224

FAS-420-TM ->
LSN 0300 A  85
LSN 0300 A (EOL)  225, 226, 227, 228

FAT2002RE ->
FPE-5000-UGM  123

FBF 100 LSN ->
LSN 0300 A  96
LSN 0300 A (EOL)  229, 230, 231, 232

FCA-500
FAA-420-RI-DIN  58, 128, 129

FCA-500 ->
CZM 0004 A  58

FCA-500-EU
FAA-420-RI-DIN  258

FCA-500-EU ->
FLM-420/4-CON-D  128, 129
FLM-420/4-CON-D (EOL)  258

FCH-320
FAA-420-RI-DIN  91, 154, 222, 257

FCH-320 ->
FLM-420/4-CON-D  154
FLM-420/4-CON-D (EOL)  257
LSN 0300 A  91
LSN 0300 A (EOL)  222

FCP-320
FAA-420-RI-DIN  91, 154, 222, 257

FCP-320 ->
FLM-420/4-CON-D  154
FLM-420/4-CON-D (EOL)  257
LSN 0300 A  91
LSN 0300 A (EOL)  222

FCP-500 ->
FLM-420/4-CON-D  128, 129

FCS-320-TM ->
CZM 0004 A  54
FCS-LWM-1  54
FLM-420/4-CON-D  130
FLM-420/4-CON-D (EOL)  259

FCS-320-TP1 ->
CZM 0004 A  55
FLM-420/4-CON-D  131, 133
FLM-420/4-CON-D (EOL)  260

FCS-320-TP2 ->
FLM-420/4-CON-D  132
FLM-420/4-CON-D (EOL)  261

FCS-320-TP2->
CZM 0004 A  56

FCS-LHD-2 ->
FLM-420/4-CON-D  125
FLM-420/4-CON-D (EOL)  248

FCS-LHD-2EN ->
FLM-420-I8R1-S  158, 159

FCS-LWM-1
FAA-420-RI-DIN  57, 126, 127

FCS-LWM-1 ->
CZM 0004 A  57
FLM-420/4-CON-D  126, 127
FLM-420/4-CON-D (EOL)  254

Fireray 100 RV ->
CZM 0004 A  45
FLM-420/4-CON-D  138, 144

Fireray 50 RV ->
CZM 0004 A  45
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FLM-420/4-CON-D  138, 144
Fireray 50RV/100RV ->

FLM-420/4-CON-D (EOL)  265
FIRERAY3000 ->

CZM 0004 A  46, 47, 48
FLM-420/4-CON-D  139, 140, 141, 145, 146
FLM-420/4-CON-D (EOL)  266, 267, 268

FIRERAY5000 ->
CZM 0004 A  49, 50, 51
FLM-420/4-CON-D  142, 143, 147, 148
FLM-420/4-CON-D (EOL)  269, 270

FLM-420/4-CON ->
LSN 0300 A  95
LSN 0300 A (EOL)  212, 213

FLM-420/4-CON-D
016519  134, 135, 136, 137
016519 (EOL)  263, 264
016589  134, 135, 136, 137
016589 (EOL)  263, 264
2014/2 Ex  155
2014/2 GLU-Ex  155
ADW 535-1 (EOL)  246
ADW 535-2 (EOL)  247
ALARMLINE II  125
ALARMLINE II (EOL)  248
ASD 532 (EOL)  251
ASD 535-1 (EOL)  252
ASD 535-2 (EOL)  253
DC1192, SB3  149, 150
DC1192, SB3 (EOL)  271
DF 1192  151
DF1101-A-EX  149, 150
DF1101-A-EX (EOL)  271
DM 1103B-X  149, 150
DM 1103B-X (EOL)  271
DO1101-A-EX  149, 150
DO1101-A-EX (EOL)  271
FAP-425  154
FAP-425 (EOL)  257
FCA-500-EU  128, 129
FCA-500-EU (EOL)  258
FCH-320  154
FCH-320 (EOL)  257
FCP-320  154
FCP-320 (EOL)  257
FCP-500  128, 129
FCS-320-TM  130
FCS-320-TM (EOL)  259
FCS-320-TP1  131, 133

FCS-320-TP1 (EOL)  260
FCS-320-TP2  132
FCS-320-TP2 (EOL)  261
FCS-LHD-2  125
FCS-LHD-2 (EOL)  248
FCS-LWM-1  126, 127
FCS-LWM-1 (EOL)  254
Fireray 100 RV  138, 144
Fireray 50 RV  138, 144
Fireray 50RV/100RV (EOL)  265
FIRERAY3000  139, 140, 141, 145, 146
FIRERAY3000 (EOL)  266, 267, 268
FIRERAY5000  142, 143, 147, 148
FIRERAY5000 (EOL)  269, 270
FMC-120-DKM  156
FMC-120-DKM (EOL)  255
FMC-120-EST (EOL)  255
FMC-300  152
FMC-300 (EOL)  256
KMX-5000 (EOL)  272
MS 400/MS 400 B  154
MS 400/MS 400 B (EOL)  257
N4387A  153
N4387A (EOL)  262
NO-Relay  157
OSID (EOL)  250
thefirebeam (EOL)  249
TSZ 0400  36
Typ K (EOL)  271
UniVario (EOL)  272
WMX-5000 (EOL)  272

FLM-420-I2-D ->
FPP-3000  13
LSN 0300 A  69
LSN 0300 A (EOL)  205

FLM-420-I2-E ->
FPP-3000  13

FLM-420-I2-E/-W
TSZ 0400  37

FLM-420-I2-E/-W ->
LSN 0300 A  70
LSN 0300 A (EOL)  206

FLM-420-I2-W ->
FPP-3000  13

FLM-420-I8R1-S
FCS-LHD-2EN  158, 159

FLM-420-I8R1-S ->
FPP-3000  13
LSN 0300 A  71
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LSN 0300 A (EOL)  207
FLM-420-NAC-D

FNM-320  170, 171
FNS-320  168, 169
FPP-5000  43
PA 10  162, 163
PA 5  160, 161
PB 2005  166, 167
PY X-M-10-SSM R  164, 165
PY X-M-10-SSM W  164, 165
ROLP-R-LX  170, 171
ROLP-W-LX  170, 171
SOL-LX  168, 169

FLM-420-NAC-D ->
FPP-3000  14
FPP-5000  44
LSN 0300 A  74, 75
LSN 0300 A (EOL)  214, 215
LSN 300 A, BCM 0000 B  76

FLM-420-O1I1-D ->
LSN 0300 A  78, 79
LSN 0300 A (EOL)  205

FLM-420-O1I1-E
TSZ 0400  38

FLM-420-O1I1-E ->
LSN 0300 A  80
LSN 0300 A (EOL)  208

FLM-420-O8I2-S ->
FPP-3000  13
LSN 0300 A  72, 73
LSN 0300 A (EOL)  209

FLM-420-RHV
ADW 535-1  178, 179
ADW 535-2  180, 181
ASD 532  176, 177
ASD 535-1  172, 173
ASD 535-2  174, 175
ASD 535-3  172, 173
ASD 535-4  174, 175
BTS EMB  29, 30
BTS FLB  29, 30
ED 100  25, 26
ED 250  25, 26
FRAY-ONE-EN  182, 183
Slimdrive EMD-F  31, 32
Slimdrive EMD-F-IS  31, 32
TS 4000 E  33, 34
TS 4000 EFS  33, 34
TS 4000 E-IS  33, 34

TS 5000 E  33, 34
TS 5000 E-IS  33, 34
TS 5000 E-ISM  33, 34
TS 550 E  33, 34
TS 73 EMF  29, 30
TS 93 EMF  29, 30
TS 93 GSR/EMF1  29, 30
TS 93 GSR/EMF2  29, 30
TSA 160 NT F  33, 34
TSA 160 NT F-IS  33, 34
TSA 160 NT F-IS/TS  33, 34

FLM-420-RHV ->
63 R  27, 28
837  27, 28
838  27, 28
858  27, 28
GT 40 R  27, 28
GT 42 R  27, 28
GT 50 R  27, 28
GT 60 R  27, 28
GT 70 R  27, 28
GT 70 R 050.01 Ex  27, 28
LSN 0300 A  69
LSN 0300 A (EOL)  205

FLM-420-RLE-S
LA  184

FLM-420-RLE-S ->
LSN 0300 A  77

FLM-420-RLV1-D ->
LSN 0300 A  69
LSN 0300 A (EOL)  205

FLM-420-RLV1-E
Plena  185

FLM-420-RLV1-E ->
LSN 0300 A  70
LSN 0300 A (EOL)  210

FLM-420-RLV8-S
Plena  186

FLM-420-RLV8-S ->
LSN 0300 A  81

FLM-I 420-S ->
LSN 0300 A  69
LSN 0300 A (EOL)  211

FMC-120->
CZM 0004 A  59

FMC-120-DKM ->
FLM-420/4-CON-D  156
FLM-420/4-CON-D (EOL)  255

FMC-120-EST ->
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FLM-420/4-CON-D (EOL)  255
FMC-210-... ->

LSN 0300 A  100
LSN 0300 A (EOL)  216

FMC-210-IP66-R ->
LSN 0300 A  101

FMC-300 ->
FLM-420/4-CON-D  152
FLM-420/4-CON-D (EOL)  256

FMC-300->
CZM 0004 A  60

FMC-420RW ->
LSN 0300 A  102

FMF-ADP ->
FPE-5000-UGM  122, 123
IOS 0020 A  121

FMF-ADP-FAT
FMF-FAT  187
FMF-FBF-FAT  187

FMF-FAT ->
FPE-5000-UGM  122
IOS 0020 A  121

FMF-FAT ->FMF-ADP-FBF  187
FMF-FBF-FAT ->

FPE-5000-UGM  122, 123
IOS 0020 A  121

FMF-FBF-FAT ->FMF-ADP-FBF  187
FMF-FIBS ->

FPE-5000-UGM  122, 123
IOS 0020 A  121

FNM-320 ->
FLM-420-NAC-D  170, 171
NZM 0002 A  114, 115

FNM-420-A/-B ->
LSN 0300 A  86
LSN 0300 A (EOL)  217

FNM-420-A-BS
FAA-420-RI-DIN  87, 218

FNM-420-A-BS ->
LSN 0300 A  87, 88
LSN 0300 A (EOL)  218, 219

FNM-420U-A/-B ->
LSN 0300 A  86
LSN 0300 A (EOL)  217

FNM-420U-A-BS
FAA-420-RI-DIN  87, 218

FNM-420U-A-BS ->
LSN 0300 A  87, 88
LSN 0300 A (EOL)  218, 219

FNM-420V-A ->
LSN 0300 A  86
LSN 0300 A (EOL)  217

FNS-320 ->
FLM-420-NAC-D  168, 169
NZM 0002 A  111, 112, 113

FNS-P400RTH ->
RMH 0002 A  119

FNX-425U-RFRD ->
LSN 0300 A  98, 99
LSN 0300 A (EOL)  241, 242

FNX-425U-RFWH ->
LSN 0300 A  98, 99
LSN 0300 A (EOL)  241, 242

FNX-425U-WFRD ->
LSN 0300 A  98, 99
LSN 0300 A (EOL)  241, 242

FNX-425U-WFWH ->
LSN 0300 A  98, 99
LSN 0300 A (EOL)  241, 242

FPE-5000-UGM
FAT2002RE  123
FMF-ADP  122, 123
FMF-FAT  122
FMF-FBF-FAT  122, 123
FMF-FIBS  122, 123
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FPP-3000
FLM-420-I2-D  13
FLM-420-I2-E  13
FLM-420-I2-W  13
FLM-420-I8R1-S  13
FLM-420-NAC-D  14
FLM-420-O8I2-S  13

FPP-5000
FLM-420-NAC-D  44

FPP-5000 ->
FLM-420-NAC-D  43

FPP-5000-TI
BCM-0000-B  11

FPP-5000-TI13
BCM-0000-B  12

FRAY-ONE-EN ->
FLM-420-RHV  182, 183

FWI-270 ->
LSN 0300 A  105
LSN 0300 A (EOL)  243, 244, 245

G
GSME-L3 ->

LSN 0300 A  92
GT 40 R ->

FAA-MSR 420  17, 18
FLM-420-RHV  27, 28

GT 42 R ->
FAA-MSR 420  17, 18
FLM-420-RHV  27, 28

GT 50 R ->
FAA-MSR 420  17, 18
FLM-420-RHV  27, 28

GT 60 R ->
FAA-MSR 420  17, 18
FLM-420-RHV  27, 28

GT 63 R ->
FAA-MSR 420  17, 18
FLM-420-RHV  27, 28

GT 70 R ->
FAA-MSR 420  17, 18
FLM-420-RHV  27, 28

GT 70 R 050.01 Ex ->
FAA-MSR 420  17, 18
FLM-420-RHV  27, 28

GÜ 101-B ->
ENO 0000 A/B  66, 67

I
IOS 0020 A

FMF-ADP  121
FMF-FAT  121
FMF-FBF-FAT  121
FMF-FIBS  121
Plena  120

K
KMX-5000 ->

FLM-420/4-CON-D (EOL)  272
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L
LA ->

FLM-420-RLE-S  184
LSN 0300 A (FLM-420-RLE-S)  97

LSN 0300 A
ATB 420 LSNi  93
ATB 420 LSNi (EOL)  233, 234, 235, 236
ATG 420 LSNi  94
ATG 420 LSNi (EOL)  237, 238, 239, 240
C31B  103, 104
FAA-500  89
FAA-500 (EOL)  220
FAA-500-R (EOL)  220
FAA-MSR 420  90
FAA-MSR 420 (EOL)  221
FAD-420-HS-EN  82, 83
FAP-425  91
FAP-425 (EOL)  221, 222
FAP-520  89
FAP-520 (EOL)  220
FAS-420  84
FAS-420 (EOL)  223, 224
FAS-420-TM  85
FAS-420-TM (EOL)  225, 226, 227, 228
FBF 100 LSN  96
FBF 100 LSN (EOL)  229, 230, 231, 232
FCH-320  91
FCH-320 (EOL)  222
FCP-320  91
FCP-320 (EOL)  222
FLM-420/4-CON  95
FLM-420/4-CON (EOL)  212, 213
FLM-420-I2-D  69
FLM-420-I2-D (EOL)  205
FLM-420-I2-E/-W  70
FLM-420-I2-E/-W (EOL)  206
FLM-420-I8R1-S  71
FLM-420-I8R1-S (EOL)  207
FLM-420-NAC-D  74, 75
FLM-420-NAC-D (EOL)  214, 215
FLM-420-O1I1-D  78, 79
FLM-420-O1I1-D (EOL)  205
FLM-420-O1I1-E  80
FLM-420-O1I1-E (EOL)  208
FLM-420-O8I2-S  72, 73
FLM-420-O8I2-S (EOL)  209
FLM-420-RHV  69
FLM-420-RHV (EOL)  205
FLM-420-RLE-S  77

FLM-420-RLV1-D  69
FLM-420-RLV1-D (EOL)  205
FLM-420-RLV1-E  70
FLM-420-RLV1-E (EOL)  210
FLM-420-RLV8-S  81
FLM-I 420-S  69
FLM-I 420-S (EOL)  211
FMC-210-...  100
FMC-210-... (EOL)  216
FMC-210-IP66-R  101
FMC-420RW  102
FNM-420-A/-B  86
FNM-420-A/-B (EOL)  217
FNM-420-A-BS  87, 88
FNM-420-A-BS (EOL)  218, 219
FNM-420U-A/-B  86
FNM-420U-A/-B (EOL)  217
FNM-420U-A-BS  87, 88
FNM-420U-A-BS (EOL)  218, 219
FNM-420V-A  86
FNM-420V-A (EOL)  217
FNX-425U-RFRD  98, 99
FNX-425U-RFRD (EOL)  241, 242
FNX-425U-RFWH  98, 99
FNX-425U-RFWH (EOL)  241, 242
FNX-425U-WFRD  98, 99
FNX-425U-WFRD (EOL)  241, 242
FNX-425U-WFWH  98, 99
FNX-425U-WFWH (EOL)  241, 242
FWI-270  105
FWI-270 (EOL)  243, 244, 245
GSME-L3  92
LA (FLM-420-RLE-S)  97
MS 400/MS 400 B  91
MS 400/MS 400 B (EOL)  222

M
MDL-F ->

ENO 0000 A/B  62
MS 400

TSZ 0400 (FCP-O320 / FCH-T320 FSA)  35
MS 400/MS 400 B

FAA-420-RI-DIN  91, 154, 222, 257
MS 400/MS 400 B ->

FLM-420/4-CON-D  154
FLM-420/4-CON-D (EOL)  257
LSN 0300 A  91
LSN 0300 A (EOL)  222
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N
N4387A ->

FLM-420/4-CON-D  153
FLM-420/4-CON-D (EOL)  262

NO-Relay ->
FLM-420/4-CON-D  157

NZM 0002 A
FNM-320  114, 115
FNS-320  111, 112, 113
NZM 0002 A  110
PA 10  108, 109
PA 5  106, 107
PB 2005  116, 117, 118
ROLP-W-LX  114, 115
SOL-LX  111, 112, 113

NZM 0002 A ->
NZM 0002 A  110

O
OSID ->

FLM-420/4-CON-D (EOL)  250

P
PA 10 ->

FLM-420-NAC-D  162, 163
NZM 0002 A  108, 109

PA 5 ->
FLM-420-NAC-D  160, 161
NZM 0002 A  106, 107

PB 2005 ->
FLM-420-NAC-D  166, 167
NZM 0002 A  116, 117, 118

Plena ->
FLM-420-RLV1-E  185
FLM-420-RLV8-S  186
IOS 0020 A  120

PY X-M-10-SSM R ->
FLM-420-NAC-D  164, 165

PY X-M-10-SSM W ->
FLM-420-NAC-D  164, 165

R
Redundancy

ENO  67
LSN 0300 A  97
NZM 0002 A  110
Panel controller  97

Reset action  204
RMH 0002 A

FNS-P400RTH  119
ROLP-R-LX ->

FLM-420-NAC-D  170, 171
ROLP-W-LX ->

FLM-420-NAC-D  170, 171
NZM 0002 A  114, 115

S
Slimdrive EMD-F ->

FAA-MSR-420  21, 22
FLM-420-RHV  31, 32

Slimdrive EMD-F-IS ->
FAA-MSR-420  21, 22
FLM-420-RHV  31, 32

SOL-LX ->
FLM-420-NAC-D  168, 169
NZM 0002 A  111, 112, 113
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T
TF2F ->

ENO 0000 A  63
ENO 0000 B  64

thefirebeam ->
FLM-420/4-CON-D (EOL)  249

TS 4000 E ->
FAA-MSR-420  23, 24
FLM-420-RHV  33, 34

TS 4000 EFS ->
FAA-MSR-420  23, 24
FLM-420-RHV  33, 34

TS 4000 E-IS ->
FAA-MSR-420  23
FLM-420-RHV  33, 34

TS 4000 E-IS->
FAA-MSR-420  24

TS 5000 E ->
FAA-MSR-420  23, 24
FLM-420-RHV  33, 34

TS 5000 E-IS ->
FAA-MSR-420  23, 24
FLM-420-RHV  33, 34

TS 5000 E-ISM ->
FAA-MSR-420  23, 24
FLM-420-RHV  33, 34

TS 550 E ->
FAA-MSR-420  23, 24
FLM-420-RHV  33, 34

TS 73 EMF ->
FAA-MSR 420  19, 20
FLM-420-RHV  29, 30

TS 93 EMF ->
FAA-MSR 420  19, 20
FLM-420-RHV  29, 30

TS 93 GSR/EMF1 ->
FAA-MSR 420  19, 20
FLM-420-RHV  29, 30

TS 93 GSR/EMF2 ->
FAA-MSR 420  19, 20
FLM-420-RHV  29, 30

TSA 160 NT F ->
FAA-MSR-420  23, 24
FLM-420-RHV  33, 34

TSA 160 NT F-IS ->
FAA-MSR-420  23, 24
FLM-420-RHV  33, 34

TSA 160 NT F-IS/TS ->
FAA-MSR-420  23, 24

FLM-420-RHV  33, 34
TSZ 0400 ->

FLM-420/4-CON-D  36
FLM-420-I2-E/-W  37
FLM-420-O1I1-E  38
MS 400 (FCP-O320 / FCH-T320 FSA)  35

Typ K ->
FLM-420/4-CON-D (EOL)  271

U
UE-F-D/T ->

ENO 0000 A/B  65
UniVario ->

FLM-420/4-CON-D (EOL)  272

W
WMX-5000 ->

FLM-420/4-CON-D (EOL)  272



AVENAR panel series Ευρετήριο | 285

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Οδηγός καλωδίωσης 2023-07 | 4 | F.01U.378.911



286 | Ευρετήριο AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Οδηγός καλωδίωσης Bosch Sicherheitssysteme GmbH





Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com
© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2023

202307120831

Building solutions for a better life.


	 Πίνακας περιεχομένων
	1 Ειδοποιήσεις
	1.1 Περιεχόμενα
	1.2 Πληροφορίες προϊόντων
	1.3 Σημαντικές σημειώσεις
	1.4 Σημειώσεις χρήστη
	1.4.1 Σύμβολα κεφαλαίου
	1.4.2 Σύμβολα σύνδεσης
	1.4.3 Τροφοδοτικό και καλωδίωση

	1.5 Τιμές αντίστασης

	2 Wiring
	2.1 FPP-5000 Power supply
	2.2 FPP-3000 Power supply (ZSP135-DR-5A-3/ZSP135-OUT6)
	2.3 DIBT
	2.4 Functional Modules
	2.4.1 BCM-000-B
	2.4.2 CZM 0004 A
	2.4.3 ENO 0000 A/B
	2.4.4 LSN 0300 A
	2.4.5 NZM 0002 A
	2.4.6 RMH 0002 A
	2.4.7 IOS 0020 A
	2.4.8 FPE-5000-UGM

	2.5 Interface Modules
	2.5.1 FLM-420-4/CON-D/S
	2.5.2 FLM-420-I8R1-S
	2.5.3 FLM-420-NAC-D/S
	2.5.4 FLM-420-RHV
	2.5.5 FLM-420-RLE-S
	2.5.6 FLM-420-RLV1-E
	2.5.7 FLM-420-RLV8-S
	2.5.8 FMF-ADP-FBF/FMF-ADP-TTY

	2.6 EOL
	2.6.1 CZM 0004 A
	2.6.2 LSN 0300 A
	2.6.3 FLM-420/4-CON-S/D


	 

