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1 Avisos
1.1 Contenido

Esta guía de cableado muestra cómo realizar, en principio, las conexiones de los dispositivos
periféricos a la central de incendios. No se tienen en cuenta las normativas nacionales ni
locales. La aplicación de los requisitos nacionales y locales puede requerir nuevas conexiones.

i

Aviso!
Las conexiones que se describen en este documento también son aplicables a AVENAR panel
2000, siempre que los componentes individuales sean ampliaciones de AVENAR panel 2000
aprobadas por Bosch Sicherheitssysteme GmbH.

i

Aviso!
Las conexiones de LSN 0300 A que se describen en este documento también son aplicables
al módulo LSN 1500 A.
Para el módulo LSN 1500 A se debe tener en cuenta que, en las instalaciones en Alemania,
donde se requiere el cumplimiento de la norma VdS 2540, la línea AUX y la línea LSN deben
estar en cables independientes.
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1.2 Información del producto
– Las instrucciones de instalación de los componentes específicos de la central de

incendios están disponibles en el manual de instalación.
– Puede obtener más información (manuales de usuario, guía de funcionamiento en red,

manual del sistema) en Internet, en: www.boschsecurity.com

1.3 Notas importantes
– Utilice únicamente el material de instalación proporcionado por Bosch Security Systems.
– No realice conexiones ni soldaduras de componentes sin protegerse con un brazalete

antiestático de conexión a tierra.
– El montaje y la instalación sólo se deben llevar a cabo por personal cualificado.
– Tenga en cuenta las normas de conexión de las autoridades o instituciones de su país.

Peligro!
El contacto directo con componentes cargados podría llegar a causar la muerte.
Desconecte la fuente de alimentación antes de llevar a cabo la instalación.

Cable apantallado
Se necesita un cable apantallado para todas las conexiones de dos cables al CZM 0004 A y
para conectar los siguientes productos:
– FBF 100 LSN
– FMF-ADP, FMF-FAT, FMF-FBF-FAT, FMF-FIBS-A4, FMF-FIBS-A3
En el siguiente cableado de muestra se puede ver cómo instalar un cable apantallado.

i

Aviso!
Si se va a conectar un cable apantallado para el cable LSN, siga las especificaciones de LSN. 
- Conecte el apantallamiento del cable LSN del lado de la central al conector de tierra
funcional designado: 
dos conexiones al principio y al final de un lazo 
una conexión en el inicio de un ramal 
- Enlace a través del apantallamiento del cable todos los dispositivos periféricos LSN
utilizando terminales suministrados
- No se permite ninguna conexión adicional del apantallamiento del cable LSN, ni con los
conectores de tierra de ninguna ubicación ni con ningún otro potencial eléctrico

1.4 Notas del usuario
La guía de cableado está estructurada del modo siguiente:
– El capítulo Cableado está organizado según el dispositivo al que se conecta el dispositivo

periférico. Un cableado muestra la conexión directa de un dispositivo a otro (sin
conexiones en cascada).

– Puede consultar una recopilación de todos los cableados complementados con módulos
EOL adicionales para un control de rotura de línea progresiva en la sección EOL.

Para encontrar el cableado necesario también puede utilizar:
– el índice al principio del capítulo Cableado y al principio de las secciones Módulos

funcionales, Módulos de interfaz y EOL.
– el Index (independiente del idioma),
– y la búsqueda de texto completo.
Véase el siguiente cableado de ejemplo:
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1.4.1 Símbolos del capítulo

Detectores automáticos Paneles de mando y
visualización

Impresora

Fuente de alimentación Módulos funcionales Equipamiento de
detección de incendios

Módulos interfaz Sistemas de extinción Pulsadores de alarma

Dispositivos de
señalización

Controles de puertas Unidades de transmisión

1.4.2 Símbolos de conexión

_______ Cableado obligatorio - - - - - Cableado opcional No permitido

Redundancia Cableado del lazo Cableado del lazo con
elemento redundante

Cableado del ramal Cableado del ramal
redundante

Cableado del ramal con
elemento redundante

Cableado del ramal
redundante con
elemento redundante

ELS Este cableado cumple con
VdS 2489 / VdS 2540 /
VdS 2541 / VdS 2543. ELS
corresponde a Extended
Line Supervision
(Supervisión ampliada de
línea, que significa el
control de cortocircuito
por fluencia y circuito
abierto por fluencia). Este
cableado ofrece ELS.
Los módulos siguientes
son capaces de detectar
un cortocircuito
progresivo: LSN 0300 A,
LSN 1500 A y BCM-0000-B
utilizando FPP-5000-TI13.

 ELS
Este cableado en lazo
cumple con VdS 2489 /
VdS 2540 / VdS 2541 /
VdS 2543. Ofrece ELS.
No requiere módulos EOL
adicionales.

Sincronización Zonas con peligro de
explosión

Central

Central independiente Central independiente con
redundancia

Para las bases de
detectores: el cableado
solo es válido para la
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base de detector en la
cual el detector está
instalado.

EN
54-2,
DIBT
etc.

Si se requiere el
cumplimiento de este
estándar, utilice el
cableado especificado.

1.4.3 Fuente de alimentación y cableado

Cable, se requieren 2 hilos.

Se requiere un cable apantallado de 2 hilos.

+ -

+ - La carcasa del producto que contiene la fuente de alimentación debe estar montada
empotrada al ras con el elemento.

Se requiere montaje empotrado del módulo interfaz.

Reset action Consulte el cableado en este manual. Para que el dispositivo se reinicie automáticamente,
debe implementar la acción de reset.

1.5 Valores de resistencia
La siguiente tabla describe la codificación de colores de las resistencias. Las resistencias con
película de metal que se suministran con el producto tienen líneas de 5 colores, que indican el
valor de resistencia.

Color 1. línea 2. línea 3. línea 4. línea
(multiplicador)

5. línea
(tolerancia)

Plateada 10-2 ±10%

Dorado 10-1 ±5%

Negro 0 0 100

Marrón 1 1 1 101 ±1%

Rojo 2 2 2 102 ±2%
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Color 1. línea 2. línea 3. línea 4. línea
(multiplicador)

5. línea
(tolerancia)

Naranja 3 3 3 103 ±0.05%

Amarillo 4 4 4 104 ±0.02%

Verde 5 5 5 105 ±0.5%

Azul 6 6 6 106 ±0.25%

Violeta 7 7 7 107 ±0.1%

Gris 8 8 8 108 ±0.01%

Blanco 9 9 9 109

Según la norma DIN EN 60062:2017
Naranja — blanco — negro — marrón — marrón: resistencia de 3,9 kOhm con tolerancia del
1 %,
Rojo — rojo — negro — marrón — marrón: resistencia de 2,2 kOhm con tolerancia del 1 %.
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2.1 FPP-5000 Power supply
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2.2 FPP-3000 Power supply (ZSP135-DR-5A-3/ZSP135-OUT6)
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2.3 DIBT

ED 100/ED 250

B 6 1

FMC-210-DM-G-R

FAA--MSR 420

ED 100
ED 250
(+Upgrade Card B)

DIBT

+         -

230 VAC

LSN LSN

18k
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DIBT

ED 100
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GTxxR/8xx

GT xx R

8 xx

230 VAC 

FAA--MSR--420

 

FMC-210-DM-G-R 

DIBT 

24 VDC 

LSNLSN
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GT xx R

8 xx DIBT

1

GTxxR/8xx

230 VAC24 VDC

L

S Ö

FAA--MSR--420
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TS/BTS
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DIBT
Slimdrive EMD-F/EMD F-IS

Slimdrive 230 VAC24 VDC

FAA--MSR--420

FMC-210-DM-G-R

62   61

+

-

LSN LSN
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DIBT
Slimdrive EMD-F/EMD F-IS

Slimdrive 230 VAC24 VDC
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DIBT

TS 4000 E/E-IS/EFS

TS 5000 E/E-IS/E-ISM

TS 550 E

TSA 160 NT F/F-IS/F-IS/TS

TS/TSA 230 VAC24 VDC

FAA--MSR--420

FMC-210-DM-G-R

1    2

+

-

LSN LSN
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DIBT

TS 4000 E/E-IS/EFS

TS 5000 E/E-IS/E-ISM

TS 550 E

TSA 160 NT F/F-IS/F-IS/TS
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1    2
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DIBT

ED 100
ED 250
(+Upgrade Card B

FLM--420--RHV 

NC     COM     NO 

REL1 

NC     COM     NO 

REL2 

b1+       a-        b2+ 

LSN                   FB2          FB1 

– + + 

ED 100/ED 250

6 1B

FMC-210-DM-G-R

230 VAC

+

-

LSN LSN
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DIBT

ED 100
ED 250
(+Upgrade Card B)

1

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                   FB2          FB1

–+ +

ED 100/ED 250

6    1B

L

S Ö
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+

-

2k2
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GT xx R

8 xx DIBT

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                   FB2          FB1

–+ +

GTxxR/8xx

230 VAC

 

FMC-210-DM-G-R

24 VDC

LSN LSN
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GT xx R

8 xx DIBT

1

GTxxR/8xx

230 VAC24 VDC

L
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FLM--420--RHV

NC     COM     NO
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NC     COM     NO
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b1+       a-        b2+

LSN                   FB2          FB1
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LSNLSN

2k2
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TS 73 EMF

TS 93 EMF

TS 93 GSR

BTS 80 EMB

BTS 80 FLB
DIBT

FLM--420--RHV 

NC     COM     NO 

REL1 

NC     COM     NO 

REL2 

b1+       a-        b2+ 

LSN                   FB2          FB1 

– + + 

TS/BTS

 

FMC-210-DM-G-R 

230 VAC24 VDC
1    2

+

-

LSN LSN
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DIBT

TS 73 EMF

TS 93 EMF

TS 93 GSR

BTS 80 EMB

BTS 80 FLB

1

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                   FB2          FB1

–+ +

TS/BTS

L

S Ö

230 VAC24 VDC
1    2

+

-

2k2

LSN LSN
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Slimdrive EMD-F/EMD F-IS

DIBT

FLM--420--RHV 

NC     COM     NO 

REL1 

NC     COM     NO 

REL2 

b1+       a-        b2+ 

LSN                   FB2          FB1 

– + + 

FMC-210-DM-G-R

230 VAC24 VDCSlimdrive
+

-
62  61

LSN LSN
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DIBT
Slimdrive EMD-F/EMD F-IS

Slimdrive
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-

1

FLM--420--RHV

NC     COM     NO
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NC     COM     NO
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L

S Ö
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2k2
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TS 4000 E/E-IS/EFS

TS 5000 E/E-IS/E-ISM

TS 550 E

TSA 160 NT F/F-IS/F-IS/TS DIBT

FLM--420--RHV 

NC     COM     NO 

REL1 

NC     COM     NO 

REL2 

b1+       a-        b2+ 

LSN                   FB2          FB1 

– + + 

FMC-210-DM-G-R

230 VAC24 VDCTS/TSA

1    2

+

-

LSN LSN

                             



34 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

DIBT

TS 4000 E/E-IS/EFS

TS 5000 E/E-IS/E-ISM

TS 550 E

TSA 160 NT F/F-IS/F-IS/TS

TS/TSA

1    2

+

-

1

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                   FB2          FB1

–+ +

L

S Ö

230 VAC24 VDC

2k2

LSN LSN
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TSZ 0400

TSZ 0400

2nd

Tone

1nd

Tone

+VDC

12--24V

+

+

--

--

--

--

  SG 200

28 V DC

230 V AC

GT50R

GT60R

b2

a1/

MS 400

+

FCP-O320 / FCH-T320 FSA

b1a2

c

+V 0V

b2

a1/

MS 400

+

FCP-O320 / FCH-T320 FSA

b1a2

c

+V 0V

3k9

L 

S Ö 

230 V AC 

28 V DC 

230 V AC 

28 V DC 

2k2/3k9

DIBT

820
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TSZ 0400

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

TSZ 0400

2nd

Tone

1nd

Tone

+VDC

12--24V

+

+

--

--

--

--

  SG 200

28 V DC

230 V AC

GT50R

GT60R

b2

a1/

MS 400

b1a2

c

+V 0V

b2

a1/

MS 400

b1a2

c

+V 0V

3k9

L 

S Ö 

230 V AC 

28 V DC 

230 V AC 

28 V DC 

2k2/3k9

DIBT

820



AVENAR panel series Wiring | es 37

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

1

TSZ 0400

TSZ 0400

2nd

Tone

1nd

Tone

+VDC

12--24V

+

+

--

--

--

--

  SG 200

28 V DC

230 V AC

GT50R

GT60R

b2

a1/

MS 400

b1a2

c

+V 0V

b2

a1/

MS 400

b1a2

c

+V 0V

3k9

L 

S Ö 

230 V AC 

28 V DC 

230 V AC 

28 V DC 

DIBT

2k2/3k9

820
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N 
I 

- 
N
 

I 

+ 
N I 

V
 

0 

U
 

+ 

U 
+ - 2 a 

- 
1
 

a
 

b2+ 

+ 
1 

b 

T U O 

- 
W

 
O

 
P 

FLM-420-O1I1-E

TSZ 0400

TSZ 0400

2nd

Tone

1nd

Tone

+VDC

12--24V

+

+

--

--

--

--

  SG 200

GT50R

GT60R

b2

a1/

MS 400

b1a2

c

+V 0V

b2

a1/

MS 400

b1a2

c

+V 0V

3k9

L 

S Ö 

DIBT

28 V DC

230 V AC
230 V AC 

28 V DC 

230 V AC 

28 V DC 

--U+U

24 V -- 28 V

2k2/3k9

820
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+
_

a1/a2c

b1 b2

+V

0VNO

NC

C

FAA--MSR--420

FAA-420-RI-ROW
FAA-420-RI-DIN

+   U-U

8 . 5 -- 33 VDC

FAA-420-RI-ROW
FAA-420-RI-DIN

2
k
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+
_

a1/a2c

b1 b2

+V

0VNO

NC

C

FAA--MSR--420

FAA-420-RI-DIN

+   U-U

8 . 5 -- 33 VDC

FAA-420-RI-DIN
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+
_

a1/a2c

b1 b2

+V

0VNO

NC

C

FAA--MSR--420

FAA-420-RI-DIN

+   U-U

1 1 -- 33 VDC

FAA-420-RI-DIN
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2.4 Functional Modules

BCM-000-B, Página 43

CZM 0004 A, Página 45

ENO 0000 A/B, Página 61

LSN 0300 A, Página 68

NZM 0002 A, Página 106

RMH 0002 A, Página 119

IOS 0020 A, Página 120

FPE-5000-UGM, Página 122
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2.4.1 BCM-000-B

12 V 12 V

B
C

M
-0

0
0

0
-B

+      -         +     -      
  24V           24V

MAIN                      BAT1        BAT2                FAULT

F
A

U
L
T

A
C

B
A

T

MAIN POWER

MAIN POWER

TROUBLE

TROUBLE

TROUBLE

BATTERY 1

BATTERY 2

+      -                      +      -         +     -       -       -       -      +
S

1 2

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

2
4
V

FLM-420-NAC-D

-

+

 ELS

+ -

+ -

BCM-000-B

BCM-000-B
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12 V 12 V

B
C

M
-0

0
0
0
-B

+      -         +     -      
  24V           24V

MAIN                      BAT1        BAT2                FAULT

F
A

U
L
T

A
C

B
A

T

MAIN POWER

MAIN POWER

TROUBLE

TROUBLE

TROUBLE

BATTERY 1

BATTERY 2

+      -                      +      -         +     -       -       -       -      +
S

1 2

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

2
4
V

FLM-420-NAC-D

-

+

3k9

+ -

+ -

BCM-

AUX

BCM-000-B

BCM-000-B
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2.4.2 CZM 0004 A

C
Z

M
0

0
0

4
A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3
– +

IN4
– +

OUT3
– +

OUT3
– +

AUX3
+ –

AUX4
+ –

Fireray 50RV

Fireray 100RV

on

off

Fireray 50RV/100RV

M
O

C

C
N

M
O

C

O
N --+

RE

2

WHITE

YELLOW

RED

BLUE

GREEN

BLACK

3 4 5 6 7

R
e
s
e
t

3k92

820
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RX 1

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

820

TX 1

+ -
N

/C
 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

FIRERAY3000

1 x

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

3k92

Reset action

OUT

AUX
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RX 1

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

820

TX 1

+ -

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

FIRERAY3000

2 x                  OUT1

RX 2 TX 2

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

3k92

Reset action

OUT

AUX
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C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

RX 1

820

TX 1

+ -
N

/C
 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

820

FIRERAY3000

2 x                 OUT1+2

RX 2 TX 2

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

3k92 3k92

Reset action

2x OUT

AUX
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FIRERAY5000

1 x

Reset action

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

+ 

- 

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON A CON B 

Detector 1

820

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON C CON D 

+ - + -

3k92

OUT

AUX
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+ 

- 

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON A CON B 

Detector 1

FIRERAY5000

2 x        OUT1

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

820

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON C CON D 

+ - + -

Detector 2

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

3k92

Reset action

OUT

AUX
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+ 

- 

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON A CON B 

Detector 1

FIRERAY5000

2 x        OUT1

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

820

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON C CON D 

+ - + -

Detector 2

A
U

X
+

–FPP-3000

Reset action

+ -

+ -

OUT

AUX

3k92
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016519, 016589  

IR3 Flame Detector 

3k92

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

016519, 016589

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

0

1

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –
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016519, 016589

IR3 Flame Detector 

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

8
2
0

3k92

016519, 016589

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

0

1

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

OUT

AUX



54 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

8a

1b

2b

3b

4b

5b

6b

7b

8b

FCS-320-TM Series

C
Z
M

0
0
0
4
A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

820

3k92

OUT

AUX
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FCS-320-TP1

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1

+ –

AUX2

+ –
OUT1

– +

OUT2

– +
IN1

– +
IN2

– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

A
U

X

+
–BCM-0000-B

820

-TP1023--SCF

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

X7

X6
AL1

Stö 1

3k92

OUT

AUX
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FCS-320-TP2

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1

+ –

AUX2

+ –
OUT1

– +

OUT2

– +
IN1

– +
IN2

– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

A
U

X

+
–BCM-0000-B

-TP2023--SCF

X7

X6
AL1

Stö 1

820

820

Stö2AL2

3k92

3k92

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2x OUT

AUX
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C
Z
M

0
0
0
4
A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

rojo / rouge / red / rot = RD

naranja / orange / orange / orange = OR

blanco / blanc / white / weiß = WH

azul / bleu / blue / blau = BL

LWM--1

RD

WH

BL

OR

es fr en de/ / /

2
k

8

YX

X

Y

Ext.

Reset

Max. 500 m

3k6

  FAA-420-RI-DIN

FCS-LWM-1

8
2
0

-

+

NO

C

NC

NO

C

NC

NO

C

NC

2
k
2

/
3

k
9
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FCA-500-E-EU FCA-500-EU

C
Z

M
0

0
0

4
A

AUX1

+ –

AUX2

+ –
OUT1

– +

OUT2

– +
IN1

– +
IN2

– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

3
k
9

2

FAA-420-RI-DINFAA-420-RI-DIN

FCA-500-EU

FCP-O 500

FCP-O 500-P

FCP-OC 500

FCP-OC 500-P

OUT

AUX
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C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1

+ –

AUX2

+ –
OUT1

– +

OUT2

– +
IN1

– +
IN2

– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

FMC-120-DKM-G-R

FMC-120-DKM-H-R
FMC-120-DKM-G-B
FMC-120-DKM-H-B

FMC-120-DKM-G-Y

a b a’ b’

1

820Ω

0
5

1
Ω

2k21Ω

0
Ω

3
R

R1

0
Ω

5
R

4
R

R6

R(
2

R
E
)

E

2 3 4 5

KL1 KL2 KL3

6 7 8 9 10

2
9

k
3

Ωa b a’ b’

1

820Ω

0
5

1
Ω

2k21Ω

0
Ω

3
R

R1

0
Ω

5
R

4
R

R6

R(
2

R
E
)

E

2 3 4 5

KL1 KL2 KL3

6 7 8 9 10

2
9

k
3

Ω
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FMC-300RW-GSGBU

FMC-300RW-GSRBU

FMC-300RW-GSGRD

FMC-300RW-GSRRD

FMC-300RW-GSGYE

FMC-300RW-GSRYE

C
Z
M

0
0
0
4
A

AUX1

+ –

AUX2

+ –
OUT1

– +

OUT2

– +
IN1

– +
IN2

– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

b1 a1 b2 a2b1 a1 b2 a2b1 a1 b2 a2b1 a1 b2 a2

3k92
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2.4.3 ENO 0000 A/B

EN 54-2AT5000 IP/GPRS

E
N
O
0
0
0
0
B

FSE

–+ –+

1 2 43

A B C Ü
E

N
Q
U
IT

G
N
D

5 8 6
/7

9 1
0

Ü
E
+

Ü
E
-

1 2

E
N

O
 0

0
0

0
  
B

8
2
0

3
k
9

2k7

6
k
8



62 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

E
N

O
0
0
0
0

A
 

E
N

O
0
0
0
0

B
 

FSE 

– + – + 

1 2 4 3 

A
 

B
 

C
 

Ü
E

 
N

Q
U

IT
 

G
N

D
 

5
 

8
 

6
/7

 

9
 

1
0

 

Ü
E

+
Ü

E
-

1  2

1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6

MDL--F

II I

MDL-F 



AVENAR panel series Wiring | es 63

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6  

X2 

TF2F 

X1 

E
N

O
0
0
0
0

A
 

 

FSE 

– + – + 

1 2 4 3 

A
 

B
 

C
 

Ü
E

 
N

Q
U

IT
 

G
N

D
 

5
 

8
 

6
/7

 

9
 

1
0

 

Ü
E

+
 

Ü
E

- 

1
 

  2
 

TF2F 

1N4001



64 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6  

X2 

TF2F 

X1 

E
N

O
0
0
0
0

B
  

  
  

 

FSE 

– + – + 

1 2 4 3 

A
 

B
 

C
 

Ü
E

 
N

Q
U

IT
 

G
N

D
 

5
 

8
 

6
/7

 

9
 

1
0

 

Ü
E

+
 

Ü
E

- 

1
 

  2
 

TF2F 



AVENAR panel series Wiring | es 65

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6  

X1 

UE-F-D/T 

X2 

 

E
N

O
0
0
0
0

A
 

E
N

O
0
0
0
0

B
 

FSE 

– + – + 

1 2 4 3 

A
 

B
 

C
 

Ü
E

 
N

Q
U

IT
 

G
N

D
 

5
 

8
 

6
/7

 

9
 

1
0

 

Ü
E

+
Ü

E
-

1  2

UE-F-D/T 



66 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

E
N
O
0
0
0
0
A

E
N
O
0
0
0
0
B

FSE

–+ –+

1 2 43

A B C Ü
E
N
Q
U
IT

G
N
D

5 8 6
/7

9 1
0

Ü
E
+

Ü
E
-

1  2

LT1

LT2

A1

B1

GÜ 101--B

c

d

--b

+aA

B

+V

GÜ 101-B

 



AVENAR panel series Wiring | es 67

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

E
N
O
0
0
0
0
A

E
N
O
0
0
0
0
B

FSE

–+ –+

1 2 43

A B C Ü
E
N
Q
U
IT

G
N
D

5 8 6
/7

9 1
0

Ü
E
+

Ü
E
-

1  2

LT1

LT2

A1

B1

GÜ 101--B

c

d

--b

+aA

B

+V

GÜ 101-B

ENO 

N
O
1

C
1
N
C
1

N
O
2
 

C
2
N
C
2

N
O
3
 

C
3
N
C
3

N
O
4
 

C
4
N
C
4

N
O
5
 

C
5
N
C
5

N
O
6
 

C
6
N
C
6

N
O
7
 

C
7
N
C
7

N
O
8

C
8
N
C
8

  



68 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

2.4.4 LSN 0300 A

LSN 0300 A

LSN 1500 A

a-

b+

+

-

a-

b+

+

-

4
LSN

AUX

a1

b1

+

-

a2

b2

+

-

a1

b1

+

-

a2

b2

+

-

a1

b1

+

-

a2

b2

+

-

 ELS



AVENAR panel series Wiring | es 69

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

b1+       a-         b2+

LSN

FLM-I 420-S

FLM-420-I2-D

FLM-420-O1I1-D

FLM-420-RHV-D/S

FLM-420-RLV1-D

 ELS



70 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

1

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM-420-I2-E/W

FLM-420-RLV1-E

1

 ELS



AVENAR panel series Wiring | es 71

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM-420-I8R1-S

+2b -2a   V0  U+  DLEIHS  +1b -1a   V0  U+

NSL

LER NI

-   1   + -   2   + -   3   + -   4   + -   5   + -   6   + -   7   + -   8   +ON MOC  MOC CN

NSLNSL

FLM-420-I8R1-S

+2b -2a   V0  U+  DLEIHS  +1b -1a   V0  U+

NSL

LER NI

-   1   + -   2   + -   3   + -   4   + -   5   + -   6   + -   7   + -   8   +ON MOC  MOC CN

NSLNSL

FLM-420-I8R1-S  ELS



72 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

FLM-420-O8I2-S

NI RE WOP

 TUOII

NI RE WOP

 TUOINI

PIIP   +II-PIP  +I- PII8 +-PII7 +-PII6 +-PII5 +-PI4  +-PI3  +-PI2  +-PI1  +--   1   +     -   2   +

 TUOI  TUOII

+2b -2a   V0  U+  DLEIHS  +1b -1a   V0  U+

NSLNSL NSL

FLM-420-O8I2

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

NI RE WOP

 TUOII

NI RE WOP

 TUOINI

PIIP   +II-PIP  +I- PII8 +-PII7 +-PII6 +-PII5 +-PI4  +-PI3  +-PI2  +-PI1  +--   1   +     -   2   +

 TUOI  TUOII

+2b -2a   V0  U+  DLEIHS  +1b -1a   V0  U+

NSLNSL NSL

FLM-420-O8I2



AVENAR panel series Wiring | es 73

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

FLM-420-O8I2-S

NI RE WOP

 TUOII

NI RE WOP

 TUOINI

PIIP   +II-PIP  +I- PII8 +-PII7 +-PII6 +-PII5 +-PI4  +-PI3  +-PI2  +-PI1  +--   1   +     -   2   +

 TUOI  TUOII

+2b -2a   V0  U+  DLEIHS  +1b -1a   V0  U+

NSLNSL NSL

FLM-420-O8I2

+   U-U

5 -- 30 VDC

+   U-U

5 -- 30 VDC

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

NI RE WOP

 TUOII

NI RE WOP

 TUOINI

PIIP   +II-PIP  +I- PII8 +-PII7 +-PII6 +-PII5 +-PI4  +-PI3  +-PI2  +-PI1  +--   1   +     -   2   +

 TUOI  TUOII

+2b -2a   V0  U+  DLEIHS  +1b -1a   V0  U+

NSLNSL NSL

FLM-420-O8I2

 ELS



74 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

FLM-420-NAC-D/S

A
U

X
+

–BCM-0000-B

+

-

 ELS

+ -

+ -

BCM-000-B

BCM-000-B



AVENAR panel series Wiring | es 75

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

L
S

N
 0

3
0
0

 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

+

--

FLM-420-NAC-D/S EN 54-2



76 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

B
C

M
-0

0
0
0
-B

+      -         +     -      
  24V           24V

MAIN                      BAT1        BAT2                FAULT

F
A

U
LT

A
C

B
A

T

MAIN POWER

MAIN POWER

TROUBLE

TROUBLE

TROUBLE

BATTERY 1

BATTERY 2

+      -                      +      -         +     -       -       -       -      +
S

1 2

L
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

+

--

FLM-420-NAC-D/S

2
4
V

+ -

+ -

BCM-

AUX

BCM-000-B

BCM-000-B



AVENAR panel series Wiring | es 77

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM-420-RLE-S

b1+      a-      b2+

LSN

REL1 FB2 FB1

NO COM – ++

F
L

M
-4

2
0
-R

L
E

-S

i

 ELS



78 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

FLM--420--O1I1--D

b1+       a-         b2+

LSN

OUTPOWER IN

POW+  POW- POW+   OUT-

IN

  IN+       IN-

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM-420-O1I1-D

FLM--420--O1I1--D

b1+       a-         b2+

LSN

OUTPOWER IN

POW+  POW- POW+   OUT-

IN

  IN+       IN-

OUT-

POW-

OUT
POW+



AVENAR panel series Wiring | es 79

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

FLM--420--O1I1--D

b1+       a-         b2+

LSN

OUTPOWER IN

POW+  POW- POW+   OUT-

IN

  IN+       IN-

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM-420-O1I1-D

FLM--420--O1I1--D

b1+       a-         b2+

LSN

OUTPOWER IN

POW+  POW- POW+   OUT-

IN

  IN+       IN-

+   U-U

24 V -- 28 V

OUT-

POW-

OUT
POW+

1
0
0



80 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM-420-O1I1-E

NI

-
NI

+NI

V0

U+

U+- 2a

-
1

a

b2+

+1
b

TUO

-
W

OP

FLM-420-O1I1-E

NI

-
NI

+NI

V0

U+

U+- 2a

-
1

a

b2+

+1
b

TUO

-
W

OP

FLM-420-O1I1-E

OUT-

POW-

OUT
POW+



AVENAR panel series Wiring | es 81

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

L
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM-420-RLV8-SO N     M O C     C N 

+ 2 b   - 2 a       V 0     U +     D L E I H S     + 1 b   - 1 a       V 0     U + 

N S L 

1 L E R 

O N     M O C     C N 

2 L E R 

O N     M O C     C N 

3 L E R 

O N     M O C     C N 

4 L E R 

O N     M O C     C N 

5 L E R 

O N     M O C     C N 

6 L E R 

O N     M O C     C N 

7 L E R 

O N     M O C     C N 

8 L E R 

N S L N S L 

FLM-420-RLV8-S

O N     M O C     C N 

+ 2 b   - 2 a       V 0     U +     D L E I H S     + 1 b   - 1 a       V 0     U + 

N S L 

1 L E R 

O N     M O C     C N 

2 L E R 

O N     M O C     C N 

3 L E R 

O N     M O C     C N 

4 L E R 

O N     M O C     C N 

5 L E R 

O N     M O C     C N 

6 L E R 

O N     M O C     C N 

7 L E R 

O N     M O C     C N 

8 L E R 

N S L N S L 

FLM-420-RLV8-S



82 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

NC

COM

NO

C

P

b2

a2

b1

a1
--V+V Shield--V+V

FAD-420-HS-EN

NC

COM

NO

C

P

b2

a2

b1

a1
--V+V Shield--V+V

FAD-420-HS-EN

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FAD-0420

+
V -V +
V -V

S
h

ie
ld a1

b1

a2

b2

P

C

NO

COM

NC

FAD-0420

FAA-420-RI-DIN



AVENAR panel series Wiring | es 83

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

NC

COM

NO

C

P

b2

a2

b1

a1
--V+V Shield--V+V

FAD-420-HS-EN

NC

COM

NO

C

P

b2

a2

b1

a1
--V+V Shield--V+V

FAD-420-HS-ENL
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

BL200

FAD-420-HS-EN

+
V -V +
V -V

S
h

ie
ld a1

b1

a2

b2

P

C

NO

COM

NC

1
 2

 3

FAD-RB-DIBT

FAD-420- HS-EN
FAA-420-RI-DIN



84 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

L
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

s
ei

r
e

S
0

2
4

--
S

A
F

--U    +U

24 V DCLSN a1-

LSN b1+

FAS-420 Series

a1 -

b1+

a2 -

b2+

V-

V+

V-

V+



AVENAR panel series Wiring | es 85

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

1a 

2a 

3a 

4a 

5a 

6a 

7a 

8a 

1b 

2b 

3b 

4b 

5b 

6b 

7b 

8b 

L
S

N
 0

3
0
0
 A

 

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2 

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+ 

--U     +U 

24 V DC 

FAS-420-TM Series 



86 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

a2  a1 b2  b1  0V +U

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

a1

b1

a2

b2

FNM-420-A / -B

FNM-420U-A / -B 

FNM-420V-A

FNM-420-A/-B

FNM-420U-A/-B

FNM-420V-A 

FNM-420-A/-B

FNM-420U-A/B

FNM-420V-A 

a2  a1 b2  b1  0V +Ua2  a1 b2  b1  0V +U

ELS



AVENAR panel series Wiring | es 87

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

a1

b1

a2

b2

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

a2 a1 b2D b1S 0V +U

C
a1
a2

b1 b2

a2 a1 b2D b1S 0V +U

C
a1
a2

b1 b2

FAA-420-RI-DIN

ELS



88 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

a1

b1

a2

b2

a2 a1 b2D b1S 0V +U

C
a1
a2

b1 b2

a2 a1 b2D b1S 0V +U

C
a1
a2

b1 b2

b1 b2

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

ELS



AVENAR panel series Wiring | es 89

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

0V

b1

b2

c

a1/

a2

+V

COM

NC

NO

FAA--500-R

FAA--500

0V

b1

b2

c

a1/

a2

+V

COM

NC

NO

0V

b1

b2

c

a1/

a2

+V

COM

NC

NO

0V

b1

b2

c

a1/

a2

+V

COM

NC

NO

FAP-0520

FAP-0520-P

FAP-OC520

FAP-OC-520-P

FAA-500-R + FAA-420-RI-DINFAA-420-RI-DIN

 ELS



90 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

a1/a2c

b1 b2

+V

0V

N
O

N
C

C

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

 ELS

FAA-MSR-420

FAP-425-O, FAP-425-O-R

FAP-425-OT, FAP-425-OT-R

FAP-425-T-R

FAP-425-DO-R, FAP-425-DOT-R 

FAP-425-DOTC-R, FAP-425-DOTCO-R

a1/a2c

b1 b2

+V

0V
NO

NC

C

a1/a2c

b1 b2

+V

0V

N
O

N
C

C



AVENAR panel series Wiring | es 91

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

L
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

c

+V 0V

b2a1/

a2

b1c

+V 0V

b2a1/

a2

b1

FAA-420-RI-DIN FAA-420-RI-DIN

L
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

 ELS

MS 400, MS 400 B

FAP-425-O, FAP-425-O-R

FAP-425-OT, FAP-425-OT-R

FAP-425-T-R

FAP-425-DO-R, FAP-425-DOT-R

FAP-425-DOTC-R, FAP-425-DOTCO-R
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GSME-L3

L
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

a1

b1

a2

b2

+ 28 V

0 V

GSME-L3

re
d

b
la

c
k

blue

pink

gr
ayvi

o
le

t
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

ATB 420 LSNi

a
L
S

N
1

b
L
S

N
1

a
L
S

N
2

b
L
S

N
2

+
U

0
V

G
N

D
E

S
U

A
1

S
U

A
2

ATB 420 LSNi

1
T
L

N
a

1
T
L

N
b

2
T
L

N
a

2
T
L

N
b

U
+

V
0

1
A

U
S

2
A

U
S

1
T
L

N
a

1
T
L

N
b

2
T
L

N
a

2
T
L

N
b

U
+

V
0

1
A

U
S

2
A

U
S
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

BAT 100 LSN

ATG 420 LSNi

a
L
S

N
1

b
L
S

N
1

a
L
S

N
2

b
L
S

N
2

+
U

0
V

G
N

D
E

S
U

A
1

S
U

A
2

ATG 420 LSNi

A
T
E
2

A
T
E
1

a
L
S

N
1

b
L
S

N
1

a
L
S

N
2

b
L
S

N
2

+
U

0
V

G
N

D
E

S
U

A
1

S
U

A
2

ATG 420 LSNi 

A
T
E
2

A
T
E
1

a
L
S

N
1

b
L
S

N
1

a
L
S

N
2

b
L
S

N
2

+
U

0
V

G
N

D
E

S
U

A
1

S
U

A
2

ATG 420 LSNi 

A
T
E
2

A
T
E
1

ATE1 ATE2

1
T
L

N
a

1
T
L

N
b

2
T
L

N
a

2
T
L

N
b

U
+

V
0

1
A

U
S

2
A

U
S

ATE1 ATE2

1
T
L

N
a

1
T
L

N
b

2
T
L

N
a

2
T
L

N
b

U
+

V
0

1
A

U
S

2
A

U
S

ATE1 ATE2

1
T
L

N
a

1
T
L

N
b

2
T
L

N
a

2
T
L

N
b

U
+

V
0

1
A

U
S

2
A

U
S

ATE1 ATE2

1
T
L

N
a

1
T
L

N
b

2
T
L

N
a

2
T
L

N
b

U
+

V
0

1
A

U
S

2
A

U
S

ATE1 ATE2

1
T
L

N
a

1
T
L

N
b

2
T
L

N
a

2
T
L

N
b

U
+

V
0

1
A

U
S

2
A

U
S

ATE1 ATE2

1
T
L

N
a

1
T
L

N
b

2
T
L

N
a

2
T
L

N
b

U
+

V
0

1
A

U
S

2
A

U
S

BAT 100 LSN
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L
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2

0
/
4

-C
O

N
-D

FLM-420/

4-CON-D
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L
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FBF 100 LSN

FBF 100 LSN
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L
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

L
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

b1+      a-      b2+

LSN

REL1 FB2 FB1

NO COM – ++

F
L

M
-4

2
0
-R

L
E

-S

b1+      a-      b2+

LSN

REL1 FB2 FB1

NO COM – ++

F
L

M
-4

2
0
-R

L
E

-S

b1+      a-      b2+

LSN

REL1 FB2 FB1

NO COM – ++

F
L

M
-4

2
0

-R
L

E
-S

b1+      a-      b2+

LSN

REL1 FB2 FB1

NO COM – ++

F
L

M
-4

2
0

-R
L

E
-S

...

1 8

i

 ELS

FLM-420-RLE-S

 max.  8 x  
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L
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FNX-425U-WFWH

FNX-425U-RFWH

FNX-425U-WFRD

FNX-425U-RFRD
ELS

FNX-425U

FAA-420-RI-DIN

max 3m
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FNX-425U-WFWH

FNX-425U-RFWH

FNX-425U-WFRD

FNX-425U-RFRD
ELS

FNX-425U-COVWH

FNX-425U-COVRD
+

C
a1
a2

b1 b2

C
a1
a2

b1 b2
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

E

FMC--210--. . . . . .

FMC-210-...

 ELS
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L
S

N
 0

3
0

0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FMC--210--IP66-R

FMC-210-IP66-R

0
V

2
4

V

0
V

2
4

V

b
1
 i
n

a
 i
n

b
2
 o

u
t

a
 o

u
t
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FMC-420RW

FMC-420RW-HSGRD

FMC-420RW-HSRRD

FMC-420RW-GFGRD

FMC-420RW-GFRRD

FMC-420RW-GSGRD

FMC-420RW-GSRRD

b1 a1 b2 a2

LSN1  LSN2

Back
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

C31/B

b
1
 i
n

a
 i
n

b
2
 o

u
t

a
 o

u
t

C31/B

b
1
 i
n

a
 i
n

b
2
 o

u
t

a
 o

u
t

C31/B

 ELS
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

C31/B

b
1
 i
n

a
 i
n

b
2
 o

u
t

a
 o

u
t

C31/B

b
1
 i
n

a
 i
n

b
2
 o

u
t

a
 o

u
t

C31/B
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a
1
 /
 a

2

b
1

b
2

S
h

ie
ld

U
+

0
V

BAT

FWI-270

FDOOT271-O 

FDM275-O 

FDM273-O
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2.4.5 NZM 0002 A

N
Z
M

 0
0
0
2
 A

OUT1     IN1      OUT2     IN2

B    A    B    A    B     A    B    A

DC     BAT

–+ –+ G
N

D

O
U

T

G
N

D

IN

SYNC

–+

PA 5

 ELS

 +N+N -L -L +N +N -L -L

max. 2 PA 5
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N
Z
M

 0
0
0
2
 A

OUT1     IN1      OUT2     IN2

B    A    B    A    B     A    B    A

DC     BAT

–+ –+ G
N

D

O
U

T

G
N

D

IN

SYNC

–+

PA 5

 +N+N -L -L +N+N -L -L

3k92

max. 2 PA 5
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N
Z
M

 0
0
0
2
 A

OUT1     IN1      OUT2     IN2

B    A    B    A    B     A    B    A

DC     BAT

–+ –+ G
N

D

O
U

T

G
N

D

IN

SYNC

–+

PA 10

 ELS

+N +N -L -L

max. 1 PA 10
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N
Z
M

 0
0
0
2
 A

OUT1     IN1      OUT2     IN2

B    A    B    A    B     A    B    A

DC     BAT

–+ –+ G
N

D

O
U

T

G
N

D

IN

SYNC

–+

PA10

 +N+N -L -L

3k92

max. 1 PA 10



110 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

NZM 1        NZM 2        NZM n 

M
A

S
T
E

R
 

S
L
A

V
E

 

N
Z

M
 0

0
0

2
 A

 

OUT1     IN1      OUT2     IN2 

B    A    B    A    B     A    B    A 

DC     BAT 

– + – + G
N

D
 

O
U

T
 

 G
N

D
 

IN
 

SYNC 

– + 

N
Z

M
 0

0
0

2
 A

 

OUT1     IN1      OUT2     IN2 

B    A    B    A    B     A    B    A 

DC     BAT 

– + – + G
N

D
 

O
U

T
 

 G
N

D
 

IN
 

SYNC 

– + 

N
Z

M
 0

0
0

2
 A

 

OUT1     IN1      OUT2     IN2 

B    A    B    A    B     A    B    A 

DC     BAT 

– + – + G
N

D
 

O
U

T
 

 G
N

D
 

IN
 

SYNC 

– + 

NZM 0002 A 
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N
Z
M

 0
0
0
2
 A

SOL-LX

FNS-320
SOL-LX

FNS-320

SOL-LX

FNS-320  ELS
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N
Z

M
 0

0
0

2
 A

3k92

SOL-LX

FNS-320
SOL-LX

FNS-320

SOL-LX

FNS-320

max. 11 x SOL-LX/1Hz

max. 18 x SOL-LX/0.5Hz
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N
Z
M

 0
0
0
2
 A

i

3k92

SOL-LX

FNS-320
SOL-LX

FNS-320

SOL-LX

FNS-320

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B
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N
Z
M

 0
0
0
2
 A

OUT1     IN1      OUT2     IN2

B    A    B    A    B     A    B    A

DC     BAT

–+ –+ G
N

D

O
U

T

G
N

D

IN

SYNC

–+

+ + - - - -

ROLP-W-LX

FNM-320

+ + - - - -

ROLP-W-LX

FNM-320

ROLP-W-LX

FNM-320  ELS
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+ + - - - -

ROLP-W-LX

FNM-320

3
k
9
2

N
Z

M
 0

0
0

2
 A

OUT1     IN1      OUT2     IN2

B    A    B    A    B     A    B    A

DC     BAT

–+ –+ G
N

D

O
U

T

G
N

D

IN

SYNC

–+

+ + - - - -

ROLP-W-LX

FNM-320

ROLP-W-LX

FNM-320
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N
Z
M

 0
0
0
2
 A

OUT1     IN1      OUT2     IN2

B    A    B    A    B     A    B    A

DC     BAT

–+ –+ G
N

D

O
U

T

G
N

D

IN

SYNC

–+

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

PB 2005

 ELS
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N
Z

M
 0

0
0

2
 A

OUT1     IN1      OUT2     IN2

B    A    B    A    B     A    B    A

DC     BAT

–+ –+ G
N

D

O
U

T

G
N

D

IN

SYNC

–+

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

3
k
9

2

PB 2005
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N
Z

M
 0

0
0

2
 A

OUT1     IN1      OUT2     IN2

B    A    B    A    B     A    B    A

DC     BAT

–+ –+ G
N

D

O
U

T

G
N

D

IN

SYNC

–+

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

PB 2005
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2.4.6 RMH 0002 A

FNS-P400RTH

   N                             L1

FNS-P400RTH

FNS-P400RTH

   N                             L1

R
M

H
0
0
0
2

A

F1        F2

FB1                              FB2

–+–+

N
C

1

C
1

N
O

1

N
C

2

C
2

N
O

2

FNS-P400RTH

N

L1 230 VAC
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2.4.7 IOS 0020 A

Plena

COM 

NC NO 

10 k 10 k 

Trigger input/24V DC out 

Business 

Emergency 

NC 

TRG2 

Override/Trigger Output 

AUX 

L 

R 

PC Digital 

Mess age 
Monitoring 

Speaker 

Remote Control Panel 

Impedance 

Calibration 

In 

LBB 1 990/00 8900 199 0 0001 

Plena Voice Alarm Controller 
Max. output power 360W 
Rated output power 240W 
115-230V~, 50/60Hz 

S/N. 

Design & Quality 
The Netherlands 

N6 63 

Phantom power 

Z1 

Z2 

Z3 

Z4 

Z5 

Z6 

Ext 
B ooster 

In 

DC In 

100V 

0 

TRG 1 

Int 

B ooster 

Out 

24V 

EM G 

Fault 

C all 

External Booster 

Out 

CD/Tuner 

SEL1 

SEL0 

Firmware 

Upgrade 

Monitor 

APR mode 
Supervision 
2ch operation 
Reserved 

Off 

On 

USB 

Vox 

Speech filter 

Mic/Line 

Vox 

Reserved 

Rated input power :760VA 

Line fuse 
T6.3L250V for230V AC 
T10L250V for115V AC 

115V~ 230V~ 

Apparatus delivered 

C onnected for 230V~ 

Power 

Router 

W arning 
This apparatus must be earthed 

100V 

0 

100V 

0 

100V 

0 

100V 

0 

100V 

0 

100V 

0 
24V 

70 V 

Z1 

Z2 

Z3 

Z4 

Z5 

Z6 

GND 

RS232 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

Off 

On 

Off 

On 

Call station For ser vice only 

GND 

24V 

DC out 

VO X 

Switch 

VOX Switch 1 2 3 4 5 6 

NC 

COM 

NO 

NC 

COM 

NO 

NC 

COM 

NO 

100V 

0 

C all out 

100V 

0 

100V 

0 

100V 

0 

100V 

0 

100V 

0 

100V 

0 

Z2 

Z3 

Z4 

Z5 

Z6 

Z1 

A B 

NO 

24V 

DC out 

24V 

1 Channel 2 Channel 

Int Booster 

Ext Booster 

BGM/ Spare 

N.C ./Spare Call 

BGM/ C all 

Volume Override 

10 0V 

a 
n i 

h 
C

 
n i 

e 
d 

a 
M

 

1 

2 

1 

2 

EMG. Mic 

IO
S

0
0

2
0

A

R
X

D

T
X

D

G
N

D

IN O
U

T

S1          TX         RX     AUX

–    +      +    –      –    +    

RS232 

max. 3m

Plena

Plena
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SIO1 SIO2UB1 UB2OP

moC rrErrErrErrE Com

FBF
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U
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S
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S
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1

SIO1 SIO2UB1 UB2OP

moC rrErrErrErrE Com
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- 
  

  
+
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 +
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-

  
U

B
2

  
S

IO
2

  
  

  
  

  
 U

B
1

  
  

S
IO

1

SIO1 SIO2UB1 UB2OP

moC rrErrErrErrE Com

4

2

FAT

FBF

FAT
FBF

+U0V

1

A
U

X

+
–BCM-000-B

TTY

GND 0V UB RELAY

 -
  

+
  

  
- 

 +
  

  
 -

  
+

  
  

- 
 +

 

S
IO

1
  

U
B

1
  

S
IO

2
  

U
B

2

 3
  

 4
  

 7
  

 8
  

 9
 

  
 M

O
D

U
L

E
1

 3
  

 4
  

 7
  

 8
  

 9
 

  
 M

O
D

U
L

E
2

FMF-ESPA

FMF-ADP-TTY

E
S

P
A

IO
S

0
0
2
0

A

R
X

D

T
X

D

G
N

D
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2.4.8 FPE-5000-UGM
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2.5 Interface Modules

FLM-420-4/CON-D/S, Página 125

FLM-420-I8R1-S, Página 158

FLM-420-NAC-D/S, Página 160

FLM-420-RHV, Página 172

FLM-420-RLE-S, Página 184

FLM-420-RLV1-E, Página 185

FLM-420-RLV8-S, Página 186

FMF-ADP-FBF/FMF-ADP-TTY, Página 187
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2.5.1 FLM-420-4/CON-D/S
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FCP-500
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FCP-O 500

FCP-O 500-P

FCP-OC 500

FCP-OC 500-P

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L

M
-4

2
0
/4

-C
O

N
-D

FCA-500-E-EU FCA-500-EU

FAA-420-RI-DINFAA-420-RI-DIN

A
U

X
+

–FPP-3000

+ -

+ -

2
k
2
/3

k
9



130 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

FCS-320-TM Series
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FCS-320-TP Series
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FCS-320-TP Series
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016519, 016589

IR3 Flame Detector 
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016519, 016589
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016519, 016589
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016519, 016589
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RX 1

820

TX 1

+ -
N

/C
 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

FIRERAY3000

2 x                , OUT1

RX 2 TX 2

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

2k2/3k92

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

Reset 



AVENAR panel series Wiring | es 141

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

RX 1

820

TX 1

+ -

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

820

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

FIRERAY3000

2 x                  OUT1+2

RX 2 TX 2

2k2/3k92 2k2/3k92

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

Reset action



142 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

+ 

- 

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON A CON B 

Detector 1

FIRERAY5000

1 x

820

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON C CON D 

+ - + -

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

2k2/3k92

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

Reset 



AVENAR panel series Wiring | es 143

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

+ 

- 

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON A CON B 

Detector 1

FIRERAY5000

2 x        OUT1

820

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON C CON D 

+ - + -

Detector 2

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

2k2/3k92

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

Reset 



144 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+
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RX 1
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R
S

T

FIRERAY3000

FIRERAY3000

2 x                , OUT1

RX 2 TX 2

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

2k2/3k92

A
U

X
+

–FPP-3000

Reset action

+ -

+ -
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+ 

- 

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON A CON B 

Detector 1

FIRERAY5000

1 x

820

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON C CON D 

+ - + -

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

2k2/3k92

A
U

X
+

–

Reset action

FPP-3000

+ -

+ -
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+ 

- 

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON A CON B 

Detector 1

FIRERAY5000

2 x        OUT1

820

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON C CON D 

+ - + -

Detector 2

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

2k2/3k92

A
U

X
+

–FPP-3000

Reset action

+ -

+ -
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DC1192

1
2

3
4

5
6

N
O

6
S

--
1

S

4
X

3
X

5
X

F
F

O

+ - - + -- + --

VW R Q H G

++ --
D

C
B

/
L 
-

A
5
0
/
L 
-

8
4
5
0
/
L
+

1
1
9
2
/
L
+

D
C

B
/
L
-

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

1
2

3
4

SB3

+--+--

DM1103B-Ex

3
k
9
/2

k

3
3
0

1
1
9
2
/
L
+

A
5
0
/
L
-

G
/
L
-

H
/
L
+

3BSDC1192

3BS
SB3

 +
  

  
 -

EOL22

(Ex)

L-

L+

3
k
9
/2

k

3
3
0

2
7
0
 Ω

 /
1
 W

->
L
+

270 Ω /1 W

->L+

(PA)

20V

21,4V

 ≤
 7

0
0
 m

W

≤
 8

3
 n

F
 / 1

6
0
0
 µ

H

DC1192, SB3
OOH740-A9-Ex

DO1101A-Ex

DT1101A-Ex-

/DT1102A-Ex

DF1101-Ex

+
--

+
--

+
--

OOH740-A9-Ex

DO1101A-Ex

DT1101A-Ex

DT1102A-Ex

DF1101-Ex

b/L-

a/L+

+
  

  
-

EOL22

(Ex)

18/10kΩ18/10kΩ +
--

+
--

+
--

OOH740-A9-Ex

DO1101A-Ex

DT1101A-Ex

DT1102A-Ex

DF1101-Ex

18kΩ, ≥ 200 mW: OOH740-A9-Ex (A1R) 

10kΩ, ≥ 200 mW: OOH740-A9-Ex (BR) 

18kΩ, ≥ 200 mW: OOH740-A9-Ex (A1R) 

10kΩ, ≥ 200 mW: OOH740-A9-Ex (BR) 

a
b

+
-

a
b
+
-
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1
2

3
4

5
6

N
O

6
S

--
1

S

4
X

3
X

5
X

F
F

O

+ - - + -- + --

VW R Q H G

++ --
D

C
B

/
L 
-

A
5
0
/
L 
-

8
4
5
0
/
L
+

1
1
9
2
/
L
+

D
C

B
/
L
-

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

1
2

3
4

SB3

DM1103B-Ex

+--+--

1
1
9
2
/
L
+

A
5
0
/
L
-

G
/
L
-

H
/
L
+

3BS
SB3

3BS
DC1192

 +
  
  
-

EOL22

(Ex)

b/L-

a/L+
3
3
0

 ≤
 7

0
0
 m
W

≤
 8

3
 n

F
 / 1

6
0
0
 µ

H

DC1192, SB3
OOH740-A9-Ex

DO1101A-Ex

DT1101A-Ex/DT1102A-Ex

DF1101-Ex

DM1103B-Ex

2
7
0
 Ω

 /
1
 W

->
L
+

(PA)

20V

21,4V

A
U

X
+

–FPP-3000

DC1192

A
U

X
+

–FPP-3000

+
--

+
--

+
--

OOH740-A9-Ex
DO1101A-Ex
DT1101A-Ex
DT1102A-Ex
DF1101-Ex

3
3
0

+

-

b/L-

a/L+

+
  
  
-

EOL22

(Ex)

18/10kΩ18/10kΩ +
--

+
--

+
--

OOH740-A9-Ex
DO1101A-Ex
DT1101A-Ex
DT1102A-Ex
DF1101-Ex

18kΩ, ≥ 200 mW: OOH740-A9-Ex (A1R) 

10kΩ, ≥ 200 mW: OOH740-A9-Ex (BR) 

18kΩ, ≥ 200 mW: OOH740-A9-Ex (A1R) 

10kΩ, ≥ 200 mW: OOH740-A9-Ex (BR) 

+ -

+ -

3
k
9
/2

k

3
k
9
/2

k
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b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

DF 1192DF 1192

2
7

0

2
7

0

DF 1192

1n (max 6)

2
k
2

/
3

k
9

270 Ω /1 W

  L+

FAA-420-RI-DIN
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b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2

0
/
4

-C
O

N
-D

b1 a1 b2 a2 b1 a1 b2 a2 

FMC-300-RW

2k2/3k9

FMC-300-RW
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N4387A

Al 1Al 2Al 3Al 4Al 5Al 6Al 7Al 8Al 9 FAULT

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2

0
/4

-C
O

N
-D

N4387A

8
2

0

2k2/3k9

1

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

24V & Reset
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FAA-420-RI-DIN

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L

M
-4

2
0
/4

-C
O

N
-S

c

+V 0V

b2a1/

a2

b1 c

+V 0V

b2a1/

a2

MS 400/MS 400 B

b1

MSS 400, MSS 400 B

FCH-320-T320 

FCH-T320-R470, FCH-T320-FSA

FCP-O320, FCP-O320-R470

FCP-OC320, FCP-OC320-R470

FCP-OT320, FCP-OT320-R470

c

+V 0V

b2a1/

a2

b1

2k2/3k9
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6 5 4 3 2 1

2014/2 Ex

2014/2 GLU-Ex

8
2
0

6 5 4 3 2 1

2014/2 Ex

2014/2 GLU-Ex

2
k
2
/3

k
9

8
2
0

2014/2 Ex

2014/2 GLU-Ex

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L

M
-4

2
0
/4

-C
O

N
-D
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a b a’ b’

1

820Ω 

0
5

1
Ω

 

0
Ω

 3
R

R1

0
Ω

 5
R

4
R

R6

R(
2

R
E
)

E

2 3 4 5

KL1 KL2 KL3

6 7 8 9 10

FMC--120--. . .

2
9

k
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Ω
 

a b a’ b’

1

820Ω 

0
5

1
Ω

 

0
Ω

 3
R

R1

0
Ω

 5
R

4
R

R6

R(
2

R
E
)

E

2 3 4 5

KL1 KL2 KL3

6 7 8 9 10

FMC--120--. . .

2
9

k
3

Ω
 

FMC--120--. . .

i

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2

0
/4

-C
O

N
-D

FMC-120-DKM-G-R
FMC-120-DKM-H-R
FMC-120-DKM-G-B
FMC-120-DKM-H-B

FMC-120-DKM-G-Y
FMC-120-EST-G-B
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i

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2

0
/4

-C
O

N
-D

8
2
0

2k2/3k9

NO
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2.5.2 FLM-420-I8R1-S

ProReact EN Analogue

FCS-LHD-2EN

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

6
8
0

3
k
9

FCS-LHD-2EN

max.500m

24V  0V  NO  C   NC   NO  C   NC    +    -      R    C    C    S   

POWER PREALARM    ALARM      FAULT  SENSOR CABLE

  -     +                           +    -

Reset                        Modbus

                

LERNI

-   1   +-   2   +-   3   +-   4   +-   5   +-   6   +-   7   +-   8   + ON MOC  MOC CN

FLM-420-I8R1-S

LSNLSN LSN
   b2+  a2-  0V  +U  SHIELD   b1+  a1-  0V  +U 

3
k
9

2

3
k
9

2

01
2

3

4 5 6

7

8
9 01

2

3

4 5 6

7

8
9 CL1

2

0
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ProReact EN Analogue

A
U

X
+

–

FPP-3000(ZSP135-DR)

FPP-5000

BCM-0000-B

6
8
0

3
k
9

FCS-LHD-2EN

max.500m

24V  0V  NO  C   NC   NO  C   NC    +    -      R    C    C    S   

POWER PREALARM    ALARM      FAULT  SENSOR CABLE

  -     +                           +    -

Reset                        Modbus

                

LERNI

-   1   +-   2   +-   3   +-   4   +-   5   +-   6   +-   7   +-   8   + ON MOC  MOC CN

FLM-420-I8R1-S

LSNLSN LSN
   b2+  a2-  0V  +U  SHIELD   b1+  a1-  0V  +U 

3
k
9

2

3
k
9

2

01
2

3

4 5 6

7

8
9 01

2

3

4 5 6

7

8
9 CL1

2

0

FCS-LHD-2EN

ELS

+ -

+ -
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2.5.3 FLM-420-NAC-D/S

PA 5

 ELS

 +N+N -L -L+N +N -L -L +N +N -L -L

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

A
U

X
+

–

FPP-3000(ZSP135-DR)

FPP-5000

BCM-0000-B

+ -

+ -

FPP-3000: max. 3 PA 5

FPP-5000: max. 2 PA 5

BCM-0000-B: max. 2 PA 5
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PA 5

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

 +N+N -L -L+N +N -L -L +N +N -L -L

A
U

X
+

–

FPP-3000

FPP-5000

BCM-0000-B

+ -

+ -

3k92

FPP-3000: max. 3 PA 5

FPP-5000: max. 2 PA 5

BCM-0000-B: max. 2 PA 5  
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PA 10

 ELS

 +N+N -L -L +N +N -L -L

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

A
U

X
+

–

FPP-3000(ZSP135-DR)

FPP-5000

BCM-0000-B

+ -

+ -

FPP-3000: max. 2 PA 10 

FPP-5000: max. 1 PA 10

BCM-0000-B: max. 1 PA 10  
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PA 10

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

 +N+N -L -L +N +N -L -L

A
U

X
+

–

FPP-3000

FPP-5000

BCM-0000-B

+ -

+ -

3k92

FPP-3000: max. 2 PA 10 

FPP-5000: max. 1 PA 10

BCM-0000-B: max. 1 PA 10  
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 ELS

PY X-M-10-SSM R

PY X-M-10-SSM W

+N +N -L -L

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

A
U

X
+

–

FPP-3000(ZSP-135-DR)

FPP-5000

BCM-0000-B

  max. 1 PY X-M-10-SSM R |

max. 1 PY X-M-10-SSM W

+ -

+ -
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PY X-M-10-SSM R

PY X-M-10-SSM W

+N +N -L -L

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

A
U

X
+

–

FPP-3000

FPP-5000

BCM-0000-B

+ -

+ -

3
k
9
2

  max. 1 PY X-M-10-SSM R |

max. 1 PY X-M-10-SSM W
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FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

PB 2005

 ELS

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

+ -

+ -
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FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

4 3 2

L NL

--+

PB 2005

PB 2005

3
k
9
2

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

+ -

+ -
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SOL-LX

FNS-320

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

SOL-LX

FNS-320  ELS
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SOL-LX

FNS-320

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

SOL-LX

FNS-320

3
k
9
2
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+ + - - - -

ROLP-W-LX

ROLP-R-LX

FNM-320

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

ROLP-W-LX

ROLP-R-LX

FNM-320
 ELS
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+ + - - - -

ROLP-W-LX

ROLP-R-LX

FNM-320

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

ROLP-W-LX

ROLP-R-LX

FNM-320

3
k
9
2
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2.5.4 FLM-420-RHV

ASD 535-1

ASD 535-3

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

3
k
9
2

A
l I 

S
t I

R
e
s
e
t

-
+

U
o

-
+

                         1
    2

        1
9
  2

0
     

 
   1

5
  1

4
  1

3
     1

2
  1

1
  1

0
    

6
8
0
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ELS

+ -

+ -

ASD 535-1

ASD 535-3

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

3
k
9
2

A
l I 

S
t I

R
e
s
e
t

-
+

U
o

-
+

                         1
    2

        1
9
  2

0
     

 
   1

5
  1

4
  1

3
     1

2
  1

1
  1

0
    

6
8
0
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ASD 535-2

ASD 535-4

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

A
l II

S
t

A
l I 

R
e
s
e
t

-
+

U
o

-
+

680

6
8
0

3
k
9
2

3
k
9
2

1
    2

         1
9
  2

0
       1

8
  1

7
  1

6
         1

5
  1

4
  1

3
      1

2
  1

1
  1

0
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ELS

+ -

+ -

ASD 535-2

ASD 535-4

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

A
l II

S
t

A
l I 

R
e
s
e
t

-
+

U
o

-
+

680

6
8
0

3
k
9
2

3
k
9
2

1
    2

         1
9
  2

0
       1

8
  1

7
  1

6
         1

5
  1

4
  1

3
      1

2
  1

1
  1

0
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ASD 532

3
k
9
2

6
8
0

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

S
t I

A
l I 

-
+

+
- R
e
s
e
t

e
x
t.

U
0

1
5

   1
4

       1
3

  1
2

  1
1

      1
0
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    8

    7
    6

    5
    4

    3
    2

    1
 

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B
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ASD 532 ELS

3
k
9
2

6
8
0

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

S
t I

A
l I 

-
+

+
- R
e
s
e
t

e
x
t.

U
0

1
5
   1

4
       1

3
  1

2
  1

1
      1

0
   9
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    3

    2
    1

 

+ -

+ -

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B
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ADW 535-1
Alarm

Fault

ADW 535

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

R
e
s
e
t

A
l  I

S
t I

+
-

+
-

U
 o

1
    2

         8
    9
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  1
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  1
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        1
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7
        

6
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3
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ADW 535-1 ELS

+ -

+ -

Alarm

Fault

ADW 535

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

R
e
s
e
t

A
l  I

S
t I

+
-

+
-
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 o
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ADW 535-2
Alarm

Fault

ADW 535

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

A
l  II

S
t II

-
+ R
e
s
e
t

A
l  I

S
t I

+
-
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 o
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    2
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ADW 535-2 ELS

+ -

+ -

Alarm

Fault

ADW 535

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

A
l  II

S
t II

-
+ R
e
s
e
t
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+
-
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0
      1
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        1
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        2
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Fireray One

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

3k92

680

Fire

N/O

COM

N/C

N/O

COM

N/C

    

- +

Fault

FRAY-ONE-EN

Ext

Reset

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +
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Fireray One

A
U

X
+

–

FPP-5000

BCM-0000-B

3k92

680

Fire

N/O

COM

N/C

N/O

COM

N/C

    

- +

Fault

FRAY-ONE-EN

Ext

Reset

FLM--420--RHV

NC     COM     NO

REL1

NC     COM     NO

REL2

b1+       a-        b2+

LSN                 FB2          FB1

–+ +

+ -

+ -

ELS 
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2.5.5 FLM-420-RLE-S

3k3

3k3

680

680

b1+      a-      

LSN

REL1 FB2 FB1

NO COM – ++

F
L
M

-4
2
0
-R

L
E

-S

VdS 2496

i
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2.5.6 FLM-420-RLV1-E

Plena

COM

NC NO

10 k 10 k

Trigger input/24V DC out

Business

Emergency

NC

TRG2

Override/Trigger Output

AUX

L

R

PC Digital

Mess age
Monitoring

Speaker

Remote Control Panel

Impedance

Calibration

In

LBB 1 990/00 8900 199 0 0001

Plena Voice Alarm Controller
Max. output power 360W
Rated output power 240W
115-230V~, 50/60Hz

S/N.

Design & Quality
The Netherlands

N6 63

Phantom power

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Ext
B ooster

In

DC In

100V

0

TRG 1

Int

B ooster

Out

24V

EM G

Fault

C all

External Booster

Out

CD/Tuner

SEL1

SEL0

Firmware

Upgrade

Monitor

APR mode
Supervision
2ch operation
Reserved

Off

On

USB

Vox

Speech filter

Mic/Line

Vox

Reserved

Rated input power :760VA

Line fuse
T6.3L250V for230V AC
T10L250V for115V AC

115V~ 230V~

Apparatus delivered

C onnected for 230V~

Power

Router

W arning
This apparatus must be earthed

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0
24V

70 V

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

GND

RS232

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Off

On

Off

On

Call station For ser vice only

GND

24V

DC out

VO X

Switch

VOX Switch1 2 3 4 5 6

NC

COM

NO

NC

COM

NO

NC

COM

NO

100V

0

C all out

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z1

A B

NO

24V

DC out

24V

1 Channel 2 Channel

Int Booster

Ext Booster

BGM/ Spare

N.C ./Spare Call

BGM/ C all

Volume Override

10 0V

a
ni

h
C

ni
e

d
a

M
1

2

1

2

EMG. Mic

1         2         3         4         5         6

VOX Switch1         2         3         4        5         6

24V

DC out

...

10k

10k

10k

10k

1 n

Fault

NC

COM

NO
3k9
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2.5.7 FLM-420-RLV8-S

Plena

ON  MOC  CN

+2b - 2a   V0  U+  DLEI HS  +1b - 1a   V0  U+

NSL

1LER

ON  MOC  CN

2LER

ON  MOC  CN

3LER

ON  MOC  CN

4LER

ON  MOC  CN

5LER

ON  MOC  CN

6LER

ON  MOC  CN

7LER

ON  MOC  CN

8LER

NSL NSL

FLM-420-RLV8-S

1         2          3         4         5          6

VOX Switch1         2          3         4         5         6

24V

DC out

...

1
0
k

1
0
k

1
0
k

10k 10k 10k

Plena

Plena

1

COM

NC NO

10 k 10 k

Trigger input/24V DC out

Business

Emergency

NC

TRG2

Override/Trigger Output

AUX

L

R

PC Digital

Mess age
Monitoring

Speaker

Remote Control Panel

Impedance

Calibration

In

LBB 1 990/00 8900 199 0 0001

Plena Voice Alarm Controller
Max. output power 360W
Rated output power 240W
115-230V~, 50/60Hz

S/N.

Design & Quality
The Netherlands

N6 63

Phantom power

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Ext
B ooster

In

DC In

100V

0

TRG 1

Int

B ooster

Out

24V

EM G

Fault

C all

External Booster

Out

CD/Tuner

SEL1

SEL0

Firmware

Upgrade

Monitor

APR mode
Supervision
2ch operation
Reserved

Off

On

USB

Vox

Speech filter

Mic/Line

Vox

Reserved

Rated input power :760VA

Line fuse
T6.3L250V for230V AC
T10L250V for115V AC

115V~ 230V~

Apparatus delivered

C onnected for 230V~

Power

Router

W arning
This apparatus must be earthed

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0
24V

70 V

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

GND

RS232

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Off

On

Off

On

Call station For ser vice only

GND

24V

DC out

VO X

Switch

VOX Switch1 2 3 4 5 6

NC

COM

NO

NC

COM

NO

NC

COM

NO

100V

0

C all out

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0

100V

0

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z1

A B

NO

24V

DC out

24V

1 Channel 2 Channel

Int Booster

Ext Booster

BGM/ Spare

N.C ./Spare Call

BGM/ C all

Volume Override

10 0V

a
ni

h
C

ni
e

d
a

M

1

2

1

2

EMG. Mic

Fault

NC

COM

NO
3k9
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2.5.8 FMF-ADP-FBF/FMF-ADP-TTY

FAT4000  FBF4000  ADP4000

FMF-FAT  FMF-FBF-FAT 

FMF-FIBS-A4/-A3

FMF-ADP

ELS

FMF-ADP-FBF/  

FMF-ADP-TTY

ADP--FBF

   

RS 232 / 

TTY

GND 0V UB RELAY

 -
  

+
  

  
- 

 +
  

  
 -

  
+

  
  

- 
 +

 

S
IO

1
  

U
B

1
  

S
IO

2
  

U
B

2

 3
  

 4
  

 7
  

 8
  

 9
 

  
 M

O
D

U
L

E
1

 3
  

 4
  

 7
  

 8
  

 9
 

  
 M

O
D

U
L

E
2

FMF-ESPA

E
S

P
A

FMF-ADP-FBF/  

FMF-ADP-TTY

RS 232 / 

TTY

ADP-FBF GND 0V UB RELAY

 -
  

+
  

  
- 

 +
  

  
 -

  
+

  
  

- 
 +

 

S
IO

1
  

U
B

1
  

S
IO

2
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 M

O
D
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E
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L

E
2

FMF-ESPA

E
S

P
A

 +
  

- 
  

  
+
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 +

  
- 

  
+

  
-

  
U

B
2

  
S

IO
2

  
  

  
  

  
 U

B
1

  
  

S
IO

1

SIO1 SIO2UB1 UB2OP

moC rrErrErrErrE Com

FBF

FAT

 +
  

- 
  

  
+
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 +
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+

  
-
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B
2

  
S

IO
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2.6 EOL

CZM 0004 A, Página 189

LSN 0300 A, Página 201

FLM-420/4-CON-S/D, Página 246



AVENAR panel series Wiring | es 189

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

2.6.1 CZM 0004 A

016519, 016589

IR3 Flame Detector
ELS

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

016519, 016589 

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

0

1

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

FLM-320-EOL2W
 +
 
 
 
 
 
-
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016519, 016589

IR3 Flame Detector 
ELS

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

8
2
0

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

016519, 016589 

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

0

1

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

OUT

AUX
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FCA-500-EU

FCP-O 500

FCP-O 500-P

FCP-OC 500

FCP-OC 500-P

ELS

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1

+ –

AUX2

+ –
OUT1

– +

OUT2

– +
IN1

– +
IN2

– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

                 POWER      CONV

Shield      +U  0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

A
U

X

+
–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

FAA-420-RI-DIN FAA-420-RI-DIN

OUT

AUX
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                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

8a

1b

2b

3b

4b

5b

6b

7b

8b

FCS-320-TM Series

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

820

ELS

OUT

AUX
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                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

FCS-320-TP1

C
Z
M

0
0
0
4

A
AUX1

+ –

AUX2

+ –
OUT1

– +

OUT2

– +
IN1

– +
IN2

– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

A
U

X

+
–BCM-0000-B

820

ELS

-TP1023--SCF

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

X7

X6
AL1

Stö 1

OUT

AUX
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                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

FCS-320-TP2

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1

+ –

AUX2

+ –
OUT1

– +

OUT2

– +
IN1

– +
IN2

– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

A
U

X

+
–BCM-0000-B

ELS

-TP2023--SCF

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

X7

X6 AL1

Stö 1

820

820

Stö2AL2

2x OUT

AUX

FLM-320-EOL2W
 +
     -
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RX 1

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

820

TX 1

+ -
N

/C
 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

ELS
FIRERAY3000

1 x

Reset action

OUT

AUX
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RX 1

820

TX 1

+ -

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

RX 2 TX 2

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

ELS
FIRERAY3000

2 x                  OUT1

Reset action

OUT

AUX
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RX 1

820

TX 1

+ -

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

820

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

ELS
FIRERAY3000

2 x                 OUT1+2

RX 2 TX 2

Reset action

2x OUT

AUX

FLM-320-EOL2W
 +
     -
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+ 

- 
N

/C
 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON A CON B 

Detector 1

FIRERAY5000

1 x

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1
+ –

AUX2
+ –

OUT1
– +

OUT2
– +

IN1
– +

IN2
– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

820

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 
1 2 3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON C CON D 

+ - + -

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

ELS

Reset action

OUT

AUX
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C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1

+ –

AUX2

+ –
OUT1

– +

OUT2

– +
IN1

– +
IN2

– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

FMC-120-DKM-G-R
FMC-120-DKM-H-R
FMC-120-DKM-G-B
FMC-120-DKM-H-B
FMC-120-DKM-G-Y

FLM-320-EOL2W

ELS

 +
     -

a b a’ b’

1

820Ω

0
5

1
Ω

2k21Ω

0
Ω

3
R

R1

0
Ω

5
R

4
R

R6

R(
2

R
E
)

E

2 3 4 5

KL1 KL2 KL3

6 7 8 9 10

2
9

k
3

Ω a b a’ b’

1

820Ω

0
5

1
Ω

2k21Ω

0
Ω

3
R

R1

0
Ω

5
R

4
R

R6

R(
2

R
E
)

E

2 3 4 5

KL1 KL2 KL3

6 7 8 9 10

2
9

k
3

Ω



200 es | Wiring AVENAR panel series

2023-07 | 4 | F.01U.378.911 Guía de cableado Bosch Sicherheitssysteme GmbH

C
Z
M

0
0
0
4

A

AUX1

+ –

AUX2

+ –
OUT1

– +

OUT2

– +
IN1

– +
IN2

– +

IN3

– +

IN4

– +

OUT3

– +

OUT3

– +

AUX3

+ –

AUX4

+ –

FMC-300RW-GSGBU

FMC-300RW-GSRBU

FMC-300RW-GSGRD

FMC-300RW-GSRRD

FMC-300RW-GSGYE

FMC-300RW-GSRYE

FLM-320-EOL2W

ELS

b1 a1 b2 a2 b1 a1 b2 a2

 +
 
 
 
 
 
-
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2.6.2 LSN 0300 A

ELS

LSN 0300 A

LSN 1500 A

a-

b+

+

-

a-

b+

+

-

4
LSN

AUX

a1

b1

+

-

a2

b2

+

-

a1

b1

+

-

a2

b2

+

-

a1

b1

+

-

a2

b2

+

-

FLM-420-EOL2W-W

LSN-P
O

W

V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S

N

S
h

ie
ld
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ELS

LSN 0300 A

LSN 1500 A

a-

b+

+

-

a-

b+

+

-

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

4
LSN

AUX

a1

b1

+

-

a2

b2

+

-

a1

b1

+

-

a2

b2

+

-

a1

b1

+

-

a2

b2

+

-

FLM-420-NAC

EOL

FLM-420/4CON

E

D

C

B

A

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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ELS

a1

b1

+

-

a2

b2

+

-

a2

b2

+

-

a1

b1

+

-

a2

b2

+

-

a1

b1

+

-

LSN 0300 A

LSN 1500 A

a-

b+

+

-

a-

b+

+

-

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW 

OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

EOL

FLM-420-NAC

FLM-420/4CON

E

D

C

B

A

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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ELS

O
U

T
+

–

FLM-420/4-CON

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

FPP-5000

+

-

+

-

+

-

+

-

AUX

CONV

FLM-420-RLV1

FLM-420-RLV8-S

FLM-420-I8R1-S

N/C COM N/O                  POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

Reset action
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FLM-420-EOL2W-W

LSN-P
O

W

V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S

N

S
h

ie
ld

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

b1+       a-         b2+

LSN

FLM-420-I2-D

FLM-420-O1I1-D

FLM-420-RHV-D/S

FLM-420-RLV1-D

ELS
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FLM-420-EOL2W-W

LSN-P
O

W

V0

U+

a1-
b1+

 LSN
L
S

N

S
h

ie
ld

1

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM-420-I2-E/W

FLM-420-I2-E

FLM-420-I2-W

ELS
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FLM-420-EOL2W-W

LSN-P
O

W

V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S

N

S
h

ie
ld

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM-420-I8R1-S

+2b -2a   V0  U+  DLEIHS  +1b -1a   V0  U+

NSL

LER NI

-   1   + -   2   + -   3   + -   4   + -   5   + -   6   + -   7   + -   8   +ON MOC  MOC CN

NSLNSL

FLM-420-I8R1-S

+2b -2a   V0  U+  DLEIHS  +1b -1a   V0  U+

NSL

LER NI

-   1   + -   2   + -   3   + -   4   + -   5   + -   6   + -   7   + -   8   +ON MOC  MOC CN

NSLNSL

FLM-420-I8R1-S

ELS
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FLM-420-EOL2W-W

LSN-P
O

W

V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S

N

S
h

ie
ld

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM-420-O1I1-E

NI

-
NI

+NI

V0

U+

U+- 2a

-
1

a

b2+

+1
b

TUO

-
W

OP

FLM-420-O1I1-E

NI

-
NI

+NI

V0

U+

U+- 2a

-
1

a

b2+

+1
b

TUO

-
W

OP

FLM-420-O1I1-E

ELS
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM-420-O8I2-S

NI RE WOP

 TUOII

NI RE WOP

 TUOINI

PIIP   +II-PIP  +I- PII8 +-PII7 +-PII6 +-PII5 +-PI4  +-PI3  +-PI2  +-PI1  +--   1   +     -   2   +

 TUOI  TUOII

+2b -2a   V0  U+  DLEIHS  +1b -1a   V0  U+

NSLNSL NSL

FLM-420-O8I2

ELS

+   U-U

5 -- 30 VDC

+   U-U

5 -- 30 VDC

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW 

OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

NI RE WOP

 TUOII

NI RE WOP

 TUOINI

PIIP   +II-PIP  +I- PII8 +-PII7 +-PII6 +-PII5 +-PI4  +-PI3  +-PI2  +-PI1  +--   1   +     -   2   +

 TUOI  TUOII

+2b -2a   V0  U+  DLEIHS  +1b -1a   V0  U+

NSLNSL NSL

FLM-420-O8I2
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FLM-420-EOL2W-W

LSN-P
O

W

V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S

N

S
h

ie
ld

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM-420-I2-E/-W

FLM-420-RLV1-E
ELS
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FLM-420-EOL2W-W

LSN-P
O

W

V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S

N

S
h

ie
ld

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM-I 420-S

LSN

b1+        a-         b2+       NA       NA       NA

FLM--I 420--S

ELS
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

FLM-420/

4-CON-D

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW 

OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

ELS
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

FLM-420/

4-CON-D

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW 

OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

ELS
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

FLM-420-NAC-D/S

EN 54-2

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW 

OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

ELS

+

-
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

FLM--420--NAC--D

IN                    OUT

LSN                             FAIL

a1-        b1+       a2-       b2+       ac       bat

  b         a          b          a           0V      24V 

+

--

FLM-420-NAC-D/S

 +U   0V

POW IN

  +U   0V

POW 

OUT

LSN

a1-  b1+    a2-  b2+     Shield

FLM-420-EOL4W

ELS
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FLM-420-EOL2W-W

LSN-P
O

W

V0

U+

a1-
b1+

 LSN
L
S

N

S
h

ie
ld

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

E

FMC--210--. . . . . .

FMC-210-... ELS
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a2  a1 b2  b1  0V +U

FLM-420-EOL2W-W

LSN-P
O

W

V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S

N

S
h

ie
ld

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

a1

b1

FNM-420-A /-B

FNM-420U-A /-B 

FNM-420V-A

FNM-420-A/-B

FNM-420U-A/-B 

FNM-420V-A 

FNM-420-A/-B

FNM-420U-A/-B

FNM-420V-A

a2  a1 b2  b1  0V +Ua2  a1 b2  b1  0V +U

ELS
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FLM-420-EOL2W-W

LSN-P
O

W

V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S

N

S
h

ie
ld

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

a1

b1

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

a2 a1 b2D b1S 0V +U

C
a1
a2

b1 b2

a2 a1 b2D b1S 0V +U

C
a1
a2

b1 b2

ELS

FAA-420-RI-DIN
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L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

a1

b1

a2 a1 b2D b1S 0V +U

C
a1
a2

b1 b2

a2 a1 b2D b1S 0V +U

C
a1
a2

b1 b2

b1 b2

FLM-420-EOL2W-W

LSN-P
O

W

V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S

N

S
h

ie
ld

ELSFNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 

FNM-420-A-BS

FNM-420U-A-BS 
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FLM-420-EOL2W-W

LSN-P

O

V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S

N

S
h
ie

ld

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+

0V

b1

b2

c

a1/

a2

+V

COM

NC

NO

FAA--500-R

FAA--500

0V

b1

b2

c

a1/

a2

+V

COM

NC

NO

FAP-0520

FAP-0520-P

FAP-OC520

FAP-OC-520-P

FAA-500-R + FAA-420-RI-DIN

ELS

0V

b1

b2

c

a1/

a2

+V

COM

NC

NO

0V

b1

b2

c

a1/

a2

+V

COM

NC

NO

FAA-420-RI-DIN
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FLM-420-EOL2W-W

LSN-P

O

V0

U+

a1-
b1+

 LSN

L
S

N

S
h
ie

ld

a1/a2c

b1 b2

+V

0V

L
S

N
 0

3
0
0
 A

AUX1     LSN1     AUX2     LSN2

+    –    a–  b+    +    –      a–  b+
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ALARMLINE II

S    C    C     R    -    +    NC   C   NO  NC  C   NO  0V  24V   

SENSOR CABLE   FAULT     ALARM    PREALARM POWER

FCS-LHD-2

8
2
0

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/
4
-C

O
N

-D

                 POWER      CONV

Shield       +U     0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

AUX +–

L
S

N
 0

3
0
0
 A

L
S

N
 1

5
0
0
 A

max.40Ω

FAA-420-RI-DIN

ELS

A
U

X
+

–
BCM-0000-B

LSN 0300A

LSN 1500A

EOL

max.

500m
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thefirebeam nano

thefirebeam standard

thefirebeam foveo

ELS

820

thefirebeam

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

+
–

A
U

X

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

earth +V     -V      no      c      nc      no     c      

thefirebeam controller

controller interface    fire LED  ext erna l reset

FLM-420-RLV1

FLM-420-RLV8-S

FLM-420-I8R1-S

N
/C

 
C

O
M

 
N

/O
 

FAULT               FIRE

FLM-320-EOL2W

LSN 0300 A

LSN 1500 A

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A
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OSID

ELS

8
2
0

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
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O

N
-D

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

                 POWER      CONV
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R

V

P

FLM-320-EOL4W

1
2

7
6

4
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9
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A

U
L
T
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E

+ -

FIRE LED
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HEATER
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+

-

RESET
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0
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FAA-420-RI-DIN

FLM-420-RLV1
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FLM-420-I8R1-S
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N
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LSN 0300 A

LSN 1500 A
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U

X
+
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ASD 532

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
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0
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O

N
-D

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

FLM-420-RLV1

FLM-420-RLV8-S

FLM-420-I8R1-S

N
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ASD 535-1

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+
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L
M
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0
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                 POWER      CONV
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FLM-420-RLV1

FLM-420-RLV8-S
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ELSASD 535-2

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX
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                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M
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2
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4
-C

O
N

-D

FCS-LWM-1

rojo / rouge / red / rot = RD

naranja / orange / orange / orange = OR

blanco / blanc / white / weiß = WH

azul / bleu / blue / blau = BL

LWM--1

RD

WH

BL

OR

es fr en de/ / /
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k

8

YX

X

Y

Ext.
Reset
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+
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a b a’ b’
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R
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R
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Ω

FMC--120--. . .
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PWR   IN
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OUT2/IN1 OUT1
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EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
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N
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FMC-120-DKM-G-R
FMC-120-DKM-H-R
FMC-120-DKM-G-B
FMC-120-DKM-H-B

FMC-120-DKM-G-Y
FMC-120-EST-G-B

FLM-320-EOL2W

ELS
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b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+
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L
M
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2
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N

-D

b1 a1 b2 a2b1 a1 b2 a2

FMC-300
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FAA-420-RI-DIN

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+
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L

M
-4

2
0
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N
-D

c

+V 0V

b2a1/

a2

MS 400/MS 400 B

b1 c

+V 0V
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b1
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ELS

MSS 400, MSS 400 B
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FCP-OT320, FCP-OT320-R470

c

+V 0V
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FCP-500

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
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EXT.PWR
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0
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                 POWER      CONV
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                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

FCS-320-TM Series ELS
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LSN AUX

PWR   IN
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7b

8b
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                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

FCS-320-TP Series

820

ELS

-TP1023--SCF

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

X7

X6

AL1

Stö 1

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/
4
-C

O
N

-D

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

Reset



AVENAR panel series Wiring | es 261

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

FCS-320-TP Series

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

ELS

-TP2023--SCF

 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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X6

AL1

Stö 1

Reset
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Stö2AL2
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N4387A

Al 1Al 2Al 3Al 4Al 5Al 6Al 7Al 8Al 9 FAULT

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

N4387A

8
2

0

1

A
U

X
+

–FPP-5000

24V & Reset
FLM-320-EOL2W

+
-

+ -

+ -

BCM-

AUX

BCM-000-B

BCM-000-B

ELS
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016519, 016589

IR3 Flame Detector 

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

max. 1 x 0165X9

0165X9 

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

016519, 016589

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

0

1

FLM-320-EOL2W

ELS
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016519, 016589

IR3 Flame Detector 

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

ELS

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

8
2
0

0165X9 

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

016519, 016589

+IN -IN

ALARM FAULT (NC)

0

1
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                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/
4
-C

O
N

-D

Fireray 50RV

Fireray 100RV

on

off

Fireray 50RV/100RV

M
O

C

C
N

M
O

C

O
N --+

RE

2

WHITE

YELLOW

RED

BLUE

GREEN

BLACK

3 4 5 6 7

R
e
s
e
t

820

ELS

A
U

X
+

–

BCM-0000-B
LSN 0300 A
LSN 1500A

A
U

X
+

–

LSN 0300 A
LSN 1500A

2
4
-3

0
 V

D
C
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RX 1

820

TX 1

+ -

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

A1 A2 A3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

C1 C2 C3

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

ELS

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1

or

EXT.PWR

– + – +–+

F
L
M

-4
2
0
/4

-C
O

N
-D

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

FIRERAY3000

1 x

Reset 
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RX 1

820

TX 1

+ -
N
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C
O
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N
/O

 

A1 A2 A3

N
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N
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B1 B2 B3 

Alarm Fault 

Detector 1
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O
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N
/O

 

C1 C2 C3

N
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O

M
 

N
/O

 

D1 D2 D3 

Alarm Fault 

Detector 2

+ - + - + - + -

12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

RX 2 TX 2

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

ELS
FIRERAY3000

2 x                  OUT1

A
U

X
+

–

BCM-0000-B

LSN 0300 A

LSN 1500 A

Reset 

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+

LSN AUX

PWR   IN

LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1
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EXT.PWR

– + – +–+

F
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M

-4
2
0
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-C
O

N
-D
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RX 1

820

TX 1
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N
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N
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N
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O
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N
/O

 

D1 D2 D3 
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12V to 36V

R
S

T

FIRERAY3000

820

                 POWER      CONV

Shield       +U   0V       b+   a-     

R

V

P

FLM-320-EOL4W

ELS

FLM-320-EOL2W
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LSN AUX
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LSN AUX
OUT2/IN1 OUT1
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EXT.PWR

– + – +–+
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L
M
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0
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LSN 1500 A

FIRERAY3000
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+ 

- 
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N
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1 2 3

N
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C
O
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N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON A CON B 

Detector 1

FIRERAY5000

1 x

820

N
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O
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N
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1 2 3

N
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O
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N
/O

 

1 2 3 

Alarm Fault 

CON C CON D 

+ - + -

b1+        a-        b2+ 2+        1/2-      1+
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Índice
Números
016519 ->

CZM 0004 A  52, 53
FLM-420/4-CON-D  134, 135, 136, 137
FLM-420/4-CON-D (EOL)  263, 264

016589 ->
CZM 0004 A  53
FCS-LWM-1  52
FLM-420/4-CON-D  134, 135, 136, 137
FLM-420/4-CON-D (EOL)  263, 264

2014/2 Ex ->
FLM-420/4-CON-D  155

2014/2 GLU-Ex ->
FLM-420/4-CON-D  155

837 ->
FAA-MSR 420  17, 18
FLM-420-RHV  27, 28

838 ->
FAA-MSR 420  17, 18
FLM-420-RHV  27, 28

858 ->
FAA-MSR 420  17, 18
FLM-420-RHV  27, 28

A
ADW 535-1 ->

FLM-420/4-CON-D (EOL)  246
FLM-420-RHV  178, 179

ADW 535-2 ->
FLM-420/4-CON-D (EOL)  247
FLM-420-RHV  180, 181

ALARMLINE II ->
FLM-420/4-CON-D  125
FLM-420/4-CON-D (EOL)  248

ASD 532 ->
FLM-420/4-CON-D (EOL)  251
FLM-420-RHV  176, 177

ASD 535-1 ->
FLM-420/4-CON-D (EOL)  252
FLM-420-RHV  172, 173

ASD 535-2 ->
FLM-420/4-CON-D (EOL)  253
FLM-420-RHV  174, 175

ASD 535-3 ->
FLM-420-RHV  172, 173

ASD 535-4 ->
FLM-420-RHV  174, 175

AT5000 IP/GPRS ->
ENO 0000 A/B  61

ATB 420 LSNi ->
LSN 0300 A  93
LSN 0300 A (EOL)  233, 234, 235, 236

ATG 420 LSNi ->
LSN 0300 A  94
LSN 0300 A (EOL)  237, 238, 239, 240

B
BCM-0000-B ->

FPP-5000-TI  11
FPP-5000-TI13  12

BTS 80 ->
FAA-MSR 420  19, 20

BTS 80 EMB ->
FLM-420-RHV  29, 30

BTS 80 FLB ->
FAA-MSR 420  19, 20
FLM-420-RHV  29, 30
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C
C31B ->

LSN 0300 A  103, 104
CZM 0004 A

016519  52, 53
016589  52, 53
FCA-500  58
FCS-320-TM  54
FCS-320-TP1  55
FCS-320-TP2  56
FCS-LWM-1  57
Fireray 100RV  45
Fireray 50RV  45
FIRERAY3000  46, 47, 48
FIRERAY5000  49, 50, 51
FMC-120  59
FMC-300  60

D
DC1192, SB3 ->

FLM-420/4-CON-D  149, 150
FLM-420/4-CON-D (EOL)  271

DF 1192
FAA-420-RI-DIN  151

DF 1192 ->
FLM-420/4-CON-D  151

DF1101-A-EX ->
FLM-420/4-CON-D  149, 150
FLM-420/4-CON-D (EOL)  271

DIBT
837 -> FAA-MSR 420  17, 18
837 -> FLM-420-RHV  27, 28
838 -> FAA-MSR 420  17, 18
838 -> FLM-420-RHV  27, 28
858 -> FAA-MSR 420  17, 18
858 -> FLM-420-RHV  27, 28
BTS 80 EMB -> FAA-MSR 420  19, 20
BTS 80 EMB -> FLM-420-RHV  29, 30
BTS 80 FLB -> FAA-MSR 420  19, 20
BTS 80 FLB -> FLM-420-RHV  29, 30
ED 100 -> FAA-MSR-420  15, 16
ED 100 -> FLM-420-RHV  25, 26
ED 250 -> FAA-MSR-420  15, 16
ED 250 -> FLM-420-RHV  25, 26
GT 40 R -> FAA-MSR 420  17, 18
GT 40 R -> FLM-420-RHV  27, 28
GT 42 R -> FAA-MSR 420  17, 18
GT 42 R -> FLM-420-RHV  27, 28
GT 50 R -> FAA-MSR 420  17, 18
GT 50 R -> FLM-420-RHV  27, 28
GT 60 R -> FAA-MSR 420  17, 18
GT 60 R -> FLM-420-RHV  27, 28
GT 63 R -> FAA-MSR 420  17, 18
GT 63 R -> FLM-420-RHV  27, 28
GT 70 R -> FAA-MSR 420  17, 18
GT 70 R -> FLM-420-RHV  27, 28
GT 70 R 050.01 Ex -> FAA-MSR 420  17, 18
GT 70 R 050.01 Ex -> FLM-420-RHV  27, 28
Slimdrive EMD-F -> FAA-MSR-420  21, 22
Slimdrive EMD-F -> FLM-420-RHV  31, 32
Slimdrive EMD-F-IS -> FAA-MSR-420  21, 22
Slimdrive EMD-F-IS -> FLM-420-RHV  31, 32
TS 4000 E -> FAA-MSR-420  23, 24
TS 4000 E -> FLM-420-RHV  33, 34
TS 4000 EFS -> FAA-MSR-420  23, 24
TS 4000 EFS -> FLM-420-RHV  33, 34
TS 4000 E-IS -> FAA-MSR-420  23, 24
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TS 4000 E-IS -> FLM-420-RHV  33, 34
TS 5000 E -> FAA-MSR-420  23, 24
TS 5000 E -> FLM-420-RHV  33, 34
TS 5000 E-IS -> FAA-MSR-420  23, 24
TS 5000 E-IS -> FLM-420-RHV  33, 34
TS 5000 E-ISM -> FAA-MSR-420  23, 24
TS 5000 E-ISM -> FLM-420-RHV  33, 34
TS 550 E -> FAA-MSR-420  23, 24
TS 550 E -> FLM-420-RHV  33, 34
TS 73 EMF -> FAA-MSR 420  19, 20
TS 73 EMF -> FLM-420-RHV  29, 30
TS 93 EMF -> FAA-MSR 420  19, 20
TS 93 EMF -> FLM-420-RHV  29, 30
TS 93 GSR/EMF1 -> FAA-MSR 420  19, 20
TS 93 GSR/EMF1 -> FLM-420-RHV  29, 30
TS 93 GSR/EMF2 -> FAA-MSR 420  19, 20
TS 93 GSR/EMF2 -> FLM-420-RHV  29, 30
TSA 160 NT F -> FAA-MSR-420  23, 24
TSA 160 NT F -> FLM-420-RHV  33, 34
TSA 160 NT F-IS -> FAA-MSR-420  23, 24
TSA 160 NT F-IS -> FLM-420-RHV  33, 34
TSA 160 NT F-IS/TS -> FAA-MSR-420  23, 24
TSA 160 NT F-IS/TS -> FLM-420-RHV  33, 34
TSZ 0400 -> FLM-420/4-CON-D  36
TSZ 0400 -> FLM-420-I2-E/-W  37
TSZ 0400 -> FLM-420-O1I1-E  38

DM 1103B-X ->
FLM-420/4-CON-D  149, 150
FLM-420/4-CON-D (EOL)  271

DO1101-A-EX ->
FLM-420/4-CON-D  149, 150
FLM-420/4-CON-D (EOL)  271

E
ED 100 ->

FAA-MSR-420  15, 16
FLM-420-RHV  25, 26

ED 250 ->
FAA-MSR-420  15, 16
FLM-420-RHV  25, 26

ELS VdS 2489  7, 68
ENO 0000 A

TF2F  63
ENO 0000 A/B

AT5000 IP/GPRS  61
GÜ 101-B  66, 67
MDL-F  62
UE-F-D/T  65

ENO 0000 B
TF2F  64

EOL  201, 202, 203
016519 -> FLM-420/4-CON-D  263, 264
016519 ->:CZM 0004 A  189, 190
016589 -> FLM-420/4-CON-D  263, 264
016589 ->:CZM 0004 A  190
ADW 535-1 -> FLM-420/4-CON-D  246
ADW 535-2 -> FLM-420/4-CON-D  247
ALARMLINE II -> FLM-420/4-CON-D  248
ASD 532 -> FLM-420/4-CON-D  251
ASD 535-1 -> FLM-420/4-CON-D  252
ASD 535-2 -> FLM-420/4-CON-D  253
ATB 420 LSNi -> LSN 0300 A  233, 234, 235, 236
ATG 420 LSNi -> LSN 0300 A  237, 238, 239, 240
CZM 0004 A: FCS-320-TM  192
CZM 0004 A: FCS-320-TP1  193
CZM 0004 A: FCS-320-TP2  194
CZM 0004 A: FIRERAY3000  195, 196, 197
CZM 0004 A: FIRERAY5000  198
CZM 0004 A: FMC-120  199
CZM 0004 A: FMC-300  200
CZM 0004 A:016519  190
CZM 0004 A:016589  189, 190
CZM 0004 A:FCA-500-EU  191
CZM 0004A:016519  189
CZM 0004A:016589  189
DC1192, SB3 -> FLM-420/4-CON-D  271
DF1101-A-EX -> FLM-420/4-CON-D  271
DM 1103B-X -> FLM-420/4-CON-D  271
DO1101-A-EX -> FLM-420/4-CON-D  271
FAA-500 -> LSN 0300 A  220
FAA-500-R -> LSN 0300 A  220
FAA-MSR 420 -> LSN 0300 A  221
FAP-425  257
FAP-425 -> LSN 0300 A  221, 222
FAP-520 -> LSN 0300 A  220
FAS-420 -> LSN 0300 A  223, 224
FAS-420-TM -> LSN 0300 A  225, 226, 227, 228
FBF 100 LSN -> LSN 0300 A  229, 230, 231, 232
FCA-500-EU -> FLM-420/4-CON-D  258
FCA-500-EU ->:CZM 0004 A  191
FCH-320  257
FCH-320 -> LSN 0300 A  222
FCP-320  257
FCP-320 -> LSN 0300 A  222
FCS-320-TM -> FLM-420/4-CON-D  259
FCS-320-TM ->:CZM 0004 A  192
FCS-320-TP1 -> FLM-420/4-CON-D  260
FCS-320-TP1 ->:CZM 0004 A  193
FCS-320-TP2 -> FLM-420/4-CON-D  261
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FCS-320-TP2 ->:CZM 0004 A  194
FCS-LHD-2 -> FLM-420/4-CON-D  248
FCS-LWM-1 -> FLM-420/4-CON-D  254
Fireray 50RV/100RV -> FLM-420/4-CON-D  265
FIRERAY3000 -> FLM-420/4-CON-D  266, 267, 268
FIRERAY3000 ->:CZM 0004 A  195, 196, 197
FIRERAY5000 -> FLM-420/4-CON-D  269, 270
FIRERAY5000 ->:CZM 0004 A  198
FLM-420/4-CON -> LSN 0300 A  212, 213
FLM-420-I2-D -> LSN 0300 A  205
FLM-420-I2-E/-W -> LSN 0300 A  206
FLM-420-I8R1-S -> LSN 0300 A  207
FLM-420-NAC-D -> LSN 0300 A  214, 215
FLM-420-O1I1-D -> LSN 0300 A  205
FLM-420-O1I1-E -> LSN 0300 A  208
FLM-420-O8I2-S -> LSN 0300 A  209
FLM-420-RHV -> LSN 0300 A  205
FLM-420-RLV1-D -> LSN 0300 A  205
FLM-420-RLV1-E -> LSN 0300 A  210
FLM-I 420-S -> LSN 0300 A  211
FMC-120 ->:CZM 0004 A  199
FMC-120-DKM -> FLM-420/4-CON-D  255
FMC-120-EST -> FLM-420/4-CON-D  255
FMC-210-... -> LSN 0300 A  216
FMC-300 -> FLM-420/4-CON-D  256
FMC-300 ->:CZM 0004 A  200
FNM-420-A/-B -> LSN 0300 A  217
FNM-420-A-BS -> LSN 0300 A  218, 219
FNM-420U-A/-B -> LSN 0300 A  217
FNM-420U-A-BS -> LSN 0300 A  218, 219
FNM-420V-A -> LSN 0300 A  217
FNX-425U-RFRD ->:LSN 0300 A  241, 242
FNX-425U-RFWH ->:LSN 0300 A  241, 242
FNX-425U-WFRD ->:LSN 0300 A  241, 242
FNX-425U-WFWH ->:LSN 0300 A  241, 242
FWI-270 -> LSN 0300 A  243, 244, 245
KMX-5000 -> FLM-420/4-CON-D  272
LSN 0300 A:FNX-425U-RFRD  241, 242
LSN 0300 A:FNX-425U-RFWH  241, 242
LSN 0300 A:FNX-425U-WFRD  241, 242
LSN 0300 A:FNX-425U-WFWH  241, 242
MS 400/MS 400 B -> FLM-420/4-CON-D  257
MS 400/MS 400 B -> LSN 0300 A  222
N4387A -> FLM-420/4-CON-D  262
OSID -> FLM-420/4-CON-D  250
Reset action  204
thefirebeam -> FLM-420/4-CON-D  249
Typ K -> FLM-420/4-CON-D  271
UniVario -> FLM-420/4-CON-D  272

WMX-5000 -> FLM-420/4-CON-D  272

F
FAA-420-RI-DIN ->

DF 1192  151
FAA-500  89, 220
FAA-MSR 420  90, 221
FAA-MSR-420  39, 40, 41
FAD-0420  82
FAP-425  91, 222, 257
FCA-500  58, 128, 129
FCA-500-EU  258
FCH-320  91, 154, 222, 257
FCP-320  91, 154, 222, 257
FCS-LWM-1  57, 126, 127
FNM-420-A-BS  87, 218
FNM-420U-A-BS  87, 218
MS 400/MS 400 B  91, 154, 222, 257

FAA-420-RI-ROW ->
FAA-MSR-420  39

FAA-500
FAA-420-RI-DIN  89, 220

FAA-500 ->
LSN 0300 A  89
LSN 0300 A (EOL)  220

FAA-500-R ->
LSN 0300 A (EOL)  220

FAA-MSR 420
FAA-420-RI-DIN  90, 221

FAA-MSR 420 ->
63 R  17, 18
837  17, 18
838  17, 18
858  17, 18
GT 40 R  17, 18
GT 42 R  17, 18
GT 50 R  17, 18
GT 60 R  17, 18
GT 70 R  17, 18
GT 70 R 050.01 Ex  17, 18
LSN 0300 A  90
LSN 0300 A (EOL)  221

FAA-MSR 420 -> BTS 80 EMB  19, 20
FAA-MSR 420 -> BTS 80 FLB  19, 20
FAA-MSR 420 -> TS 73 EMF  19, 20
FAA-MSR 420 -> TS 93 EMF  19, 20
FAA-MSR 420 -> TS 93 GSR/EMF1  19, 20
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FAA-MSR 420 -> TS 93 GSR/EMF2  19, 20
FAA-MSR-420

ED 100  15, 16
ED 250  15, 16
FAA-420-RI-DIN  39, 40, 41
FAA-420-RI-ROW  39
Slimdrive EMD-F  21, 22
Slimdrive EMD-F-IS  21, 22
TS 4000 E  23, 24
TS 4000 EFS  23, 24
TS 4000 E-IS  23, 24
TS 5000 E  23, 24
TS 5000 E-IS  23, 24
TS 5000 E-ISM  23, 24
TS 550 E  23, 24
TSA 160 NT F  23, 24
TSA 160 NT F-IS  23, 24
TSA 160 NT F-IS/TS  23, 24

FAD-0420
FAA-420-RI-DIN  82

FAD-420-HS-EN ->
LSN 0300 A  82, 83

FAP-425
FAA-420-RI-DIN  91, 222, 257

FAP-425 ->
FLM-420/4-CON-D  154
FLM-420/4-CON-D (EOL)  257
LSN 0300 A  91
LSN 0300 A (EOL)  221, 222

FAP-520 ->
LSN 0300 A  89
LSN 0300 A (EOL)  220

FAS-420 ->
LSN 0300 A  84
LSN 0300 A (EOL)  223, 224

FAS-420-TM ->
LSN 0300 A  85
LSN 0300 A (EOL)  225, 226, 227, 228

FAT2002RE ->
FPE-5000-UGM  123

FBF 100 LSN ->
LSN 0300 A  96
LSN 0300 A (EOL)  229, 230, 231, 232

FCA-500
FAA-420-RI-DIN  58, 128, 129

FCA-500 ->
CZM 0004 A  58

FCA-500-EU
FAA-420-RI-DIN  258

FCA-500-EU ->
FLM-420/4-CON-D  128, 129
FLM-420/4-CON-D (EOL)  258

FCH-320
FAA-420-RI-DIN  91, 154, 222, 257

FCH-320 ->
FLM-420/4-CON-D  154
FLM-420/4-CON-D (EOL)  257
LSN 0300 A  91
LSN 0300 A (EOL)  222

FCP-320
FAA-420-RI-DIN  91, 154, 222, 257

FCP-320 ->
FLM-420/4-CON-D  154
FLM-420/4-CON-D (EOL)  257
LSN 0300 A  91
LSN 0300 A (EOL)  222

FCP-500 ->
FLM-420/4-CON-D  128, 129

FCS-320-TM ->
CZM 0004 A  54
FCS-LWM-1  54
FLM-420/4-CON-D  130
FLM-420/4-CON-D (EOL)  259

FCS-320-TP1 ->
CZM 0004 A  55
FLM-420/4-CON-D  131, 133
FLM-420/4-CON-D (EOL)  260

FCS-320-TP2 ->
FLM-420/4-CON-D  132
FLM-420/4-CON-D (EOL)  261

FCS-320-TP2->
CZM 0004 A  56

FCS-LHD-2 ->
FLM-420/4-CON-D  125
FLM-420/4-CON-D (EOL)  248

FCS-LHD-2EN ->
FLM-420-I8R1-S  158, 159

FCS-LWM-1
FAA-420-RI-DIN  57, 126, 127

FCS-LWM-1 ->
CZM 0004 A  57
FLM-420/4-CON-D  126, 127
FLM-420/4-CON-D (EOL)  254

Fireray 100 RV ->
CZM 0004 A  45
FLM-420/4-CON-D  138, 144

Fireray 50 RV ->
CZM 0004 A  45
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FLM-420/4-CON-D  138, 144
Fireray 50RV/100RV ->

FLM-420/4-CON-D (EOL)  265
FIRERAY3000 ->

CZM 0004 A  46, 47, 48
FLM-420/4-CON-D  139, 140, 141, 145, 146
FLM-420/4-CON-D (EOL)  266, 267, 268

FIRERAY5000 ->
CZM 0004 A  49, 50, 51
FLM-420/4-CON-D  142, 143, 147, 148
FLM-420/4-CON-D (EOL)  269, 270

FLM-420/4-CON ->
LSN 0300 A  95
LSN 0300 A (EOL)  212, 213

FLM-420/4-CON-D
016519  134, 135, 136, 137
016519 (EOL)  263, 264
016589  134, 135, 136, 137
016589 (EOL)  263, 264
2014/2 Ex  155
2014/2 GLU-Ex  155
ADW 535-1 (EOL)  246
ADW 535-2 (EOL)  247
ALARMLINE II  125
ALARMLINE II (EOL)  248
ASD 532 (EOL)  251
ASD 535-1 (EOL)  252
ASD 535-2 (EOL)  253
DC1192, SB3  149, 150
DC1192, SB3 (EOL)  271
DF 1192  151
DF1101-A-EX  149, 150
DF1101-A-EX (EOL)  271
DM 1103B-X  149, 150
DM 1103B-X (EOL)  271
DO1101-A-EX  149, 150
DO1101-A-EX (EOL)  271
FAP-425  154
FAP-425 (EOL)  257
FCA-500-EU  128, 129
FCA-500-EU (EOL)  258
FCH-320  154
FCH-320 (EOL)  257
FCP-320  154
FCP-320 (EOL)  257
FCP-500  128, 129
FCS-320-TM  130
FCS-320-TM (EOL)  259
FCS-320-TP1  131, 133

FCS-320-TP1 (EOL)  260
FCS-320-TP2  132
FCS-320-TP2 (EOL)  261
FCS-LHD-2  125
FCS-LHD-2 (EOL)  248
FCS-LWM-1  126, 127
FCS-LWM-1 (EOL)  254
Fireray 100 RV  138, 144
Fireray 50 RV  138, 144
Fireray 50RV/100RV (EOL)  265
FIRERAY3000  139, 140, 141, 145, 146
FIRERAY3000 (EOL)  266, 267, 268
FIRERAY5000  142, 143, 147, 148
FIRERAY5000 (EOL)  269, 270
FMC-120-DKM  156
FMC-120-DKM (EOL)  255
FMC-120-EST (EOL)  255
FMC-300  152
FMC-300 (EOL)  256
KMX-5000 (EOL)  272
MS 400/MS 400 B  154
MS 400/MS 400 B (EOL)  257
N4387A  153
N4387A (EOL)  262
NO-Relay  157
OSID (EOL)  250
thefirebeam (EOL)  249
TSZ 0400  36
Typ K (EOL)  271
UniVario (EOL)  272
WMX-5000 (EOL)  272

FLM-420-I2-D ->
FPP-3000  13
LSN 0300 A  69
LSN 0300 A (EOL)  205

FLM-420-I2-E ->
FPP-3000  13

FLM-420-I2-E/-W
TSZ 0400  37

FLM-420-I2-E/-W ->
LSN 0300 A  70
LSN 0300 A (EOL)  206

FLM-420-I2-W ->
FPP-3000  13

FLM-420-I8R1-S
FCS-LHD-2EN  158, 159

FLM-420-I8R1-S ->
FPP-3000  13
LSN 0300 A  71



AVENAR panel series Índice | es 279

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de cableado 2023-07 | 4 | F.01U.378.911

LSN 0300 A (EOL)  207
FLM-420-NAC-D

FNM-320  170, 171
FNS-320  168, 169
FPP-5000  43
PA 10  162, 163
PA 5  160, 161
PB 2005  166, 167
PY X-M-10-SSM R  164, 165
PY X-M-10-SSM W  164, 165
ROLP-R-LX  170, 171
ROLP-W-LX  170, 171
SOL-LX  168, 169

FLM-420-NAC-D ->
FPP-3000  14
FPP-5000  44
LSN 0300 A  74, 75
LSN 0300 A (EOL)  214, 215
LSN 300 A, BCM 0000 B  76

FLM-420-O1I1-D ->
LSN 0300 A  78, 79
LSN 0300 A (EOL)  205

FLM-420-O1I1-E
TSZ 0400  38

FLM-420-O1I1-E ->
LSN 0300 A  80
LSN 0300 A (EOL)  208

FLM-420-O8I2-S ->
FPP-3000  13
LSN 0300 A  72, 73
LSN 0300 A (EOL)  209

FLM-420-RHV
ADW 535-1  178, 179
ADW 535-2  180, 181
ASD 532  176, 177
ASD 535-1  172, 173
ASD 535-2  174, 175
ASD 535-3  172, 173
ASD 535-4  174, 175
BTS EMB  29, 30
BTS FLB  29, 30
ED 100  25, 26
ED 250  25, 26
FRAY-ONE-EN  182, 183
Slimdrive EMD-F  31, 32
Slimdrive EMD-F-IS  31, 32
TS 4000 E  33, 34
TS 4000 EFS  33, 34
TS 4000 E-IS  33, 34

TS 5000 E  33, 34
TS 5000 E-IS  33, 34
TS 5000 E-ISM  33, 34
TS 550 E  33, 34
TS 73 EMF  29, 30
TS 93 EMF  29, 30
TS 93 GSR/EMF1  29, 30
TS 93 GSR/EMF2  29, 30
TSA 160 NT F  33, 34
TSA 160 NT F-IS  33, 34
TSA 160 NT F-IS/TS  33, 34

FLM-420-RHV ->
63 R  27, 28
837  27, 28
838  27, 28
858  27, 28
GT 40 R  27, 28
GT 42 R  27, 28
GT 50 R  27, 28
GT 60 R  27, 28
GT 70 R  27, 28
GT 70 R 050.01 Ex  27, 28
LSN 0300 A  69
LSN 0300 A (EOL)  205

FLM-420-RLE-S
LA  184

FLM-420-RLE-S ->
LSN 0300 A  77

FLM-420-RLV1-D ->
LSN 0300 A  69
LSN 0300 A (EOL)  205

FLM-420-RLV1-E
Plena  185

FLM-420-RLV1-E ->
LSN 0300 A  70
LSN 0300 A (EOL)  210

FLM-420-RLV8-S
Plena  186

FLM-420-RLV8-S ->
LSN 0300 A  81

FLM-I 420-S ->
LSN 0300 A  69
LSN 0300 A (EOL)  211

FMC-120->
CZM 0004 A  59

FMC-120-DKM ->
FLM-420/4-CON-D  156
FLM-420/4-CON-D (EOL)  255

FMC-120-EST ->
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FLM-420/4-CON-D (EOL)  255
FMC-210-... ->

LSN 0300 A  100
LSN 0300 A (EOL)  216

FMC-210-IP66-R ->
LSN 0300 A  101

FMC-300 ->
FLM-420/4-CON-D  152
FLM-420/4-CON-D (EOL)  256

FMC-300->
CZM 0004 A  60

FMC-420RW ->
LSN 0300 A  102

FMF-ADP ->
FPE-5000-UGM  122, 123
IOS 0020 A  121

FMF-ADP-FAT
FMF-FAT  187
FMF-FBF-FAT  187

FMF-FAT ->
FPE-5000-UGM  122
IOS 0020 A  121

FMF-FAT ->FMF-ADP-FBF  187
FMF-FBF-FAT ->

FPE-5000-UGM  122, 123
IOS 0020 A  121

FMF-FBF-FAT ->FMF-ADP-FBF  187
FMF-FIBS ->

FPE-5000-UGM  122, 123
IOS 0020 A  121

FNM-320 ->
FLM-420-NAC-D  170, 171
NZM 0002 A  114, 115

FNM-420-A/-B ->
LSN 0300 A  86
LSN 0300 A (EOL)  217

FNM-420-A-BS
FAA-420-RI-DIN  87, 218

FNM-420-A-BS ->
LSN 0300 A  87, 88
LSN 0300 A (EOL)  218, 219

FNM-420U-A/-B ->
LSN 0300 A  86
LSN 0300 A (EOL)  217

FNM-420U-A-BS
FAA-420-RI-DIN  87, 218

FNM-420U-A-BS ->
LSN 0300 A  87, 88
LSN 0300 A (EOL)  218, 219

FNM-420V-A ->
LSN 0300 A  86
LSN 0300 A (EOL)  217

FNS-320 ->
FLM-420-NAC-D  168, 169
NZM 0002 A  111, 112, 113

FNS-P400RTH ->
RMH 0002 A  119

FNX-425U-RFRD ->
LSN 0300 A  98, 99
LSN 0300 A (EOL)  241, 242

FNX-425U-RFWH ->
LSN 0300 A  98, 99
LSN 0300 A (EOL)  241, 242

FNX-425U-WFRD ->
LSN 0300 A  98, 99
LSN 0300 A (EOL)  241, 242

FNX-425U-WFWH ->
LSN 0300 A  98, 99
LSN 0300 A (EOL)  241, 242

FPE-5000-UGM
FAT2002RE  123
FMF-ADP  122, 123
FMF-FAT  122
FMF-FBF-FAT  122, 123
FMF-FIBS  122, 123
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FPP-3000
FLM-420-I2-D  13
FLM-420-I2-E  13
FLM-420-I2-W  13
FLM-420-I8R1-S  13
FLM-420-NAC-D  14
FLM-420-O8I2-S  13

FPP-5000
FLM-420-NAC-D  44

FPP-5000 ->
FLM-420-NAC-D  43

FPP-5000-TI
BCM-0000-B  11

FPP-5000-TI13
BCM-0000-B  12

FRAY-ONE-EN ->
FLM-420-RHV  182, 183

FWI-270 ->
LSN 0300 A  105
LSN 0300 A (EOL)  243, 244, 245

G
GSME-L3 ->

LSN 0300 A  92
GT 40 R ->

FAA-MSR 420  17, 18
FLM-420-RHV  27, 28

GT 42 R ->
FAA-MSR 420  17, 18
FLM-420-RHV  27, 28

GT 50 R ->
FAA-MSR 420  17, 18
FLM-420-RHV  27, 28

GT 60 R ->
FAA-MSR 420  17, 18
FLM-420-RHV  27, 28

GT 63 R ->
FAA-MSR 420  17, 18
FLM-420-RHV  27, 28

GT 70 R ->
FAA-MSR 420  17, 18
FLM-420-RHV  27, 28

GT 70 R 050.01 Ex ->
FAA-MSR 420  17, 18
FLM-420-RHV  27, 28

GÜ 101-B ->
ENO 0000 A/B  66, 67

I
IOS 0020 A

FMF-ADP  121
FMF-FAT  121
FMF-FBF-FAT  121
FMF-FIBS  121
Plena  120

K
KMX-5000 ->

FLM-420/4-CON-D (EOL)  272
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L
LA ->

FLM-420-RLE-S  184
LSN 0300 A (FLM-420-RLE-S)  97

LSN 0300 A
ATB 420 LSNi  93
ATB 420 LSNi (EOL)  233, 234, 235, 236
ATG 420 LSNi  94
ATG 420 LSNi (EOL)  237, 238, 239, 240
C31B  103, 104
FAA-500  89
FAA-500 (EOL)  220
FAA-500-R (EOL)  220
FAA-MSR 420  90
FAA-MSR 420 (EOL)  221
FAD-420-HS-EN  82, 83
FAP-425  91
FAP-425 (EOL)  221, 222
FAP-520  89
FAP-520 (EOL)  220
FAS-420  84
FAS-420 (EOL)  223, 224
FAS-420-TM  85
FAS-420-TM (EOL)  225, 226, 227, 228
FBF 100 LSN  96
FBF 100 LSN (EOL)  229, 230, 231, 232
FCH-320  91
FCH-320 (EOL)  222
FCP-320  91
FCP-320 (EOL)  222
FLM-420/4-CON  95
FLM-420/4-CON (EOL)  212, 213
FLM-420-I2-D  69
FLM-420-I2-D (EOL)  205
FLM-420-I2-E/-W  70
FLM-420-I2-E/-W (EOL)  206
FLM-420-I8R1-S  71
FLM-420-I8R1-S (EOL)  207
FLM-420-NAC-D  74, 75
FLM-420-NAC-D (EOL)  214, 215
FLM-420-O1I1-D  78, 79
FLM-420-O1I1-D (EOL)  205
FLM-420-O1I1-E  80
FLM-420-O1I1-E (EOL)  208
FLM-420-O8I2-S  72, 73
FLM-420-O8I2-S (EOL)  209
FLM-420-RHV  69
FLM-420-RHV (EOL)  205
FLM-420-RLE-S  77

FLM-420-RLV1-D  69
FLM-420-RLV1-D (EOL)  205
FLM-420-RLV1-E  70
FLM-420-RLV1-E (EOL)  210
FLM-420-RLV8-S  81
FLM-I 420-S  69
FLM-I 420-S (EOL)  211
FMC-210-...  100
FMC-210-... (EOL)  216
FMC-210-IP66-R  101
FMC-420RW  102
FNM-420-A/-B  86
FNM-420-A/-B (EOL)  217
FNM-420-A-BS  87, 88
FNM-420-A-BS (EOL)  218, 219
FNM-420U-A/-B  86
FNM-420U-A/-B (EOL)  217
FNM-420U-A-BS  87, 88
FNM-420U-A-BS (EOL)  218, 219
FNM-420V-A  86
FNM-420V-A (EOL)  217
FNX-425U-RFRD  98, 99
FNX-425U-RFRD (EOL)  241, 242
FNX-425U-RFWH  98, 99
FNX-425U-RFWH (EOL)  241, 242
FNX-425U-WFRD  98, 99
FNX-425U-WFRD (EOL)  241, 242
FNX-425U-WFWH  98, 99
FNX-425U-WFWH (EOL)  241, 242
FWI-270  105
FWI-270 (EOL)  243, 244, 245
GSME-L3  92
LA (FLM-420-RLE-S)  97
MS 400/MS 400 B  91
MS 400/MS 400 B (EOL)  222

M
MDL-F ->

ENO 0000 A/B  62
MS 400

TSZ 0400 (FCP-O320 / FCH-T320 FSA)  35
MS 400/MS 400 B

FAA-420-RI-DIN  91, 154, 222, 257
MS 400/MS 400 B ->

FLM-420/4-CON-D  154
FLM-420/4-CON-D (EOL)  257
LSN 0300 A  91
LSN 0300 A (EOL)  222
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N
N4387A ->

FLM-420/4-CON-D  153
FLM-420/4-CON-D (EOL)  262

NO-Relay ->
FLM-420/4-CON-D  157

NZM 0002 A
FNM-320  114, 115
FNS-320  111, 112, 113
NZM 0002 A  110
PA 10  108, 109
PA 5  106, 107
PB 2005  116, 117, 118
ROLP-W-LX  114, 115
SOL-LX  111, 112, 113

NZM 0002 A ->
NZM 0002 A  110

O
OSID ->

FLM-420/4-CON-D (EOL)  250

P
PA 10 ->

FLM-420-NAC-D  162, 163
NZM 0002 A  108, 109

PA 5 ->
FLM-420-NAC-D  160, 161
NZM 0002 A  106, 107

PB 2005 ->
FLM-420-NAC-D  166, 167
NZM 0002 A  116, 117, 118

Plena ->
FLM-420-RLV1-E  185
FLM-420-RLV8-S  186
IOS 0020 A  120

PY X-M-10-SSM R ->
FLM-420-NAC-D  164, 165

PY X-M-10-SSM W ->
FLM-420-NAC-D  164, 165

R
Redundancy

ENO  67
LSN 0300 A  97
NZM 0002 A  110
Panel controller  97

Reset action  204
RMH 0002 A

FNS-P400RTH  119
ROLP-R-LX ->

FLM-420-NAC-D  170, 171
ROLP-W-LX ->

FLM-420-NAC-D  170, 171
NZM 0002 A  114, 115

S
Slimdrive EMD-F ->

FAA-MSR-420  21, 22
FLM-420-RHV  31, 32

Slimdrive EMD-F-IS ->
FAA-MSR-420  21, 22
FLM-420-RHV  31, 32

SOL-LX ->
FLM-420-NAC-D  168, 169
NZM 0002 A  111, 112, 113
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T
TF2F ->

ENO 0000 A  63
ENO 0000 B  64

thefirebeam ->
FLM-420/4-CON-D (EOL)  249

TS 4000 E ->
FAA-MSR-420  23, 24
FLM-420-RHV  33, 34

TS 4000 EFS ->
FAA-MSR-420  23, 24
FLM-420-RHV  33, 34

TS 4000 E-IS ->
FAA-MSR-420  23
FLM-420-RHV  33, 34

TS 4000 E-IS->
FAA-MSR-420  24

TS 5000 E ->
FAA-MSR-420  23, 24
FLM-420-RHV  33, 34

TS 5000 E-IS ->
FAA-MSR-420  23, 24
FLM-420-RHV  33, 34

TS 5000 E-ISM ->
FAA-MSR-420  23, 24
FLM-420-RHV  33, 34

TS 550 E ->
FAA-MSR-420  23, 24
FLM-420-RHV  33, 34

TS 73 EMF ->
FAA-MSR 420  19, 20
FLM-420-RHV  29, 30

TS 93 EMF ->
FAA-MSR 420  19, 20
FLM-420-RHV  29, 30

TS 93 GSR/EMF1 ->
FAA-MSR 420  19, 20
FLM-420-RHV  29, 30

TS 93 GSR/EMF2 ->
FAA-MSR 420  19, 20
FLM-420-RHV  29, 30

TSA 160 NT F ->
FAA-MSR-420  23, 24
FLM-420-RHV  33, 34

TSA 160 NT F-IS ->
FAA-MSR-420  23, 24
FLM-420-RHV  33, 34

TSA 160 NT F-IS/TS ->
FAA-MSR-420  23, 24

FLM-420-RHV  33, 34
TSZ 0400 ->

FLM-420/4-CON-D  36
FLM-420-I2-E/-W  37
FLM-420-O1I1-E  38
MS 400 (FCP-O320 / FCH-T320 FSA)  35

Typ K ->
FLM-420/4-CON-D (EOL)  271

U
UE-F-D/T ->

ENO 0000 A/B  65
UniVario ->

FLM-420/4-CON-D (EOL)  272

W
WMX-5000 ->

FLM-420/4-CON-D (EOL)  272
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